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GLOSARIO 

Abandono Parcial: Conjunto de actividades técnicas, ambientales y de seguridad destinadas al retiro 

definitivo de uno o varios componentes de una instalación eléctrica, manteniendo operativas las demás 

instalaciones del proyecto. 

Aceite Dieléctrico: Fluido aislante utilizado en transformadores y otros equipos eléctricos para 

proporcionar aislamiento eléctrico y disipar el calor generado durante su operación. 

Aislador: Dispositivo fabricado de porcelana, vidrio o material polimérico cuya función es soportar 

mecánicamente los conductores eléctricos y evitar el paso de corriente hacia las estructuras de soporte. 

Área de Trabajo: Espacio delimitado donde se ejecutan las actividades de desmontaje, retiro, 

mantenimiento o restauración. 

Bahía de Subestación: Conjunto de equipos eléctricos asociados a una línea, transformador o alimentador 

que permiten realizar maniobras de operación, protección y mantenimiento. 

Barra Simple: Configuración de una subestación donde todos los circuitos se conectan a una única barra 

colectora. 

Celda Eléctrica: Compartimiento que contiene equipos de maniobra, protección y control destinados a la 

distribución de energía eléctrica. 

Componentes Electromecánicos: Equipos que combinan elementos eléctricos y mecánicos para el 

funcionamiento de una subestación eléctrica, tales como interruptores, seccionadores, transformadores de 

medida y pararrayos. 

Contaminación Ambiental: Alteración de las características físicas, químicas o biológicas del ambiente 

por la incorporación de sustancias o energía que puedan afectar la salud humana o los ecosistemas. 

Desenergización: Procedimiento mediante el cual un equipo o instalación eléctrica es desconectado de 

todas las fuentes de energía para realizar trabajos en condiciones seguras. 

Desmantelamiento: Proceso de desmontaje y retiro de equipos, estructuras e instalaciones de un proyecto 

siguiendo procedimientos técnicos, ambientales y de seguridad. 

Disposición final: Destino autorizado donde se eliminan residuos que no pueden ser valorizados. 

Equipo de Protección Personal (EPP): Implementos destinados a proteger al trabajador frente a riesgos 

eléctricos, mecánicos, químicos, físicos o biológicos durante la ejecución de las actividades. 
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Gestión Ambiental: Conjunto de políticas, procedimientos y acciones destinadas a prevenir, controlar, 

mitigar y corregir los impactos ambientales generados por las actividades del proyecto. 

Impacto Ambiental: Alteración positiva o negativa que una actividad produce sobre el medio físico, 

biológico o social. 

Interruptor de Potencia: Equipo de maniobra diseñado para abrir o cerrar circuitos eléctricos bajo 

condiciones normales y de falla, interrumpiendo corrientes de carga y cortocircuito. 

Línea de Transmisión: Infraestructura destinada al transporte de energía eléctrica en alta tensión entre 

centrales de generación, subestaciones y centros de consumo. 

Manejo de Residuos: Conjunto de actividades relacionadas con la segregación, almacenamiento, 

transporte, valorización y disposición final de residuos generados durante la ejecución del proyecto. 

Medidas de Mitigación: Acciones destinadas a prevenir, minimizar o controlar los impactos ambientales 

negativos ocasionados por las actividades del proyecto. 

Monitoreo Ambiental: Evaluación sistemática de parámetros ambientales con el propósito de verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la eficacia de las medidas de manejo ambiental. 

Pararrayos: Dispositivo de protección que limita las sobretensiones producidas por descargas atmosféricas 

o maniobras del sistema eléctrico, protegiendo los equipos de la subestación. 

Patio de Llaves: Área de la subestación donde se encuentran instalados los equipos de alta tensión 

utilizados para la maniobra, protección y distribución de la energía eléctrica. 

Plan de Abandono Parcial (PAP): Instrumento de gestión ambiental que establece las acciones 

necesarias para el retiro parcial de instalaciones eléctricas, garantizando la protección del ambiente, la 

seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente. 

Puesta a Tierra: Sistema de conductores que conecta las partes metálicas de una instalación eléctrica con 

el terreno para disipar corrientes de falla y proteger a las personas y equipos. 

Rehabilitación Ambiental: Conjunto de acciones orientadas a recuperar las condiciones físicas y 

ambientales de las áreas intervenidas una vez concluidas las actividades de abandono. 

Residuo No Peligroso: Material descartado que no presenta características de peligrosidad y puede ser 

gestionado mediante procedimientos convencionales. 

Residuo Peligroso: Residuo que presenta características de inflamabilidad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad o patogenicidad, requiriendo un manejo especializado conforme a la normativa vigente. 
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Restauración del Área: Actividades destinadas a dejar el área intervenida en condiciones seguras y 

ambientalmente estables, incluyendo limpieza, nivelación y retiro de materiales remanentes. 

Seccionador: Equipo utilizado para aislar eléctricamente un circuito cuando no circula corriente, 

permitiendo realizar trabajos de mantenimiento en condiciones seguras. 

Sistema de Contención: Infraestructura diseñada para contener posibles derrames de aceites dieléctricos 

o combustibles, evitando la contaminación del suelo y del agua. 

Subestación Eléctrica: Instalación destinada a transformar, maniobrar, controlar y distribuir energía 

eléctrica entre diferentes niveles de tensión. 

Transformador de Corriente: Equipo que reduce la corriente eléctrica a valores adecuados para medición 

y protección. 

Transformador de Potencia: Equipo electromagnético utilizado para transformar los niveles de tensión 

entre los sistemas de transmisión y distribución mediante inducción electromagnética. 

Transformador de Tensión: Equipo que reduce la tensión del sistema a niveles adecuados para medición, 

control y protección. 

Valorización de Residuos: Proceso mediante el cual los residuos son reutilizados, reciclados o 

aprovechados. 

Vida Útil: Periodo durante el cual un equipo o instalación cumple satisfactoriamente la función para la cual 

fue diseñado. 

Zona de Seguridad: Área delimitada para controlar el acceso de personas durante la ejecución de trabajos 

con riesgo eléctrico o mecánico. 
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1.4. Datos de la empresa consultora inscrita en el Registro Nacional de Consultores Ambientales del SENACE 

A continuación, se detalla la información de la consultora ambiental autorizada para la elaboración del Plan 

de Abandono Parcial (PAP). 

Tabla 3 Datos generales de la consultora ambiental. 

Razón Social Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

RUC 20608062531 

Numero de registro 
(SENACE) 

912 – 2023 – ENE 

Representante legal José Rickson Eloy Tipa Mori. Firma 

Dirección 
Jr. 2 de mayo #224 – Rioja – 

Perú 
 

Teléfono 971 832 546 

Email siryrsac@gmail.com 

Profesional 

Profesional Especialidad N° de Colegiatura Cargo Firma 

Rafael Alfredo 
Muñoz Sánchez 

Licenciado 
en 

Sociología 
CSP Nº 1311 Sociólogo 

 

 

Oscar Yangali 
Iparraguirre 

Ingeniero 
Mecánico 
Electricista 

CIP Nº 27019 
Especialista 
mecánico  
electricista 

 

 

 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 
 
En el Anexo 2 se adjunta el certificado de inscripción, donde se acredita que la consultora ambiental 

Soluciones en Ingeniería R&R ENG S.A.C. se encuentra inscrita en el Registro de Consultoras Ambientales 

del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, donde se 

presenta la inscripción actualizada del equipo multidisciplinario para el subsector electricidad. 
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2.1. Normas Ambientales Nacionales 

 Constitución Política del Perú de 1993 

La Constitución política del Perú de 1993 es la norma de mayor jerarquía en nuestro país. Dicho 

dispositivo, en su artículo 2º, inciso 22, regula como fundamental el derecho de la persona a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. De la misma manera también 

señala en los artículos 66º al 69° que los recursos renovables y no renovables son Patrimonio de 

la Nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de los mismos. Se establece también que el 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas. 

 Ley de Concesiones Eléctricas (Ley Nº 25844) 

Establece en su Art. 9°, que el Estado previene la conservación del medio ambiente y el Patrimonio 

Cultural de la Nación, así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En su Art. 3°, establece los casos en los que se requiere concesión: 

• La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos y 

geotérmicos, cuando la potencia instalada sea superior a 10 MW; 

• La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del 

Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste; 

• La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad, cuando la demanda supere los 500 kW. 

Mientras que en su Art. 4°, indica que se requiere autorización para desarrollar las actividades de 

generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica y geotérmica que no requiere concesión, 

cuando la potencia instalada sea superior a 500 kW. Es preciso acotar, que el artículo 3º y 4º de la 

Ley 25844 (LCE), fueron modificados por la Ley 28832 (Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente 

de la Generación Eléctrica) en los siguientes términos: 

“Artículo 3º.- Se requiere concesión definitiva para el desarrollo de cada una de las siguientes 

actividades: 

• La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos, con potencia 

instalada mayor de 500 KW; 

• La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del 

Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste; 

• La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad, cuando la demanda supere los 500 KW; y, 

• La generación de energía eléctrica con recursos Energéticos Renovables 

conforme a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 KW.” 
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“Artículo 4º.- Se requiere autorización para desarrollar las actividades de generación 

termoeléctrica, cuando la potencia instalada sea superior a 500 KW”. 

Recursos Naturales 

 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 

Esta Ley, promulgada el 13 de octubre del 2005, es la norma ordenadora del marco normativo 

legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben 

adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades 

productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, 

debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos 

de gestión ambiental. 

Establece, además, que la política ambiental nacional tiene como objetivo la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo 

integral de la persona humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida. 

Los principios que rigen esta Ley son los siguientes: 

• Principio de sostenibilidad 

• Principio de prevención 

• Principio precautorio 

• Principio de internalización de costos  

• Principio de responsabilidad ambiental 

• Principio de equidad 

• Principio de gobernanza ambiental 

Mediante esta Ley, fue derogado el antiguo Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

Con respecto a los planes de cierre de actividades según indica el artículo 27, los titulares de 

todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones 

no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal 

aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de 

conformidad con el marco legal vigente. 
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La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales, 

establece disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, postcierre y postabandono de 

actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los respectivos planes y las condiciones 

que garanticen su adecuada aplicación. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 

26821) 

Señala en su artículo 2° que el objetivo de esta ley es promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de 

la persona humana. 

En el artículo 5° se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en 

la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular peticiones y promover 

iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

La norma señala en su artículo 28° las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, precisando que los recursos naturales deben utilizarse en forma sostenible, 

lo cual implica que su manejo debe ser racional. Por tanto, el otorgamiento de derechos sobre 

los recursos naturales no es absoluto ya que se encuentra sujeto a condiciones por parte del 

titular del derecho. Estas condiciones sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, son las 

siguientes (Art. 29°). 

• Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, garantizando 

el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

• Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial respectiva. 

• Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los planes 

de manejo correspondiente, establecido en la legislación de la materia. 

• Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las modalidades 

establecidas en la legislación correspondiente. 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE 

GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
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 Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 

Nº 26839) 

Regula el marco general para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes. Esta Ley contempla disposiciones relativas a: planificación, 

inventario y seguimiento, mecanismos de conservación, comunidades campesinas y nativas y 

sobre la investigación científica y tecnológica. 

En el artículo 5° inciso d) y e) se señala promover actividades de prevención, rehabilitación y 

restauración de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados y/o contaminados, mediante 

prácticas de conservación y manejo. En su artículo 11° se indica realizar evaluaciones 

periódicas del manejo y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 

la diversidad biológica, a fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias que 

garanticen su mantenimiento y conservación. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre menciona en el artículo 72 que el Estado reconoce la 

importancia y necesidad de la conservación y manejo responsable y sostenible de los 

ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para contrarrestar los 

efectos negativos del cambio climático. En este sentido, elabora planes, desarrolla acciones de 

prevención y educación y presupuesta recursos económicos para su ejecución. Así como las 

Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el artículo 14, siendo 

principalmente las acciones de planificar, supervisar, ejecutar, apoyar y controlar la policía 

nacional forestal y de fauna silvestre, además de emitir y proponer normas y lineamientos de 

aplicación nacional relacionado a la gestión de administración y uso sostenible de los recursos 

forestales y de fauna natural. 

El Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (D.S. Nº 018-2015- MINAGRI), tiene por 

objetivo la institucionalidad, planificación, zonificación, ordenamiento, regular y promover la 

gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, en referencia a: 

• Los ecosistemas forestales y de vegetación silvestre 

• Los recursos forestales a excepción de las plantaciones forestales que se rigen 

por su propia normativa 

• Los servicios de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre en 

concordancia con la normativa sobre la materia 

• La diversidad biológica forestal 

• Los paisajes de los ecosistemas forestales y de vegetación silvestre, en tanto 

sean objeto de aprovechamiento económico establece el nuevo sistema de 

clasificación y designa al Ministerio de Agricultura como la entidad encargada de 

clasificar las especies de flora y fauna silvestre; esta norma contempla que por 
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Resolución Ministerial se establecerá la lista de especies protegidas de la flora y 

de la fauna silvestre. 

El D.S. N° 004-2014-MINAGRI aprobó tras la derogación de Decreto Supremo N° 034 2004-AG 

la categorización amenazada de fauna Silvestre y prohibió su caza, captura, tenencia, 

transporte o exportación con fines comerciales, en conformidad con el numeral 8 del artículo 

118 de la Constitución Política del Perú en la Ley N° 29158. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) 

La Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), publicada 

el 23 de abril del 2001, reconoce como Organismo coordinador del SEIA al CONAM, en 

concordancia con la Ley 26410. La Ley, tiene como objetivo principal, crear el Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada como resultado de la implementación 

de los proyectos de inversión; establecer un proceso uniforme que considere los requerimientos, 

etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos de inversión; y, 

establecer mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación 

ambiental. El Artículo 31 Artículo 31º del D.S. N° 019-2009-MINAM “Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” hace mención de las medidas de cierre 

o abandono, indicando la necesidad de las Autoridades Competentes a regular y requerir 

medidas o instrumentos de gestión ambiental para el cierre o abandono de operaciones de un 

proyecto de inversión, considerando los aspectos necesarios para evitar impactos negativos 

durante las actividades en el periodo cierre. 

Normas de Estándares de Calidad Ambiental 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire: D.S. Nº 003- 2017-MINAM y 

Disposiciones Complementarias 

Mediante el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire aprobado 

por el D.S. Nº 003-2017-MINAM y Disposiciones Complementarias, se establecieron los ECAS 

para las partículas en suspensión PM10 y PM2.5, plomo, dióxido de azufre, monóxido de carbono, 

dióxido de nitrógeno y otros. De acuerdo a como se indica: 

Tabla 4 Estándares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) 

Parámetro Periodo 
Valor 

g/m3 
Formato 

Partículas en Suspensión (PM10) 24 horas 150 NE más de 3 vez/año 

PM-2.5 24 horas 25 Media aritmética 

Plomo en PM10 Mensual 1.5 NE más de 4 veces/año 

Benceno (COV) Anual 2 Media aritmética 

Hidrocarburos Media Aritmética 
Totales (HC) Expresado como Hexano 

24 horas 100 000 Media aritmética 
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Parámetro Periodo 
Valor 

g/m3 
Formato 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas 365 NE más de 1 vez/año 

Hidrógeno (H2S) Sulfurado 24 horas 150 Media aritmética 

Monóxido de Carbono (CO) 1 hora 30000 NE más de 1 vez/año 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1hora 200 NE más de 24 veces/año 

Ozono (O3) 8 horas 120 NE más de 24 veces/año 

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
NE: No Exceder. 
Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM. 

 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085- 2003 PCM) 

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S. Nº 085-2003-

PCM. Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para 

no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 

promover el desarrollo sostenible. 

Tabla 5 Estándares Nacionales para Ruido 

Zonas de aplicación Horario Diurno (LAeqT) Horario Nocturno (LAeqT) 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Todos los valores son de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A 
Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM. 

 

 Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes (D.S. Nº 010 2005-PCM) 

Norma que establece como límites de exposición tolerable para líneas eléctricas: 

Tabla 6 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes 

Rango de 
Frecuencia (f) 

HZ 

Intensidad de 
Campo 

Eléctrico (E) 
V/m 

Intensidad de 
Campo 

Magnético (H) 
A/m 

Densidad de 
Flujo 

Magnético (B) 
μT 

Densidad de 
Potencia 

(SEQ) W/m2 

0,025 – 0,8 kHz 250/f 4/f 5/f - 

(f) Está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias 
Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM.  

 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Disposiciones 

Complementarias (D.S. Nº 004-2017-MINAM). 

Estándares Nacionales establecidos en el D.S. Nº 004-2017-MINAM (Categoría 3 D1 y D2: 

riego de vegetales y bebida de animales) 

 



“SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL (PAP) PARA LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN PERTENECIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.” 

 23 

Tabla 7 Estándares Nacionales de calidad ambiental para aguas 

 
 

Parámetros 

 
 

Unidad 

ECA Categoría 3 

Parámetros para riego 
de vegetales 

Parámetros para 
bebida de animales 

D1: Riego de cultivos 
de tallo alto y bajo 

D2: Bebida de 
Animales 

Temperatura ºC * * 

pH Unidad de pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 

Conductividad 
Eléctrica 

mS/cm 2500 5000 

TSS mg/l 5 10 

Aceites y Grasas mg/l 15 15 

DBO5 mg/l 40 40 

DQO mg/l 40 40 

Coliformes Totales NMP/100ml 1000 5000 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100ml 1000 1000 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM 

 

 Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. Nº 011-

2017-MINAM). 

Para el presente estudio se ha considerado los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para uso agrícola y uso comercial, industrial o extractivo. 

Tabla 8 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo 

 
Parámetros 

Uso de Suelo 

 
Suelo Agrícola 

Suelo 
Comercial/Industri

al 
/Extractivos 

Hidrocarburos Totales de Petróleo - TPH 
DRO 

(C10-C28) mg/kg MS 

1 200 - 

Bifenilos Policlorados (PCB) mg/kg MS - 33 

Norma: D.S. N° 011-2017-MINAM 

 

Normativa de Residuos Solidos 

 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento el D.S 

N°001-2022-MINAM 

El 21 de diciembre del 2017, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

El objetivo de dichas modificaciones es la promoción del desarrollo de la infraestructura de 

residuos sólidos, para atender a la creciente demanda de la población y del sector privado. 

Asimismo, con la reciente creación de Ministerio del Ambiente, algunas de las competencias 
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que ostentaba la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y el MINAM respecto del 

manejo de los residuos sólidos han sido atribuidas al nuevo Ministerio del Ambiente. Es así 

que ahora: 

• La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial, agropecuario, 

agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de saneamiento o 

de instalaciones especiales, son normados, evaluados, fiscalizados y 

sancionados por los Ministerios u Organismos reguladores o de fiscalización 

correspondientes, sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de vigilancia 

que ejerce la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 

Salud y las funciones que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones regula el transporte de los 

residuos peligrosos, siendo responsable de normar, autorizar y fiscalizar el uso 

de las vías nacionales para este fin. Asimismo, en coordinación con los 

gobiernos regionales correspondientes, autoriza el uso de las vías regionales 

para el transporte de los residuos peligrosos, cuando la ruta a utilizar implique el 

tránsito por más de una región, sin perjuicio de las facultades de fiscalización a 

cargo de los gobiernos regionales en el ámbito de su respectiva competencia. 

 

Normas de Patrimonio Cultural 

 Ley General de Patrimonio Cultural 

La nueva Ley General del Patrimonio de la Nación publicada el 22 de Julio del 2004 hace 

mención de aspectos principales, tales como: 

• Ampliación de la definición bien cultural a “ … toda manifestación del que hacer 

humano material o inmaterial que, por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, historio, militar, social, 

antropológico, tradicional, religioso, étnico, científico, tecnológico o 

intelectual…”. 

 

Normas de ámbito Social 

 Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. N°757) 

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece que las autoridades 

sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las 

disposiciones del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, son los ministerios de 

los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de 

las atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto 

en la Constitución Política. 
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 Código Penal - Título XIII (D.Leg. Nº 635) y su Modificación (Ley N° 29263) 

El Código Penal en su Título XIII Delitos Contra la Ecología aprobado mediante Decreto 

Legislativo N˚ 635 (de fecha 08 abril de 1991), fue modificado mediante la Ley N° 29263, Ley que 

modifica artículos del Código Civil y de la Ley General del Ambiente (de fecha 23 de setiembre 

2008). 

En los Artículos desde 304˚ al 307˚ se establecen delitos ambientales por contaminación e 

infringir la norma sobre protección del medio ambiente. 

 Ley General de Salud (Ley N° 26842) 

La Ley General de Salud en su Capítulo VIII De la Protección del Ambiente para la Salud, 

establece en sus Artículos: 

• Art. 103°.- La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 

personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro 

de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la 

Autoridad de Salud competente. 

• Art. 107°.- El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, 

reúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las 

disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilará su 

cumplimiento. 

 

 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información, publicación ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (D.S. Nº 002-2009-MINAM). 

El Plan de Participación Ciudadana ha sido elaborado tomando en consideración las 

disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-

MINAM, según corresponda-; el citado decreto supremo, en su artículo 2, de manera resumida, 

indica que sus disposiciones se aplican para el MINAM, sus organismos adscritos, organismo 

que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, 

siempre que no cuenten con regulaciones derivadas del citado reglamento. 

2.2. Normativa Sub-Sector Electricidad 

 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (D.S. Nº 009-93-EM) 

El Reglamento de Concesiones Eléctricas fue aprobado por Decreto Supremo Nº. 009-93-EM, 

del 25 de febrero de 1993, En su Artículo 37º, señala la obligación de presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental para solicitar Concesión Definitiva. 

 Resolución Ministerial N.° 275-2020-MINEM/DM Ley que aprueba los Términos de 

Referencia para la elaboración de Planes de Abandono en el Subsector Electricidad, el 

cual comprende una estructura de contenidos mínimos, tal como se indica en los 

Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
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La Resolución Ministerial N.° 275-2020-MINEM/DM aprueba los Términos de Referencia para 

la elaboración de Planes de Abandono en el Subsector Electricidad, con el objetivo de 

garantizar un cierre adecuado, seguro y ambientalmente responsable de las instalaciones 

eléctricas. Esta norma establece una estructura de contenidos mínimos obligatorios, detallados 

en los Anexos I y II, los cuales forman parte integrante de la resolución. Los términos de 

referencia incluyen aspectos como la identificación de las instalaciones a abandonar, el análisis 

de impactos ambientales, las medidas de mitigación, el cronograma de actividades y la 

estimación de costos, aplicables tanto a planes de abandono total como parcial. 

 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (D.S. Nº 014 

2019-EM) 

El presente Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad de 

prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos derivados 

de tales actividades, en un marco de desarrollo sostenible. 

El presente Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, de derecho público, privado o de capital mixto; que proyecte ejecutar o desarrolle 

actividades de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica en el territorio 

nacional, en sus distintas etapas: construcción, operación o abandono. 

Por otro lado, la obligatoriedad de contar con Certificación Ambiental y causales de 

improcedencia, se da previo al inicio de actividades eléctricas susceptibles de generar 

impactos ambientales negativos, sujetas al SEIA, o de la ampliación o modificación de una 

actividad, o cualquier desarrollo de las referidas actividades, el Titular está obligado a presentar 

a la Autoridad Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o su 

modificación que, luego de su aprobación, es de obligatorio cumplimiento. 

 Aprueban la incorporación de facultades complementarias para los Gobiernos 

Regionales que han cumplido con la acreditación y efectivización correspondiente a los 

procesos de los años 2004 a 2009 (R.M. Nº 525-2012-MEM/DM). 

En su primer artículo se resuelve, aprobar la incorporación de las facultades complementarias 

de la función h) del Art. 59º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 

establecidas en el Plan Anual de Transferencia de Competencias y Facultades del MINEM para 

el período 2012; lo que incluye entre otras competencias, la de evaluación, aprobación o 

desaprobación de Estudios Ambientales de Líneas de Transmisión de alcance regional. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 (R.M. N°111-

2013-MEM/DM) 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, comprende a 

todos los trabajadores de las empresas del sector eléctrico, en sus diferentes etapas: 
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generación, transmisión y distribución, y en cualesquiera de las etapas del proyecto que se 

encuentre. Asimismo, dicta los derechos y obligaciones de las empresas que realizan 

actividades económicas relacionadas al sector eléctrico frente a sus trabajadores y terceros 

que involucren en su actividad, especificando para las líneas de transmisión. 

Tiene como objetivo establecer normas con el fin de: 

• Proteger, preservar y mejorar la integridad psico-físico de los trabajadores, 

mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de 

minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

• Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las 

instalaciones y actividades inherentes a la actividad eléctrica. 

• Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de 

control, eliminación y reducción de riesgos. 

• Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

desarrollo de las actividades eléctricas. 

• Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades Eléctricas 

(D.S. Nº 016-2023-EM). 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones que regulen los mecanismos 

de participación ciudadana en las etapas de otorgamiento de concesión temporal relacionada a 

la actividad de generación eléctrica, en la elaboración y/o evaluación del instrumento de gestión 

ambiental, así como en la etapa posterior a su aprobación. 

Del mismo modo, tiene por finalidad establecer los mecanismos conducentes a: 

• Fortalecer, con pertinencia cultural, los derechos a la participación ciudadana de 

la población involucrada con las actividades eléctricas. 

• Optimizar la gestión socioambiental de las actividades eléctricas. 

• Proveer a las Autoridades Ambientales Competentes información suficiente para 

tomar decisiones relacionadas con el manejo socioambiental en las actividades 

eléctricas. 

• Promover relaciones armoniosas entre la población, el Estado y los Titulares de 

las actividades eléctricas. 

• Su ámbito de aplicaciones para toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera; que proyecte ejecutar y/o desarrollar proyectos de inversión pública, 

privada o de capital mixto para la realización de actividades eléctricas en el 

territorio nacional, conforme a la normativa vigente sobre la materia. 
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2.3. Marco administrativo 

A continuación, se describe las instituciones que están relacionadas con temas ambientales 

referidos al proyecto. 

 Presidencia del Consejo de ministros – PCM 

El presidente del Consejo de ministros colabora con el presidente de la República en la 

dirección de la política general del Gobierno. Coordina la actividad intersectorial de la función 

política administrativa del Estado. En función de dicha política, mantiene relaciones con el 

Congreso de la República y con los Organismos Autónomos contemplados en la Constitución 

Política. Mantiene los niveles de coordinación del Poder Ejecutivo con los Gobiernos 

Regionales y Locales. Promueve la participación y concertación social y económica en la 

gestión del Gobierno (Art. 14°). 

 Ministerio del Ambiente – MINAM 

El Ministerio del Ambiente, fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1013 (13/05/2008), 

cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del poder ejecutivo rector del sector ambiental, que 

desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la 

función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y las áreas naturales protegidas. 

La actividad del MINAM comprende acciones técnicas- normativas, de alcance nacional en 

materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la 

normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el 

incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que 

puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes. 

Actualmente el Ministerio del Ambiente, cuenta con el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), donde se detallan; la naturaleza jurídica del mismo, ámbito de competencia 

territorial, así como las funciones rectoras y técnicos normativas. 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental garantiza que las actividades económicas 

en el Perú se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente 

sano. Tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por todas 

las personas naturales y jurídicas. Asimismo, supervisa que las funciones de evaluación, 

supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia 

ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de forma 
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independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente. 

Es un organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente en el 2008. 

El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

SINEFA (de acuerdo a la Ley Nº 29325). 

 Ministerio de Energía y Minas – MINEM 

El Ministerio de Energía y Minas, tiene como misión institucional “promover el desarrollo 

sostenible de las actividades energéticas y mineras, mediante la administración de una 

normatividad y de un sistema de información que promuevan la inversión privada en un marco 

global competitivo, velando por la seguridad del medio ambiente y por las relaciones 

armoniosas entre los actores del sector minero energético y la sociedad civil.” 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos – DGAAE - MINEM, órgano técnico 

normativo encargado de proponer la política de conservación y protección del ambiente para 

el desarrollo sostenible de las actividades energéticas, evaluar y aprobar los estudios 

ambientales que se presenten al Ministerio de Energía y Minas. Depende jerárquicamente del 

Viceministro de Minas. Es necesario señalar que, por la naturaleza del presente proyecto, se 

asumirá también lineamientos y procedimientos manejados por la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Energéticos - DGAAM del MINEM. 

 Dirección Regional de Energía y Minas – DREM 

De acuerdo a los DS N° 021-2006-PCM, DS N° 068-2006-PCM y N° 036 2007-PCM, se 

aprobaron las Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 

Regionales y Locales correspondientes a los años 2006 y 2007, respectivamente, 

estableciéndose las competencias sectoriales que en materia de minería y energía debían ser 

transferidas a los Gobiernos Regionales, previa acreditación de las mismas. 

En tal sentido, mediante la RM N° 046-2008-MEM/DM publicada el 02 de febrero de 2008, se 

aprueba la transferencia de funciones sectoriales en materia de energía y minas de diversos 

gobiernos regionales entre ellos el Gobiernos Regional de Amazonas. Entre las funciones 

transferidas a los gobiernos regionales se encuentran, entre otras, la función de: Evaluar y 

aprobar Estudios de lmpacto Ambiental (EIA) para actividades eléctricas referida a Distribución 

Eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW. 

Para el presente proyecto, se considera los alcances establecidos en la Resolución 

Ministerial Nº 525-2012-MEM/DM (13.12.12), que en su primer artículo resuelve, aprobar la 

incorporación de las facultades complementarias de la función h) del Art. 59º de la Ley Nº 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y establecidas en el Plan Anual de 

Transferencia de Competencias y Facultades del MINEM para el período 2012; que incluye 
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entre otras competencias, la de evaluación, aprobación o desaprobación de Estudios 

Ambientales de Líneas de Transmisión de alcance regional. Razón por la cual el presente 

estudio es presentado para evaluación a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de 

la Región Amazonas. 

 Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI 

El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, tiene como misión conducir el desarrollo 

agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 

competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios es la encargada de ejecutar los 

objetivos y disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el ámbito de su 

competencia. Cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

• Dirección de Gestión Ambiental Agraria. 

• Dirección de Evaluación de Recursos Naturales. 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, mediante el 

Decreto Legislativo 1013 (14.05.08), encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y 

administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas - ANP, y de cautelar el 

mantenimiento de la diversidad biológica. Esta institución hace las funciones de ente rector del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, y en su calidad de 

autoridad técnico-normativa coordina con gobiernos regionales, locales y propietarios de áreas 

de conservación privada. 

 Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es uno de los tres órganos de línea 

creados en el Ministerio de Salud (además de la Dirección General de Salud de las Personas 

y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) mediante Decreto Legislativo 

N°584 (18/04/90), cuya función es la de proponer y asegurar el cumplimiento de la política 

nacional de salud ambiental. Es el órgano técnico-normativo de nivel nacional, encargado 

de normar, supervisar, controlar y concertar con los gobiernos regionales, locales y sectores 

competentes del Sistema Nacional de Salud, los aspectos de protección del ambiente, 

saneamiento básico, higiene alimentaria y control de la zoonosis y salud ocupacional. 
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3. CAPÍTULO III: OBJETIVOS DEL ABANDONO 
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3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

• Elaborar el Plan de Abandono Parcial (PAP) para el retiro del Transformador de Potencia 

8.75/7.75/2.5 MVA – 132/22.9/10 kV, Transformador de Potencia 9/9/2.6 MVA – 132/22.9/10 kV, 

así como de los componentes electromecánicos y equipamientos de 138 kV de la Subestación 

Nueva Jaén, estableciendo las medidas técnicas, ambientales y de seguridad para su ejecución 

conforme a la normativa ambiental vigente. 

 

3.1.2. Objetivo Específico 

• Establecer los procedimientos técnicos, ambientales y de seguridad que deberán implementarse 

durante la ejecución del Plan de Abandono Parcial. 

• Identificar e inventariar las estructuras, equipos y componentes que serán desmontados y retirados 

como parte del abandono parcial. 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales derivados de las actividades de 

abandono parcial, así como las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

• Definir las acciones necesarias para garantizar el adecuado manejo, transporte y disposición final 

de los materiales y residuos generados durante la ejecución del Plan de Abandono Parcial, 

conforme a la normativa vigente. 
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4. CAPÍTULO IV: ALCANCE DEL ABANDONO 
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4.1. Alcances del abandono 

El presente Plan de Abandono Parcial comprende las actividades necesarias para el retiro del 

Transformador de Potencia 8.75/7.75/2.5 MVA – 132/22.9/10 kV, el Transformador de Potencia 9/9/2.6 

MVA – 132/22.9/10 kV, así como de los componentes electromecánicos y equipamientos de 138 kV de la 

Subestación Nueva Jaén, perteneciente al Departamento de Generación y Transmisión de la Gerencia 

Regional Amazonas Cajamarca de Electro Oriente S.A. Su alcance comprende las acciones previas al 

abandono, la desenergización, el desmontaje y retiro de los equipos y componentes, la limpieza del área 

intervenida y la rehabilitación ambiental de las zonas afectadas, procurando restituirlas en condiciones 

adecuadas. 

Las actividades de desmontaje se ejecutarán de manera segura, previa verificación de las condiciones 

operativas de la instalación, aplicando las medidas de seguridad correspondientes, el uso obligatorio de 

equipos de protección personal, la señalización y delimitación de las áreas de trabajo, así como el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos por Electro Oriente S.A. para prevenir accidentes y 

minimizar los riesgos al personal, la infraestructura y el ambiente. 

Durante la ejecución del abandono parcial se realizará el manejo adecuado de los residuos sólidos y, de 

ser el caso, de los materiales o residuos peligrosos que se generen, mediante su segregación, 

almacenamiento temporal, transporte y disposición final, de conformidad con el Decreto Legislativo N.° 

1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N.° 014-2017-MINAM y sus modificatorias, así como los procedimientos internos de la empresa. 

 

Asimismo, el presente Plan contempla la gestión de riesgos y seguridad durante todas las etapas del 

abandono parcial, mediante la identificación de peligros, la implementación de medidas preventivas y la 

atención de contingencias que pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades. De igual 

manera, considera la rehabilitación ambiental mediante la limpieza y acondicionamiento de las áreas 

intervenidas una vez concluidos los trabajos, la participación ciudadana conforme a los mecanismos 

establecidos en la normativa ambiental aplicable cuando corresponda, y el cumplimiento del marco legal 

vigente en materia ambiental y del sector electricidad, garantizando que todas las actividades se desarrollen 

conforme a las disposiciones establecidas por la autoridad competente. 
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5. CAPITULO V: ANTECEDENTES 
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La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. – ELECTRO ORIENTE S.A. es 

el titular de la Subestación Nueva Jaén, perteneciente al Departamento de Generación y Transmisión de la 

Gerencia Regional Amazonas Cajamarca, responsable de la operación, mantenimiento y gestión de la 

infraestructura eléctrica materia del presente Plan de Abandono Parcial (PAP). 

Mediante las Resoluciones Supremas N.° 047-2014-EM y N.° 052-2014-EM, se aprobaron las 

transferencias de las concesiones definitivas para desarrollar la actividad de transmisión de energía 

eléctrica a favor de ELECTRO ORIENTE S.A., asumiendo la titularidad de las instalaciones ubicadas en 

los departamentos de Amazonas y Cajamarca, entre ellas la Subestación Nueva Jaén, así como los 

compromisos ambientales derivados de los instrumentos de gestión ambiental previamente aprobados. 

En el marco del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las actividades eléctricas, la evolución 

ambiental de la Subestación Nueva Jaén se encuentra sustentada en los siguientes Instrumentos de 

Gestión Ambiental: 

• Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado mediante Resolución Directoral N.° 

147-97-EM/DGE, de fecha 20 de mayo de 1997, correspondiente a las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica desarrolladas por ELECTRONORTE S.A., cuyos 

compromisos ambientales fueron posteriormente asumidos por ELECTRO ORIENTE S.A. como 

consecuencia de la transferencia de las concesiones eléctricas. 

• Plan Ambiental Detallado (PAD) "Modificación de la Línea de Transmisión 138 kV y Subestación Nueva 

Jaén", aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0066-2022-MINEM/DGAAE, instrumento mediante 

el cual se evaluaron las modificaciones requeridas para la adecuación de la infraestructura eléctrica 

existente. 

• Informe Técnico Sustentatorio (ITS) "Ampliación de Potencia de la Subestación Nueva Jaén", cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral N.° 0189-2022-MINEM/DGAAE, permitiendo 

la implementación de un nuevo transformador de mayor capacidad y la modernización de las 

instalaciones asociadas, con el objetivo de incrementar la confiabilidad y capacidad operativa del 

sistema eléctrico. 

 

En ese contexto, el presente Plan de Abandono Parcial se formula conforme a lo establecido en los artículos 

42, 43 y 44, concordantes con los artículos 115 y 116 del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 014-2019-EM, los cuales regulan la 

presentación, evaluación y aprobación de los Planes de Abandono Parcial para el retiro de instalaciones o 

componentes que han dejado de cumplir una función operativa, garantizando la aplicación de medidas 

técnicas, ambientales y de seguridad durante su desmontaje y retiro, sin afectar la continuidad de la 

operación de la Subestación Nueva Jaén. 

Asimismo, el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado se adjunta en el Anexo 03 para la evaluación de 

la autoridad competente. 
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5. CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA 
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6.1. Ubicación 

6.1.1. Ubicación geopolítica 

El proyecto se ubica en: 

• Distrito  : Jaen 

• Provincia  : Jaen 

• Departamento : Cajamarca 

6.1.2. Ubicación geográfica 

El Proyecto se desarrollará en la zona norte del Perú, en el departamento de Cajamarca, provincia de Jaén 

y distrito de Jaén, a una altitud de 770 msnm. 

A continuación, se presenta información sobre la referencia geográfica del Proyecto: 

• Datum: World Geodesic System, Datum 1984 – WGS 84. 

• Proyección: Universal Transversal Mercator (UTM). 

• Sistema de Coordenadas: Planas 

• Zona UTM: 17 M 

La ubicación del proyecto de “Ampliación de la Sub Estación Nueva Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de 

Jaén, Región Cajamarca”, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9 Coordenadas UTM del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Técnico 

 

La ubicación del proyecto fue verificada mediante la Consulta de Compatibilidad del SERNANP, 

determinándose que el área de intervención no presenta superposición con Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), Zona de Amortiguamiento, Área de Conservación Regional, Reserva Territorial o Reserva Indígena. 

Esta verificación se encuentra sustentada con la consulta emitida por el SERNANP y el mapa de ubicación 

correspondiente, los cuales se adjuntan en el Anexo 09 del presente expediente. 

 

 

 

 

Coordenadas Este (m) Norte (m) Altitud 

17 M 

742582.49 9370866.12 780 

742567.59 9370825.23 780 

742571.16 9370817.56 780 

742640.52 9370792.29 778 

742657.47 9370838.80 778 
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6.2. Características de la actividad eléctrica 

6.2.1. Situación actual 

La Subestación Nueva Jaén es una instalación de transmisión eléctrica de propiedad de la Empresa 

Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. – ELECTRO ORIENTE S.A., ubicada en el 

distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Forma parte del sistema de transmisión operado 

por la Gerencia Regional Amazonas Cajamarca y cumple una función estratégica al recibir energía del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para su transformación y distribución hacia las 

subestaciones de Jaén, Bagua y otras instalaciones de su área de influencia. 

La subestación se encuentra actualmente en operación, prestando servicio continuo dentro del sistema 

eléctrico de ELECTRO ORIENTE S.A. Como parte del proceso de modernización de la infraestructura y del 

incremento de la demanda eléctrica en la zona, se ejecutó el proyecto de Ampliación de Potencia de la 

Subestación Nueva Jaén, mediante el cual se incorporó un nuevo transformador de mayor capacidad y se 

adecuaron las instalaciones asociadas, permitiendo mejorar la confiabilidad, continuidad y capacidad del 

suministro eléctrico. 

La configuración actual comprende los siguientes componentes: 

 

Patio de 138 kV 

El patio de 138 kV corresponde al nivel de tensión de recepción de energía desde el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) y se encuentra conformado por equipos de maniobra, protección y medición 

que permiten la operación segura del sistema y la conexión del transformador principal de potencia. 

El equipamiento instalado comprende: 

• Interruptor de potencia: Interruptor de accionamiento unitripolar para instalación exterior, diseñado 

para una tensión nominal de 145 kV, corriente nominal de 1250 A, capacidad de interrupción de 

31,5 kA y nivel básico de aislamiento (BIL) de 650 kVp, utilizado para la apertura y cierre de 

circuitos bajo condiciones normales y de falla.  

• Seccionador de línea: Seccionador tripolar para 145 kV, con corriente nominal de 1250 A, 

capacidad de 31,5 kA, nivel de aislamiento de 650 kVp-BIL y cuchilla de puesta a tierra 

incorporada, permitiendo el aislamiento seguro de los equipos durante las actividades de 

mantenimiento.  

• Seccionador de barra: Seccionador tripolar para 145 kV, con corriente nominal de 1250 A, 

capacidad de 31,5 kA y nivel de aislamiento de 650 kVp-BIL, empleado para efectuar maniobras 

de conexión y desconexión de las barras principales.  

• Transformadores de corriente (TC): Equipos de medición y protección con relación de 

transformación 200-400-600/1/1/1 A, precisión 2 × 15 VA clase 5P20 para protección y 15 VA 

clase 0,2 para medición, diseñados para un nivel de aislamiento de 650 kVp-BIL.  
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• Transformadores de tensión capacitivos (TP): Equipos destinados a suministrar señales de tensión 

para medición, protección y sincronismo, con relación 138/√3 – 0,10/√3 – 0,10/√3 kV, precisión 

15 VA clase 3P para protección y 15 VA clase 0,2 para medición, con aislamiento de 650 kVp-BIL.  

• Pararrayos: Pararrayos de óxido de zinc (ZnO) con tensión nominal (Ur) de 120 kV, corriente 

nominal de descarga de 10 kA y clasificación Clase 3, destinados a proteger los equipos frente a 

sobretensiones atmosféricas y de maniobra.  

Asimismo, la bahía del transformador principal dispone de un interruptor de potencia, seccionador de barra 

y pararrayos con características equivalentes a las descritas anteriormente, asegurando la protección y 

maniobra del transformador de potencia. 

 

Transformador de potencia 

Actualmente, la Subestación Nueva Jaén opera con un transformador trifásico de potencia para instalación 

exterior, el cual constituye el principal equipo de transformación de la instalación y permite incrementar la 

capacidad de suministro eléctrico hacia las redes de transmisión y distribución. 

Sus principales características son: 

• Transformador trifásico para instalación exterior.  

• Sistema de refrigeración ONAN/ONAF.  

• Relación de transformación 138 ±13 × 1 % / 60 / 22,9 kV.  

• Potencia nominal:  

o 50/45/15 MVA bajo enfriamiento ONAN.  

o 63/56/19 MVA bajo enfriamiento ONAF.  

• Grupo vectorial YNynynd5.  

• Transformadores de corriente incorporados en los bushings:  

o 138 kV: 100-200-300/1/1/1 A.  

o 60 kV: 200-400-600/1/1/1 A.  

o 22,9 kV: 250-500/1/1/1 A.  

• Precisión de los transformadores de corriente de 2 × 15 VA clase 5P20 para protección y 15 VA 

clase 0,2 para medición.  

• Sistema de regulación automática de tensión mediante conmutador bajo carga (OLTC).  

• Devanado de compensación no cargable.  

• Sistema automático de detección y extinción de incendios.  

• Tablero de regulación automática y monitoreo permanente del transformador.  

Este transformador se encuentra actualmente en operación, constituyendo el principal equipo de 

transformación de la Subestación Nueva Jaén. 
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Patio de 60 kV 

El patio de 60 kV corresponde al lado secundario del transformador principal y permite la transferencia de 

energía hacia las líneas de transmisión regionales. La bahía del transformador está conformada por: 

• Interruptor de potencia para 72,5 kV, corriente nominal de 1250 A, capacidad de interrupción de 

31,5 kA y nivel de aislamiento de 325 kVp-BIL, de accionamiento tripolar.  

• Seccionador de barra tripolar para 72,5 kV, corriente nominal de 1250 A, capacidad de 31,5 kA y 

nivel de aislamiento de 325 kVp-BIL.  

• Pararrayos de óxido de zinc (ZnO) con tensión nominal de 60 kV, tensión máxima de operación 

continua (MCOV) de 48 kV, corriente nominal de descarga de 10 kA y clasificación Clase 3, 

destinados a proteger los equipos frente a sobretensiones.  

 

Sistema de distribución en 22,9 kV 

El sistema de 22,9 kV está conformado por una sala de celdas GIS (Gas Insulated Switchgear) resistente 

al arco interno, diseñada para optimizar la seguridad operativa y reducir los requerimientos de 

mantenimiento. 

La sala GIS comprende: 

• Una celda de llegada del transformador de potencia de 24 kV, 800 A, 20 kA, 125 kVp-BIL.  

• Dos celdas de salida hacia la Central Hidroeléctrica Quanda, de 24 kV, 630 A, 20 kA, 125 kVp-

BIL.  

• Tres celdas de salida de línea de 24 kV, 630 A, 20 kA, 125 kVp-BIL, destinadas a alimentar los 

circuitos de distribución.  

• Una celda de servicios auxiliares de 24 kV, 630 A, 20 kA, 125 kVp-BIL, destinada al suministro de 

energía de los sistemas auxiliares de la subestación.  

• Una celda de medición de 24 kV, 630 A, 20 kA, 125 kVp-BIL, destinada al registro y supervisión 

de los parámetros eléctricos.  

 

Sistema de protección, medición, control y mando 

La Subestación Nueva Jaén dispone de un sistema integral de protección, medición, control y mando, 

conformado por un tablero tipo interior destinado al control del transformador principal de potencia. 

El sistema incorpora: 

• Relé diferencial de transformador (87T) como protección principal.  

• Relé multifunción con funciones de protección principal y controlador de bahía (BCU).  

• Dos relés multifunción de respaldo para los niveles de 138 kV y 60 kV.  

• Dos medidores electrónicos multifunción clase 0,2.  

• Panel de alarmas y señalización.  

• Borneras de prueba para mantenimiento y verificación de los sistemas de protección.  
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• Medidor multifunción y relé de respaldo del nivel 22,9 kV instalados en la celda GIS 

correspondiente.  

Este sistema permite la supervisión permanente de las variables eléctricas y la actuación automática ante 

condiciones anormales de operación. 

 

Sistema de control y telecomunicaciones 

La Subestación Nueva Jaén cuenta con un sistema de automatización y telecomunicaciones integrado al 

sistema SCADA de ELECTRO ORIENTE S.A., permitiendo la supervisión y operación remota de todos los 

equipos instalados. 

El sistema comprende: 

• Integración de los equipos de protección, control y medición mediante una red de comunicación 

industrial.  

• Sistema SCADA local con interfaz hombre-máquina (HMI) de nivel 2.  

• Unidad Terminal Remota (RTU) para la transmisión de información hacia el Centro de Control.  

• Red de sincronización mediante reloj GPS.  

• Configuración de señales digitales y analógicas para monitoreo en tiempo real.  

• Sistema de comunicaciones mediante fibra óptica y enlaces existentes de telecomunicaciones.  

Esta infraestructura permite el monitoreo continuo del estado operativo de la subestación, el registro de 

eventos, la ejecución de maniobras remotas y la atención oportuna de contingencias, garantizando la 

confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico. 

 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
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Ilustración 1 Diagrama Unifilar de la situación actual 
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ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE 

GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
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• Componentes a ser retirados 

Los componentes de la Subestación Nueva Jaén son: 

Transformador de Potencia 8.75/7.75/2.5 MVA - 132/22.9/10 kV y componentes electromecánicos: 

- Tipo: Transformador de potencia trifásico 

- Potencia nominal: 

• 8.75 MVA (ONAN) 

• 7.75 MVA (según condición de operación intermedia) 

• 2.5 MVA (terciario) 

- Tensiones nominales: 

• Alta Tensión (AT): 132 kV 

• Media Tensión (MT): 22.9 kV 

• Terciario: 10 kV 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Sistema de enfriamiento: ONAN (Oil Natural Air Natural) 

- Tipo de aislamiento: Aceite mineral dieléctrico 

- Grupo de conexión: (referencial) YNd11 o según especificación del fabricante 

- Regulación de tensión: Con cambiador de tomas bajo carga (OLTC) o sin carga (NLTC), según 

diseño 

- Impedancia porcentual: Generalmente entre 8% y 12% 

- Nivel básico de aislamiento (BIL): Según norma IEC 60076 o ANSI/IEEE 

 

Transformador de Potencia 9/9/2.6 MVA – 132/22.9/10 kV y componentes electromecánicos: 

- Tipo: Transformador de potencia trifásico. 

- Potencia nominal: 

• 9 MVA (devanado AT–MT, condición ONAN) 

• 9 MVA (segunda condición de operación) 

• 2.6 MVA (devanado terciario) 

- Tensiones nominales: 

• Alta Tensión (AT): 132 kV 

• Media Tensión (MT): 22.9 kV 

• Terciario: 10 kV 

- Frecuencia nominal: 60 Hz. 

- Sistema de enfriamiento: ONAN (Oil Natural Air Natural), pudiendo contar con etapas adicionales 

tipo ONAF dependiendo del diseño. 

- Tipo de aislamiento: Aceite mineral dieléctrico y aislamiento sólido celulósico. 

- Grupo de conexión: Generalmente YNd11 o similar, según especificación del fabricante. 

- Impedancia porcentual: Usualmente entre 8 % y 12 %. 
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- Nivel Básico de Aislamiento (BIL): Conforme a norma IEC 60076 o ANSI/IEEE aplicable. 

- Cambiador de tomas: Bajo carga (OLTC) o sin carga (NLTC), según diseño. 

 

Equipamiento de 138 kV: 

- Pararrayos 145 Kv: 

Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias ocasionadas por descargas 

atmosféricas o maniobras en sistemas de 132 kV. Se instala entre fase y tierra para limitar el nivel 

de tensión aplicado a los equipos, especialmente al transformador de potencia. Tiene las 

siguientes características: 

- Tensión máxima del sistema: 145 kV 

- Tensión nominal del pararrayos: 120–132 kV 

- Tipo: Óxido metálico (MOV) sin explosores 

- Clase de descarga: Estación 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Corriente nominal de descarga: 10 kA 

- Nivel de protección: Según IEC 60099-4 

- Envolvente: Polimérica o porcelana 

- Sistema de conexión: Fase–tierra 

 

- Seccionador de Línea Tripolar 

Equipo electromecánico utilizado para aislar visualmente un circuito en sistemas de 132 kV. Opera 

sin carga y permite garantizar condiciones seguras de mantenimiento. 

- Tensión nominal: 145 kV 

- Corriente nominal: 1 200 – 2 000 A 

- Tipo: Apertura central o lateral 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Nivel de aislamiento: Conforme IEC 62271 

- Accionamiento: Manual motorizado 

- Material de contactos: Cobre plateado 

 

- Transformador de Tensión 

Equipo de medición y protección que reduce niveles de alta tensión (132 kV o 22.9 kV) a valores 

normalizados (110 V o 120 V) para instrumentos y relés. 

- Tensión primaria: 132 kV (según nivel de instalación) 

- Tensión secundaria: 110/√3 V o 115 V 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Tipo: Inductivo o capacitivo (CVT) 
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- Clase de precisión: 0.2 / 0.5 / 3P 

- Potencia nominal: 50–200 VA 

- Nivel de aislamiento: IEC 61869 

 

- Interruptor de Potencia Tripolar 

Equipo de maniobra capaz de interrumpir corrientes de carga y de cortocircuito en sistemas de 

132 kV. 

- Tensión nominal: 145 kV 

- Corriente nominal: 1 200 – 2 000 A 

- Corriente de cortocircuito: 25–40 kA 

- Medio de extinción: SF₆ 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Tipo: Exterior, tripolar 

- Norma: IEC 62271-100 

 

- Postes de fibra de vidrio 21m: 

Estructura soporte para líneas o equipos eléctricos, fabricada en material compuesto (fibra de 

vidrio reforzada). 

- Altura: 21 m 

- Material: PRFV (Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio) 

- Esfuerzo mecánico admisible: Según diseño estructural 

- Resistencia a corrosión: Alta 

 

- Aisladores de suspensión 138 kV: 

Elementos aislantes utilizados para soportar conductores de líneas de 138 kV, manteniendo el 

aislamiento eléctrico respecto a la estructura. 

- Tensión nominal: 138 kV 

- Tipo: Cadena de suspensión 

- Material: Porcelana o polímero 

- Resistencia mecánica: 70–120 kN 

- Nivel de aislamiento: Según IEC 60383 

 

- Aisladores line post 13 kV: 

Aisladores rígidos utilizados para soportar conductores en sistemas de media tensión (13 kV). 

- Tensión nominal: 13.2 – 15 kV 

- Material: Porcelana o polímero 

- Tipo: Line post 
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- Resistencia mecánica: Según diseño estructural 

- Uso: Exterior 

 

- Pararrayos 14 5kV: 

Dispositivo de protección contra sobretensiones en sistemas de media tensión (13.2–14.5 kV). 

- Tensión nominal: 12–15 kV 

- Tipo: Óxido metálico (MOV) 

- Corriente nominal de descarga: 5–10 kA 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Norma: IEC 60099-4 

- Instalación: Fase–tierra 

 

6.2.2. Situación Proyectada 

Visión General del Sistema Futuro 

La Subestación Nueva Jaén presenta una configuración eléctrica en los niveles de tensión de 138 kV, 60 

kV y 22,9 kV, cumpliendo funciones de transformación, transmisión e interconexión regional dentro del 

sistema eléctrico de ELECTRO ORIENTE S.A.. La energía es recibida desde el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) en 138 kV, transformada mediante el transformador principal hacia los 

niveles de 60 kV y 22,9 kV, para posteriormente ser distribuida a las líneas de transmisión regionales y a 

los alimentadores de media tensión que abastecen la demanda eléctrica del área de influencia. 

La configuración de la subestación mantiene un esquema de barra simple en los diferentes niveles de 

tensión, permitiendo una operación flexible, segura y confiable, así como la posibilidad de efectuar futuras 

adecuaciones o ampliaciones de acuerdo con los requerimientos operativos del sistema eléctrico. 

 

Alimentación en Alta Tensión (138 kV) 

El nivel de 138 kV constituye el punto de interconexión con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

mediante la línea de transmisión L-1138, permitiendo la recepción de energía para su transformación y 

distribución. Este nivel está conformado por la barra principal de 138 kV, interruptores de potencia, 

seccionadores de línea y barra, transformadores de corriente, transformadores de tensión capacitivos y 

pararrayos de óxido de zinc, los cuales garantizan las maniobras de operación, el aislamiento seguro de 

los equipos durante actividades de mantenimiento y la protección frente a sobretensiones y fallas del 

sistema eléctrico. 

 

Transformador principal y sistema de protección 

La transformación de energía se realiza mediante un transformador de potencia trifásico de 138/60/22,9 

kV, con capacidad nominal de 50/45/15 MVA (ONAN) y 63/56/19 MVA (ONAF), equipado con regulación 
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automática de tensión mediante cambiador de derivaciones bajo carga, transformadores de corriente 

incorporados en los bushings, sistema automático de detección y extinción de incendios y tablero de 

regulación automática. Este equipo constituye el principal elemento de transformación de la Subestación 

Nueva Jaén y garantiza el abastecimiento de la demanda eléctrica de su área de influencia. 

El sistema de protección está conformado por interruptores tripolares, seccionadores de barra y línea, 

transformadores de corriente y tensión, pararrayos y relés digitales de protección, permitiendo una 

adecuada selectividad y respuesta ante fallas internas o externas, garantizando la continuidad y 

confiabilidad del servicio eléctrico. 

 

Sistema de distribución en 22,9 kV 

El nivel de 22,9 kV está conformado por una sala de celdas tipo GIS (Gas Insulated Switchgear) resistente 

al arco interno, desde donde se realiza la distribución primaria de energía hacia los diferentes alimentadores 

del sistema. Entre los principales circuitos se encuentran los alimentadores NJA-201 Mega Plaza, NJA-202 

Bellavista y las derivaciones hacia Las Pirias, Tabaconas y otros sectores del área de concesión. 

La infraestructura comprende celdas de llegada del transformador principal, celdas de salida de línea, 

celdas para servicios auxiliares y celdas de medición, además de interruptores, reconectadores, 

seccionadores y equipos de protección que garantizan la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. 

 

Sistema de transmisión en 60 kV 

La barra de 60 kV constituye el eje de interconexión regional de la Subestación Nueva Jaén, permitiendo 

la transferencia de energía hacia las líneas de transmisión existentes, entre ellas L-60751-J y L-60751-B, 

esta última con dirección hacia la Subestación Bagua. La infraestructura comprende interruptores de 

potencia, seccionadores de barra y línea, pararrayos y demás equipos de maniobra que permiten efectuar 

transferencias de carga, respaldo operativo ante contingencias y una adecuada coordinación del sistema 

eléctrico regional. 

 

Condición operativa de la subestación 

La configuración proyectada considera únicamente el transformador principal de potencia como equipo de 

transformación en operación, manteniendo operativos los sistemas de 138 kV, 60 kV y 22,9 kV, así como 

los sistemas de protección, medición, control, telecomunicaciones y supervisión remota (SCADA). Los 

transformadores de potencia 132/22,9/10 kV de 8,75/7,75/2,5 MVA y 132/22,9/10 kV de 9/9/2,6 MVA, junto 

con los componentes electromecánicos asociados, no forman parte de la configuración operativa de la 

subestación, manteniéndose únicamente la infraestructura necesaria para garantizar la continuidad, 

confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico. 

 

A continuación, se presenta la matriz de situación proyectada. 
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Tabla 10 Matriz de situación proyectada 

N° 
Componente principal / 

auxiliar materia de 
abandono 

Características principales Cantidad 

Coordenadas UTM (WGS 
84) / Área ocupada Área 

(m²) 
Liberación de 

área 
Estado 
actual 

Este Norte 

1 
Transformador de Potencia 

TBA014 

Transformador trifásico de potencia, relación de transformación 132/22,9/10 kV, potencia 
8,75/7,75/2,5 MVA, refrigeración ONAN/ONAF, inmerso en aceite dieléctrico para la 

transformación de niveles de tensión. 
1 Und 

V1: 742574 
V2: 742575 
V3: 742583 
V4: 742581 

V1: 9370822 
V2: 9370826 
V3: 9370824 
V4: 9370819 

38.5 
m² 

No Bueno 

2 
Transformador de Potencia 

TBA015 

Transformador trifásico de potencia, relación de transformación 132/22,9/10 kV, potencia 
9/9/2,6 MVA, inmerso en aceite dieléctrico, destinado a la transformación de energía 

eléctrica. 
1 Und 

V1:  742581 
V2: 742583 
V3: 742591 
V4: 742590 

V1: 9370819 
V2: 9370824 
V3: 9370821 
V4: 9370816 

40.7 
m² 

No Bueno 

3 Pararrayos 145 kV 
Equipo de protección contra sobretensiones de origen atmosférico y maniobras eléctricas, 

diseñado para proteger los equipos de la subestación. 
2 Und 

V1: 742576 
V2: 742577 
V3: 742579 
V4: 742579 

V1: 9370826 
V2: 9370827 
V3: 9370826 
V4: 9370825 

2.7 m² No Bueno 

4 Seccionador de Línea Tripolar 
Equipo de maniobra utilizado para el seccionamiento y aislamiento visible de circuitos 

eléctricos en alta tensión, operado sin carga. 
1 Und 

V1: 742583 
V2: 742586 
V3: 742590 
V4: 742587 

V1: 9370834 
V2: 9370842 
V3: 9370841 
V4: 9370833 

30.2 
m² 

No Bueno 

5 Transformador de Tensión 
Equipo de medición que reduce los niveles de tensión del sistema a valores seguros para 

instrumentos de medición, protección y control. 
3 Und 

V1: 742579 
V2: 742584 
V3: 742586 
V4: 742581 

V1: 9370834 
V2: 9370845 
V3: 9370845 
V4: 9370833 

30.4 
m² 

No Bueno 

6 
Interruptor de Potencia 

Tripolar 
Equipo de maniobra capaz de abrir y cerrar circuitos eléctricos bajo condiciones normales y 

de falla, garantizando la protección del sistema eléctrico. 
1 Und 

V1: 742577 
V2: 742577 
V3: 742580 
V4: 742580 

V1: 9370827 
V2: 9370828 
V3: 9370827 
V4: 9370826 

3.7 m² No Bueno 
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7 
Poste de fibra de vidrio de 21 

m 
Estructura de soporte fabricada en fibra de vidrio de 21 metros de altura, utilizada para 

sostener equipos y conductores eléctricos. 
1 Und 

V1: 742579 
V2: 742579 
V3: 742580 
V4: 742580 

V1: 9370830 
V2: 9370831 
V3: 9370830 
V4: 9370829 

1.3 m² No Bueno 

8 
Aisladores de suspensión 138 

kV 
Elementos aislantes de suspensión utilizados para soportar conductores de alta tensión y 

garantizar el aislamiento eléctrico respecto a las estructuras. 
9 Und 

V1: 742581 
V2: 742586 
V3: 742587 
V4: 742582 

V1: 9370833 
V2: 9370845 
V3: 9370844 
V4: 9370832 

79.1 
m² 

No Bueno 

9 Aislador Line Post 13 kV 
Aislador tipo Line Post diseñado para soportar y aislar conductores de media tensión (13 

kV) en estructuras eléctricas. 
9 Und 

V1: 742577 
V2: 742578 
V3: 742597 
V4: 742596 

V1: 9370829 
V2: 9370833 
V3: 9370826 
V4: 9370822 

85.1 
m² 

No Bueno 

10 Pararrayos 145 kV 
Equipo de protección contra sobretensiones de origen atmosférico y maniobras eléctricas, 

instalado para proteger los equipos asociados de la subestación. 
2 Und 

V1: 742578 
V2: 742579 
V3: 742581 
V4: 742579 

V1: 9370837 
V2: 9370841 
V3: 9370840 
V4: 9370837 

6.0 m² No Bueno 

 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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La Subestación Nueva Jaén mantendrá la operación del sistema eléctrico mediante el transformador de 

potencia principal actualmente en servicio, el cual continuará realizando la transformación de energía desde 

el nivel de 138 kV hacia los niveles de 60 kV y 22,9 kV. 

Se presenta el diagrama de flujo de los procesos asociados a la actividad eléctrica que permanecerán en 

operación. 

Ilustración 2 Diagrama de flujo de los procesos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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6.2.3. Estimación de los consumos de recursos e insumos de la actividad eléctrica después del abandono 

parcial 

❖ Especificaciones 

o Transformador representativo: 138/60/22,9 kV – 50/45/15 MVA (ONAN) / 63/56/19 MVA (ONAF). 

o Pérdidas del transformador: vacío 0,08 % + carga 0,80 %; factor de carga estimado 60 %. 

o Carga auxiliar de la subestación: 0,5 % de la potencia instalada. 

o Oficinas administrativas: 0,5 kW × 10 h/día. 

o Iluminación de patio: 12 luminarias LED equivalentes a 200 W, operación promedio de 12 

h/noche. 

o Sistema de control, protección, SCADA y telecomunicaciones: 1,5 kW en operación continua. 

o Cargador de baterías y banco de control: 1,0 kW continuo. 

o UPS y pérdidas asociadas: 10 % sobre los consumos menores. 

o Reposición de aceite dieléctrico del transformador: ≈ 50 L/año. 

o Mantenimiento preventivo del sistema de protección, control y maniobra conforme al programa 

anual de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

❖ Valores anuales 

Tabla 11 Pérdidas y consumos eléctricos principales 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

❖ Insumos y mantenimientos físicos (anual) 

o Aceite dieléctrico (reposición y filtrado): ≈ 50 L/año. 

o Lubricantes para mecanismos de interruptores y seccionadores: según programa de 

mantenimiento. 

o Fusibles y accesorios eléctricos: ≈ 5 unidades/año (estimado). 

o Relés auxiliares y contactores: ≈ 3 unidades/año (estimado). 

o Kit de mantenimiento del transformador principal: 1 kit/año. 

o Banco de baterías del sistema de control: reemplazo cada 5 años. 

Concepto kWh / año 

Transformador principal 50/45/15 MVA – pérdidas 1 120 000 

Carga auxiliar de la subestación 438 000 

Oficinas administrativas 1 825 

Iluminación de patio 10 512 

Sistema SCADA, telecomunicaciones y control 13 140 

Cargador de baterías 8 760 

UPS y pérdidas (10 % sobre consumos menores) 3 424 

TOTAL ESTIMADO DE ENERGÍA ≈ 1 595 661 kWh/año (≈ 1,60 GWh/año) 
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o Materiales menores: terminales, conectores, bornes, cables de control, resinas 

dieléctricas, productos de limpieza y elementos de señalización. 

❖ Resumen por componente (anual) 

o Transformador de potencia principal (1): ≈ 1,12 GWh/año de pérdidas eléctricas, ≈ 50 

L/año de reposición de aceite dieléctrico y mantenimiento preventivo. 

o Servicios auxiliares (protección, control, SCADA, telecomunicaciones y equipos 

auxiliares): ≈ 0,46 GWh/año. 

o Iluminación y oficinas administrativas: ≈ 12,3 MWh/año. 

o Sistema de baterías, cargadores y UPS: ≈ 12,2 MWh/año. 

o Consumibles de mantenimiento: aceite dieléctrico, lubricantes, fusibles, relés, 

conectores, materiales eléctricos menores y banco de baterías conforme al programa de 

mantenimiento. 

6.2.4. Estimación de los residuos, efluentes y emisiones de la actividad eléctrica después del abandono 

parcial 

❖ Consideraciones  

• Personal permanente: 1 vigilante (24 h), 1 operario, 1 supervisor, 2 asistentes = 5 personas. 

• Consumos/operación y equipos según estimaciones previas (pérdidas y auxiliares ≈ 2.737.668 

kWh/año). 

• Transformadores: 1 unidad; aceite para top-up ≈ 50 L/transformador/año → 50 L/año. 

• Banco de baterías (plomo-ácido) reemplazo cada 5 años → anualizado 1/5 del peso del banco. 

• Mantenimiento: filtros de aceite, trapos aceitados, residuos metálicos por reparaciones menores, 

relés/contactor: cantidades estimadas. 

• Aguas de lavado: limpieza rutinaria ligera y saneamiento de baños. 

• Factor de emisión eléctrico de la red (para cálculo de emisiones indirectas CO₂): 0.5 kg CO₂/kWh 

(valor orientativo — reemplazar por el factor local real si lo tienes). 

• No se considera presencia documentada de PCB en transformadores (son equipos libres de PCB). 

Tabla 12 Residuos sólidos y peligrosos — tabla anual estimada 

Nº 
Residuos / 

Material 
Fuente 

Cantidad 
anual 

(unidad) 

Cantidad anual 
(peso/vol) 

Clasificación 
Manejo / disposición 

propuesta 

1 

Aceite 
dieléctrico (top-

up) 

Mantenimiento 
de transformador 

50 L/año 50 L/año 

Peligroso 
(aceite usado 

si 
contaminado) 

Recolección separada, 
reciclaje/regeneración 
o disposición en EO-

RS. 

2 

Aceite 
contaminado / 

emulsiones 

Filtros aceite / 
trapos aceitados 

1–2 m³/año 
(estimado) 

≈ 100–200 kg 
sólidos 

impregnados + 
50–100 L 
emulsión 

Peligroso 

Almacenar en bidones, 
gestionar con EO-RS; 
descontaminación o 

incineración 
especializada. 
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3 

Baterías plomo-
ácido 

(reemplazo 
anualizado) 

Banco de control 
/ arranque 

1/5 banco/año 
≈ 24–50 kg Pb-
battery equiv. 
/año (ver nota) 

Peligroso 
(metales 
pesados) 

Recolección y entrega 
a EO-RS. 

5 

Residuos 
electrónicos 
(relés, PLC, 

RTU 
reemplazos) 

Reemplazos y 
repuestos 

5–10 
unidades/año 

5–15 kg/año 
Peligroso 

(componentes 
electrónicos) 

Recolección E-waste, 
reciclador autorizado. 

6 

Material 
metálico / 
chatarra 
(cortado, 

reemplazos) 

Mantenimiento 
líneas y equipos 

— 20–50 kg/año 
No peligroso 

(pero 
reciclable) 

Clase: chatarra 
ferrosa/no ferrosa → 

reciclaje. 

7 

Envases y 
embalajes 

(cartón/plástico) 

Recepción 
repuestos / 

consumibles 
— 200–400 kg/año No peligroso 

Separación 
papel/cartón/plástico 

→ reciclaje. 

8 
Trapos / paños 

aceitados 
Limpiezas de 
aceite y fugas 

— 20–50 kg/año 
Peligroso si 

impregnados 

Contener en bidón, 
EO-RS; incineración o 

regeneración. 

9 

Residuos 
municipales 

oficinas 

Papel, orgánicos, 
plásticos 

— 
~50 

kg/persona·año 
→ 250 kg/año 

No peligroso 
Recolección selectiva 

(papel/vidrio/plástico) y 
RS municipal. 

10 
Filtros (aceite, 

aire) 
Mantenimiento 

equipos 
— 10–30 kg/año 

Peligroso si 
contaminados 

Gestión como residuo 
industrial peligroso. 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

Tabla 13 Efluentes líquidos — tabla anual estimada 

Nº Efluente / Fuente Cantidad anual 
Parámetros de 
riesgo típicos 

Manejo / disposición propuesta 

1 

Aguas negras 
(sanitarios del 

personal) 

5 personas × 50 L/p·d × 
365 = ≈ 91,250 L/año ≈ 

91.3 m³/año 

Alta DBO/COD, 
patógenos 

Evacuación a red sanitaria 
municipal 

2 

Aguas grises 
(lavabos, limpieza 

ligera) 

Estimado ≈ 18,250 
L/año (5 pers × 10 L/d × 

365) ≈ 18.3 m³/año 

Materia 
orgánica, 

detergentes 

Drenaje a sistema de tratamiento, 
fosa o red municipal; evitar vertido 

de aceites. 

3 

Aguas con 
emulsiones / 

derrames 
(contaminadas) 

Eventual: 200–500 
L/año (depende de 

eventos) 

Aceite, sólidos 
en suspensión 

Retener en cubeto / tanques de 
contención; separación aceite-

agua; gestión aceite y lodos como 
peligrosos. 

4 

Escurrimientos 
pluviales 

contaminados (runoff) 

Variable (depende 
lluvias). Estimación 

mínima: 0.1–1 m³/año 
de fracción contaminada 

Hidrocarburos, 
sedimentos 

De acuerdo a VMA. 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

❖ Emisiones atmosféricas 

La subestación eléctrica en operación normal no genera emisiones directas significativas a la 

atmósfera, ya que no cuenta con fuentes de combustión como grupos electrógenos, calderas o 

vehículos permanentes. Sus equipos principales (transformadores, interruptores, barras) funcionan 

mediante procesos eléctricos, sin quemar combustibles fósiles. Tampoco se emplean gases de 

aislamiento como SF₆ en esta instalación, lo que evita liberaciones de gases de efecto invernadero. 

En consecuencia, la actividad eléctrica se limita a pérdidas energéticas internas sin emisiones 

atmosféricas directas. 

 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 

 

 
55 

Ilustración 3 Mapa de ubicación de componentes comprendidos en el PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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7. CAPÍTULO VII: PLANIFICACIÓN DEL ABANDONO PARCIAL DE LA 

ACTIVIDAD ELÉCTRICA 
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7.1. Descripción de las actividades 

Las actividades son las siguientes: 

• Planificación  

Previo al inicio de las actividades se realizará la planificación integral del Plan de Abandono Parcial, 

comprendiendo la elaboración del cronograma de trabajo, asignación de personal, identificación de 

recursos, equipos, herramientas y maquinaria requeridos, así como la definición de responsabilidades del 

personal involucrado. 

Asimismo, se gestionarán los permisos internos de trabajo, autorizaciones operativas, procedimientos de 

bloqueo y etiquetado, coordinación con el Centro de Control y las áreas de Operación, Mantenimiento, 

Seguridad y Medio Ambiente de ELECTRO ORIENTE S.A., garantizando que las actividades se desarrollen 

de manera segura y sin afectar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias 

Comprende el traslado del personal, equipos, herramientas, vehículos y maquinaria hacia la Subestación 

Nueva Jaén para la ejecución de las actividades del abandono parcial. 

Durante esta etapa se realizará el ingreso ordenado de los recursos utilizando las vías de acceso existentes, 

minimizando la alteración del entorno y aplicando las medidas de seguridad vial correspondientes. 

Finalizadas las actividades, se efectuará la desmovilización del personal y retiro de todos los equipos 

utilizados. 

 

• Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 

Previo al inicio de las labores se delimitarán las áreas de intervención mediante cintas de seguridad, conos, 

barreras, mallas y señalización preventiva e informativa, restringiendo el acceso de personal no autorizado. 

Asimismo, se instalarán avisos de seguridad, rutas de evacuación, puntos de reunión y señalización 

temporal de riesgos eléctricos y mecánicos, conforme a los procedimientos internos de ELECTRO 

ORIENTE S.A. 

 

• Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 

Antes del desmontaje de los equipos se realizará la desenergización de las instalaciones involucradas, 

verificando la ausencia de tensión y aplicando los procedimientos de bloqueo y etiquetado, puesta a tierra 

temporal y aislamiento de los circuitos. 

Durante toda la ejecución de las actividades se mantendrá comunicación permanente entre el Centro de 

Control, supervisores, operadores y personal de campo para coordinar las maniobras eléctricas y autorizar 

el inicio y culminación de cada actividad. 

Asimismo, el personal utilizará permanentemente los Equipos de Protección Personal (EPP) y cumplirá los 

procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por ELECTRO ORIENTE S.A. 
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• Desmontaje de transformadores de potencia 

Comprende el retiro de los transformadores de potencia materia del presente Plan de Abandono Parcial, 

una vez desenergizados y aislados del sistema eléctrico. 

Se procederá al retiro de conexiones eléctricas, accesorios, radiadores, boquillas, conservador de aceite, 

cableado de control e instrumentación. 

En caso de existir aceite dieléctrico remanente, este será drenado utilizando recipientes adecuados para 

evitar derrames y será almacenado temporalmente para su posterior gestión conforme a la normativa 

vigente. 

Posteriormente, los transformadores serán desmontados mediante equipos de izaje y trasladados hacia los 

almacenes de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

• Desmontaje del equipamiento de 138 kV 

Comprende el desmontaje de interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente, 

transformadores de tensión, pararrayos, aisladores, estructuras metálicas y demás componentes asociados 

a los transformadores materia del abandono parcial. 

Los trabajos serán ejecutados utilizando herramientas especializadas y equipos de izaje, aplicando 

permanentemente las medidas de seguridad eléctrica y control operacional. 

 

• Desmantelamiento y retiro de estructuras 

Comprende el retiro de estructuras metálicas, soportes, pernos, abrazaderas, perfiles metálicos y demás 

elementos asociados al equipamiento desmontado. 

No se contempla el desmontaje de redes eléctricas, debido a que las líneas de transmisión y distribución 

permanecerán operativas y no forman parte del alcance del presente Plan de Abandono Parcial. 

Asimismo, los cimientos de concreto y pozas de contención existentes permanecerán en el lugar, al no 

estar considerados dentro del alcance del abandono. 

 

• Transporte de componentes y estructuras 

Los equipos, estructuras metálicas y demás componentes desmontados serán trasladados mediante 

vehículos adecuados hacia los almacenes de ELECTRO ORIENTE S.A. 

Durante el transporte se asegurarán adecuadamente las cargas para evitar desplazamientos, caídas de 

materiales o derrames accidentales. 

 

• Disposición final de componentes y estructuras 

Los componentes, equipos y estructuras retiradas serán trasladados y almacenados en los almacenes  

designados por el titular del proyecto (Electro Oriente), donde permanecerán bajo custodia para su posterior  

evaluación técnica.  

En dichos almacenes se determinará el destino final de los componentes, pudiendo contemplarse su  
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reutilización en otras instalaciones, su reciclaje o su disposición final conforme a la normativa ambiental  

vigente. 

 

• Manejo y disposición de residuos 

Los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos generados durante el desmontaje serán segregados, 

almacenados temporalmente y entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), 

cuando corresponda, de conformidad con el Decreto Legislativo N.° 1278 y su Reglamento. 

Asimismo, los componentes reutilizables serán trasladados a los almacenes de ELECTRO ORIENTE S.A. 

para su evaluación técnica, reutilización o disposición final. 

 

• Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 

Finalizadas las actividades de desmontaje se realizará la limpieza general del área intervenida mediante el 

retiro de residuos, materiales sobrantes y elementos temporales utilizados durante la ejecución del 

abandono parcial. 

Las áreas intervenidas serán inspeccionadas para verificar que no existan residuos, derrames o 

condiciones que representen riesgos para el ambiente o la seguridad. 

Cabe precisar que los cimientos de concreto, cubos de anclaje y pozas de contención permanecerán en su 

ubicación original, por lo que las labores de rehabilitación comprenderán únicamente la limpieza, 

ordenamiento y acondicionamiento superficial del área. 

 

Las actividades corresponden a lo siguiente: 

Tabla 14 Actividades y cantidad 

PART. N° DESCRIPCIÓN Und TOTAL 

1 PLANIFICACIÓN     

2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS.     

3 SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO     

4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES OPERATIVAS     

5 DESMONTAJE DE TRANFORMADOR DE POTENCIA     

5.01 TRANSFORMADORES Und. 2 

05.01.01 
DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 8.75/7.75/2.5 MVA - 132/22.9/10 KV Y 

COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS. 
Und. 1 

05.01.02 
DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 9/9/2.6 MVA – 132/22.9/10 KV Y 

COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS. 
Und. 1 

6 DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE 138 KV     

6.01 EQUIPAMIENTO DE 138 KV     

06.01.01 DESMONTAJE DEL PARARRAYOS 145 KV Und. 2 

06.01.02 DESMONTAJE DEL SECCIONADOR DE LÍNEA TRIPOLAR Und. 1 



“SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL (PAP) PARA LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN PERTENECIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.” 

 60 

06.01.03 DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN Und. 3 

06.01.04 DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR Und. 1 

06.01.05 DESMONTAJE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 21M Und. 1 

06.01.06 DESMONTAJE DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN 138 KV Und. 9 

06.01.07 DESMONTAJE DE AISLADORES LINE POST 13 KV Und. 9 

06.01.08 DESMONTAJE DE PARARRAYOS 14 5KV Und. 2 

7 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS     

7.01 ESTRUCTURA     

07.01.01 ACERO DE ESTRUCTURA METALICA ANGULO ESTRUCTURAL Kg 126.1 

07.01.02 ACERO DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Kg 11.5 

07.01.03 ESTRUCTURA METALICA DE SECCIONADOR DE LÍNEA TRIPOLAR Kg 414.7 

07.01.04 BASE METÁLICA SOPORTE DE INTERRUPTOR Kg 126.0 

07.01.05 ESTRUCTURA METALICA DE PARARRAYOS Kg 273.6 

07.01.06 FERRETERIA Kg 39.6 

8 TRANSPORTE DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS     

9 DISPOSICIÓN FINAL DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS     

10 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS     

11 REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA INTERVENIDO     

 Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

Tabla 15 Tiempos estimados a la actividad: 

PART. N° DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

 

  

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL (PAP) PARA LA SUBESTACIÓN NUEVA 

JAÉN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL 

AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.” 

 26 días  

1 PLANIFICACIÓN 01 día  

2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 01 día  

3 SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 01 día  

4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES OPERATIVAS 01 día  

5 DESMONTAJE DE TRANFORMADOR DE POTENCIA 06 días  

5.01 TRANSFORMADORES 06 días  

6 DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE 138 KV 8 días  

6.01 EQUIPAMIENTO DE 138 KV 8 días   

7 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS 4 días  

7.01 ESTRUCTURA 4 días  

8 TRANSPORTE DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS 1 día  

9 DISPOSICIÓN FINAL DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS 1 día  

10 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 1 día  

11 REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA INTERVENIDO 1 día  

 Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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Los componentes a extraer no generan material excedente por lo que no se requiere la habilitación de 

Deposito de Material Excedente (DME), así mismo las actividades es dentro de la SET Nueva Jaén por lo 

que no se requiere habilitar un campamento, oficinas, almacenes o vías alternas.  

Con lo anteriormente mencionado se expone que al no haber componentes auxiliares no se requieres de 

planos o detalles constructivos y técnicos de Componentes auxiliares. 

 

❖ Campamentos: 

Cabe precisar que para el proyecto no se habilitarán campamentos. Los trabajadores del proyecto utilizarán 

las instalaciones de las zonas urbanas para su estadía (distrito de Jaen) las cuales cuentan con la 

infraestructura y servicios adecuados. El personal de la zona morará en sus propias viviendas, mientras 

que, para el personal foráneo se alquilarán viviendas o se tomarán los servicios de hospedajes ubicados 

cerca de la zona de trabajo. Estas instalaciones contarán con los servicios básicos como son agua, luz y 

desagüe conectados a las redes públicas de la ciudad. Con respecto a los espacios para alimentación, 

dada la cercanía de la subestación con la ciudad, se priorizará la utilización de espacios públicos 

(comedores cercanos a la subestación). 

 

❖ Almacén  

Los equipos y materiales producto del desmontaje serán dispuestos en almacenes de propiedad del titular, 

los cuales cumplen lo estipulado en la normativa vigente. 

 

❖ Vías de acceso 

Se utilizarán el acceso existente para el ingreso a la subestación. 
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Ilustración 4 Cronograma Gantt del PAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Técnico



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE 

GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
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7.2. Demanda de Recursos e insumos 

❖ Recursos naturales 

No se requiere de recursos naturales puesto que se trata de un abandono parcial, es decir solo se 

retirará componentes.   

 

❖ Insumos químicos  

El proyecto durante el Plan de Abandono Parcial se usará las siguientes sustancias químicas: 

Tabla 16 Productos químicos requeridos por el proyecto 

Materiales e insumos Criterio de peligrosidad 

N° Producto químico CAS# Unidad 
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 TIZA  471-34-1 BOL     X 

 OCRE ROJO 13463-67-7 Kg     X 

 
LUBRICANTE O AFLOJATODO 

(TIPO WD-40) 
64742-47-8 L X    X 

Fuente: Expediente de Seguridad 
 

7.2.1. Servicios  

Agua y desagüe 

El proyecto en la actualidad cuenta con conexión de agua potable, por lo que se de ser caso y se 

requiera de uso se podrá usar esta, la cual proviene de la red pública, sin embargo, las actividades 

por su naturaleza no requieren de uso de este recurso. 

- El almacenamiento del agua potable para el personal de trabajo será en bidones de 20 litros 

con llave de paso, lo que evita la contaminación de esta, esta será proveniente de una 

empresa Comercializadora de agua de bebida local. 

- La SET Nueva Jaen cuenta con conexión de desagüe a la red de alcantarillado público, por 

lo que la disposición de excretas por el personal se encuentra cubierto. 

Electricidad 

La electricidad provendrá de su propio sistema de la SET Nueva Jaen propiedad de ELECTRO 

ORIENTE S.A. 

7.2.2. Personal 

El Personal requerido entre mano de obra calificada y no calificada para el proyecto y en las diferentes 

etapas del proyecto serán las siguientes: 
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Tabla 17 Cantidad de personal por etapa 

Etapa Personal Cantidad 

Abandono Parcial 

Supervisor 1 

Peones 2 

Operarios 1 

Oficial   1 

Capataz 1 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

7.2.3. Equipos y maquinaria 

Los equipos y maquinarias a utilizar en las diferentes actividades del proyecto son las siguientes: 

Tabla 18 Cantidad de equipos y maquinaria 

Etapa 
Equipo y/o 
maquinaria 

Cantidad Uso 

Abandono 
Parcial 

Camión grúa (25–
50 t) 

1 Izaje y desmontaje de transformadores y equipos de 138 kV. 

Camión plataforma 1 
Transporte de los equipos y estructuras desmontadas hacia el 
almacén de Electro Oriente S.A. 

Camioneta 4x4 1 Transporte de personal técnico, herramientas y supervisión. 

Herramientas 
manuales y 
eléctricas 

1 juego Desmontaje de conexiones, pernos y accesorios. 

Eslingas, grilletes y 
accesorios de izaje 

1 juego Maniobras seguras durante el izaje y traslado de equipos. 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

7.3. Residuos, efluentes y emisiones 

7.3.1. Generación de residuos 

Durante la etapa de abandono parcial de la central térmica se generarán los siguientes tipos de residuos 

sólidos: 

✓ Residuos No Peligrosos: Son aquellos residuos que no tienen efecto sobre personas, animales 

y plantas y que en general, no deterioran la calidad del ambiente. 

✓ Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos con características corrosivas, inflamables, 

combustibles y/o tóxicas que tienen efecto en las personas, animales y/o plantas, deteriorando la 

calidad del ambiente. 

En el siguiente cuadro se detalla los tipos de residuos que se generarán durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 19 Clasificación de los Residuos Sólidos 

Tipo de residuos Descripción 

Residuos Domésticos Conformados por Compuestos orgánicos (Comida) 

Residuos Industriales No peligrosos Plásticos, papeles, maderas y chatarra cartones, latas, 
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Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
 

Para el cálculo de la producción de residuos sólidos domésticos, se consideró solamente al personal 

operario en los respectivos turnos de trabajo, es decir, un promedio de 5 personas. 

Tabla 20 Estimación del volumen de residuos por etapa 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
 

7.3.2. Efluentes y/o residuos líquidos 

Los obreros harán sus necesidades higiénicas en baños químicos. Se estima que la tasa de 

generación de residuos líquidos domésticos será de 2 litros/persona/día (Organización Mundial de la 

Salud) para toda la etapa. Además, queda la posibilidad de implementar baños portátiles en las zonas 

de trabajo si se requiera de acuerdo a las necesidades. Dichos residuos serían retirados de los baños 

y trasladados por una EO-RS autorizada por el MINAM. 

En las instalaciones del proyecto los tipos de efluentes que se generen son descritos en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 21 Fuentes de generación de efluentes 

Lugar Aguas negras* Aguas grises** 

Frentes de trabajo X X 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C  
*Aguas negras: excremento, orina y lodos fecales. 
**Aguas grises: Duchas, lavado de ropa y lavado de mano. 

 

❖ Tratamiento 

Durante el abandono parcial se generarán efluentes provenientes del personal que realizara labores en las 

diferentes actividades del proyecto, por lo cual, el manejo de las aguas negras se adquirirán sanitarios 

portátiles. Para la etapa operativa la SET cuenta con sanitarios conectados a la red local de agua y desagüe. 

Tabla 22 Cantidad estimada de residuos líquidos 

Etapa Estimación N° de trabajadores Días de trabajo Volumen Total 

Abandono parcial 2 L/ persona/ día 6 26 312 L 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C  

Residuos Cantidad Unidad Tipo de manejo 

Residuo No Peligrosos Domésticos 

Abandono Parcial Papel, restos orgánicos 10 kg 
Minimización, disposición 

final 

Residuo No Peligrosos Industriales 

Abandono Parcial 

Restos de cables 25 
kg Valorización, disposición 

final 

Cartones de embalaje 5 
kg Valorización, disposición 

final 

Restos metálicos 405.42 
kg Valorización, disposición 

final 
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7.3.3. Manejos de sustancias peligrosas 

El manejo de sustancias peligrosas estará asociado principalmente a los equipos eléctricos que puedan 

contener aceite dieléctrico en su interior, como los transformadores de potencia. Durante las actividades de 

desmontaje y retiro de estos componentes se adoptarán medidas preventivas para evitar derrames o fugas. 

Para ello, se contará con kits antiderrame, los cuales permitirán atender de manera inmediata cualquier 

eventualidad. 

 

7.3.4. Fuentes de emisiones atmosféricas 

- Etapa de abandono parcial 

Durante la etapa de abandono parcial, la generación de emisiones atmosférica será mínima debido al corto 

tiempo necesario para las actividades. Las principales emisiones se generarán producto de la combustión 

de combustibles de los vehículos y maquinarias a utilizar, los cuales serán mínimos y restringidos a los 

frentes de trabajo del área del proyecto. 

La estimación de emisiones para las actividades se tomó como referencia las guías: Emissions Factors & 

AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors (USEPA, 1995), que contiene metodologías 

reconocidas y aprobadas por la normativa nacional y agencias internacionales. 

 

A. Emisiones por motores de combustión 

Para la estimación de las emisiones por combustión de los motores de vehículos se utilizaron los valores 

de emisión de “Combustible emissions” del US Department of Homeland Security. 

Para este análisis se ha considerado solo la maquinaria vehicular correspondiente a las actividades de 

abandono parcial del Proyecto en relación a 1 por día. En los siguientes cuadros se presenta la maquinar 

vehicular considerada para la estimación de material particulado menor a 10 y 2,5 micras y gases producto 

de la combustión de motor es. 

Tabla 23 Maquinaria estimada para las actividades del proyecto 

EQUIPO / MAQUINARIA Cantidad Horas/ día 

Camión Grúa 01 01 

Camión plataforma 01 01 

Camioneta 4x4 01 01 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

Asimismo, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de las tasas de emisión de gases de 

combustión producto de la combustión de motores. 

 

 



“SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL (PAP) PARA LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN PERTENECIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.” 

 67 

Tabla 24 Emisiones estimadas por la combustión de motores 

 
 

Maquinari
a / Equipo 

 
 

Cantida
d 

 
 

Horas/dí
a 

 
Caballo

s de 
Fuerza 

del 
equipo 

(HP) 

Total 
de 

caballo
s de 

fuerza 
por 

hora al 
día HP-

h1 

Factor 
de 

emisió
n PM2 

 
Emisió
n Total 
PM10 
(g/día) 

Factor 
de 

Ajuste 
PM2.5

2 

 
Emisió
n Total 
PM2.5 
(g/día) 

Factor 
de 

emisió
n CO2 

 
Emisió
n Total 

CO 
(g/día) 

Factor 
de 

emisió
n Nox2 

 
Emisió
n Total 

NOx 
(g/día) 

(g/HP-
h)2 

(g/HP- 
h)2 

(g/HP-
h)2 

(g/HP-
h)2 

Camión 
Grúa 

1 1 365 1460 0.713 260.245 0.97 252.438 7.3 10658 8.7 12702 

Camión 
Plataforma 

1 1 320 320 0.713 228.16 0.97 221.32 7.3 2336.00 8.7 2784.00 

Camioneta 
4x4 

1 1 150 150 0.713 106.95 0.97 103.74 7.3 1095.00 8.7 1305.00 

TOTAL 595.36  577.5  6095.5  7264.5 

Fuente: Calculation Sheet-Combustible Emissions, US Department of Homeland Security 
Nota: Se asume las horas de trabajo al día especificadas para cada maquinaria/equipo se utilizaron los factores de emisión en 
g/HP-h para PM, CO,NOx, PM2.5. Exhaust and Crankcase Emission Factors for Nonroad Engine Modeling Compression-Ignition. 
U.S. Environmental Protection Agency, 2018. 
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

- Dispersión de contaminantes 

A. Características climáticas de la zona 

• Viento 

La zona presenta vientos procedentes del Noroeste (NW) con dirección a Suroeste y Oeste, el 

promedio de los registros de velocidad de vientos demuestra que se encuentra entre 2.10 a 3.60 

m/s, según los registros del SENAMHI y la dirección de viento predominante es de Noroeste (NW). 

• Radiación solar 

SENAMHI clasifica en cinco clases la radiación solar: baja, moderada, alta, muy alta y 

extremadamente alta. Según el mapa de Pronóstico de Radiación de SENAMHI, alrededor de las 

12:00 horas, la radiación solar con nubosidad alcanza su pico máximo con una clasificación 

extremadamente alta. A su vez, cerca de las 12:30 horas, la radiación solar sin nubosidad alcanza 

su pico máximo con una clasificación de extremadamente alta. 
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Ilustración 5 Predicción numérica de radiación ultravioleta  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI. 

 

 

• Condiciones de estabilidad atmosférica 

De acuerdo a las clases de estabilidad de Pasquill – Gifford, considerando una insolación de 

moderada a fuerte durante el día, y de acuerdo a la velocidad del viento registrada por SENAMHI, 

en la zona del proyecto se tiene clases de estabilidad atmosférica de A-B (muy inestable a 

ligeramente inestable). 

Tabla 25 Condiciones de estabilidad atmosférica 

Velocidad del 

viento 

Día  Noche 

Fuerte Moderada Débil Nubosidad = 4/8 Nubosidad = 3/8 

<2 

2-3 ; 3-5 

5-6 

>6 

A 

A-B 

B 

C 

C 

A-B 

B B-C 

C – D D 

B 

C 

C 

D 

D 

F E D D 

D 

F F E D 

D 

Fuente: De Nevers, N, 2000. Air Pollution Control Engineering. New York: McGraw -Hill 
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B. Dispersión de contaminantes 

• Emisiones por motores de combustión 

Tabla 26 Resultados de dispersión de contaminantes – Emisiones de motores 

 

Emisión 

Atmósfera Inestable (B) Atmósfera Neutral (D) 

Concentración máx 

(ug/m3) 
Distancia (m) 

Concentración máx 

(ug/m3) 
Distancia (m) 

PM10 1.334 

200 

2.44 

200 
PM2.5 1.29 2.37 

CO 11.01 20.15 

NOx 25.94 47.5 

Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

• Emisiones por generación eléctrica 

Tabla 27 Resultados de dispersión de contaminantes – Emisiones por generación 

Emisión 

Atmósfera Inestable (B) Atmósfera Neutral (D) 

Concentración máx 

(ug/m3) 
Distancia (m) 

Concentración máx 

(ug/m3) 
Distancia (m) 

PM10 20.20 
 

 

200 

36.98 
 

 

200 

PM2.5 4.85 8.89 

CO 123.9 226.9 

NOx 573.7 1050 

Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

Para los escenarios de Atmósfera Inestable y Neutral las concentraciones máximas de los contaminantes 

alcanzan una distancia de 100 m, en favor a la dirección del viento, se observa que en el peor escenario 

con atmosfera neutral las concentraciones máximas no superan el ECA- Aire. 

- Generación de ruido 

Con respecto a la generación de ruido, esta no será significativa durante el abandono parcial. Se prevé 

que las principales fuentes generadoras de ruido se producirán durante las actividades de desmontaje 

de los componentes, por lo que se tomarán medidas de control para proteger tanto a los trabajadores 

como a la población del área de influencia. 

Tabla 28 Estimación de ruido 

EQUIPO / MAQUINARIA Ruido (dB) en el origen1 

Camión Grúa 78 

Camión plataforma 75 

Camioneta 4x4 72 

USEPA (1971), FHWA Roadway Construction Noise Model y fabricantes de maquinaria. 
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
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Se estima que el ruido promedio generado durante la etapa de abandono parcial basado en los niveles 

de ruido presentado en el cuadro anterior. Mediante la fórmula: 

 
En donde: 
Ln: Nivel de ruido de la maquinaria n 

Con la fórmula anterior se tiene un nivel de ruido total equivalente a 78, 75 y 72 dB, se precisa que el 

uso de las maquinarias será solo durante algunas actividades, es decir, no se producirá ruido 

constante. 

 

- Generación de campos electromagnéticos (radiaciones no ionizantes) 

Durante la etapa de abandono parcial del proyecto, no se generarán campos electromagnéticos o 

radiaciones no ionizantes, dado que principalmente se utilizarán maquinarias, equipos y vehículos 

mecánicos.  

- Generación de vibraciones 

Tabla 29 Estimación de la generación de vibración por tipo de maquinaria 

Ítem Maquinarias principales PPV a 25 pies (pulg/seg) Aproximados Lv a 25 pies * 

1 Camión Grúa 0,076 86 

2 Camión Plataforma 0.040 78 

3 Camioneta 4x4 0.020 70 

Federal Transit Administration (FTA, 2018) y FHWA Construction Noise Handbook. 
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
 
- Otros tipos de residuos 

No se generarán otros tipos de residuos en ninguna de las etapas del proyecto. 
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8. CAPÍTULO VIII: CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA A 

ABANDONAR 
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8.1. Área de influencia (AI) 

El área de influencia del proyecto se puede definir como el área donde se podrían manifestar los impactos 

ambientales del mismo, el cual considera todos los factores ambientales en su conjunto. Son de dos tipos: 

Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII), las que han sido definidas en función a 

la interrelación y concordancia que existe entre los impactos ambientales, el alcance espacial de los 

diversos componentes del PAP y su relación con los componentes ambientales y sociales involucrados, 

sean estos geográficos, biológicos, económicos y/o socioculturales. 

Los impactos ambientales que podrían derivarse de las actividades de abandono sobre el área de influencia 

serán analizados por el equipo técnico multidisciplinario de la consultora SOLUCIONES EN INGENIERÍA 

R & R S.A.C. con el propósito de proponer un conjunto de medidas de manejo ambiental para evitar y/o 

minimizar dichos impactos. La ejecución de las medidas propuestas permitirá dejar el área intervenida en 

condiciones apropiadas para su uso futuro previsible. 

 

• Área De Influencia Directa (AID) 

Para la determinación del área de influencia directa se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

- Ubicación de los componentes a abandonar: conformado por los transformadores y 

Equipamiento de 138 kV. 

- Alcance de los impactos ambientales: Los impactos directos del proyecto y su alcance 

ocurrirán en el área donde se ejecutarán los trabajos para el abandono del transformador de 

potencia. 

- Área a intervenir: Las actividades para realizar el abandono no implican la ocupación de áreas 

nuevas. 

- Población involucrada: El área de trabajo, se ubica dentro un área intervenida, por lo que no 

habrá poblaciones que puedan ser impactadas directamente por el proyecto. 

 

• Área De Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto está definida como el espacio físico en el que un componente 

ambiental (ubicado dentro del área de influencia directa del proyecto), afecta con menor intensidad, y en 

un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental a 

otros componentes ambientales fuera de la misma. 

 

Criterios para la delimitación del AII: 

 Criterio basado en el medio Físico 

Con base en la definición planteada para el AII, se considerarán las áreas geográficas que circunscribe 

al AID y hasta donde el valor del nivel de ruido esté por debajo de los ECA para ruido. 

 Criterio basado en el medio biológico 
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Con base en la definición planteada para el AII, se considerarán las áreas geográficas que circunscribe 

al AID y en donde posiblemente habiten diversas especies, los cuales podrían ser perturbadas durante 

la ejecución del plan de abandono. 

 Criterio basado en el medio social 

Con base en la definición planteada para el AII, se precisa que las áreas en donde se ubican los 

transformadores de potencia y sus componentes, no se superponen a terrenos de comunidades 

nativas, campesinas y/o pueblos indígenas; así mismo, no existe poblaciones que puedan ser 

afectados por las actividades de abandono. 

Tabla 30 Superficie del Área de Influencia 

Area de influencia Área (ha) 

AID Área de Influencia Directa 0.39 

AII Área de Influencia Indirecta 0.84 

AIP Total AIP 1.23 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
Para el Área de Influencia Indirecta se consideró un Buffer de 25 m 

 

8.2. Metodología de recopilación de información 

Se utilizó información primaria como la Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Cajamarca 

y secundaria para la elaboración de la línea base física, biológica y social.  

Con relación a la información secundaria la misma es representativa para el proyecto, dado a que es 

información actualizada y se encuentra cercana al área del proyecto. 

 

8.3. Caracterización Ambiental 

8.3.1. Medio físico 

8.3.1.1. Clima y Meteorología 

• Meteorología 

El análisis meteorológico del área de influencia del Proyecto se ha realizado en base a la información 

registrada en las estaciones meteorológica automática Jaén y la estación convencional La Cascarilla, 

operadas por el Servicio Nacional de Meteorológica e Hidrología (SENAMHI); la elección obedece 

esencialmente a criterios geográficos como: latitud, altitud, proximidad y zonas de vida del área de 

estudio. 
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Para la evaluación meteorológica se consideraron los datos históricos de temperatura, precipitación, 

humedad relativa, velocidad y dirección del viento. 

Las coordenadas de ubicación de las estaciones y el detalle de los periodos de registro para cada 

parámetro se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 31 Datos de las estaciones meteorológicas 

  Ubicación     Período analizado* 

Estación Latitud Longitud Distrito - Prov. - 
Altitud 

(msnm) 
Variable de 

interés 
Inicio-
Final 

Tiempo 
(años) 

La 
Cascarilla 

5°40'18.3'' S 
78°53'51.6'' 

W 
Jaen – Jaen – 

Cajamarca 
1991 

Temperatura 
2021 - 
2025 

5 

Humedad 
relativa 

2021 - 
2025 

5 

Precipitación 
2021 - 
2025 

5 

Jaén 
5°40'35.99' ' 

S 
78°46'27.05'' 

W 
Jaen – Jaen - 

Cajamarca 
618 

Temperatura 
2021 - 
2025 

5 

Velocidad del 
viento 

2021 - 
2025 

5 

Dirección del 
viento 

2021 - 
2025 

5 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

A continuación, se realiza el análisis de los parámetros principales para caracterizar el área de influencia 

del Proyecto. 

• Temperatura 

Para el análisis del comportamiento de la temperatura en el área de influencia del Proyecto se han tomado 

en consideración información de las estaciones Jaen y la Cascarilla 

A continuación, se presenta los valores de temperatura mensual de las tres estaciones durante los últimos 

cinco años, y en las figuras se muestra el comportamiento de la temperatura durante el año. 

 

▪ Estación Jaén: 

De acuerdo con la información presentada en la tabla correspondiente a la estación Jaén, se registra una 

temperatura media anual de 26.0 °C, lo que evidencia un clima predominantemente cálido, característico 

de la zona norte del país. 

La temperatura máxima media anual alcanza un valor de 39.2 °C, registrándose los valores más altos 

durante los meses de febrero (39.2 °C) y diciembre (37.8 °C), así como en octubre (37.8 °C), configurando 

el periodo más cálido del año. En contraste, las temperaturas máximas más bajas se presentan en abril 

(34.0 °C) y junio (34.7 °C), aunque sin descensos térmicos pronunciados, manteniéndose dentro de un 

rango cálido durante todo el año. 
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En cuanto a la temperatura mínima media anual, esta alcanza un valor de 17.0 °C, siendo octubre (17.0 

°C) el mes que registra la temperatura mínima más baja, seguido de junio (17.5 °C) y agosto (17.6 °C), 

identificándose este periodo como el más fresco del año. Las temperaturas mínimas más altas se presentan 

en febrero (20.4 °C) y mayo (19.7 °C). 

Respecto a la temperatura media mensual, los valores oscilan entre 24.9 °C y 27.3 °C, registrándose la 

temperatura media más baja en junio (24.9 °C), mientras que la temperatura media más alta se presenta 

en octubre (27.3 °C) y setiembre (27.2 °C). En general, la variación térmica anual no es significativa, lo que 

confirma la presencia de un régimen térmico estable y cálido a lo largo del año en la estación Jaén. 

Tabla 32 Temperatura media, máxima media y mínima media de la Estación Jaen (2021-2025) 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

   

Ilustración 6 Comportamiento de la temperatura en la estación Amazonas 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

▪ Estación La Cascarilla: 

De acuerdo con la información presentada en la tabla correspondiente a la estación La Cascarilla, se 

registra una temperatura media anual de 16.1 °C, lo que evidencia un clima templado, con condiciones 

térmicas moderadas a lo largo del año. 

La temperatura máxima media anual alcanza un valor de 21.76 °C, registrándose los valores más altos 

durante los meses de octubre (23.18 °C) y setiembre (23.05 °C), seguidos de noviembre (22.74 °C), 

configurando el periodo más cálido del año. En contraste, las temperaturas máximas más bajas se 

presentan en junio (20.73 °C) y julio (20.80 °C), aunque las variaciones no son marcadas, manteniéndose 

dentro de un rango relativamente estable. 

Estación Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

Jaén 

T Máxima (°C) 36.2 39.2 37.2 34 36.3 34.7 35 36.3 37.5 37.8 37.3 37.8 39.2 

T Mínima (°C) 18.8 20.4 18.9 19.6 19.7 17.5 18.6 17.6 18.6 17 18.2 18.5 17.0 

T Media (°C) 25.5 25.7 25.5 25.2 25.7 24.9 25.3 26.3 27.2 27.3 26.7 26.7 26.0 
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En cuanto a la temperatura mínima media anual, esta alcanza un valor de 13.10 °C, siendo los meses de 

junio (12.2 °C) y agosto (12.2 °C) los que registran las temperaturas mínimas más bajas, identificándose 

este periodo como el más frío del año. Las temperaturas mínimas más altas se presentan en mayo (15.64 

°C) y octubre (14.5 °C). 

Respecto a la temperatura media mensual, los valores oscilan entre 15.2 °C y 17.0 °C, registrándose la 

temperatura media más baja en julio (15.2 °C), mientras que la temperatura media más alta se presenta en 

abril (17.0 °C), seguida de octubre (16.9 °C) y noviembre (16.8 °C). En términos generales, la estación La 

Cascarilla presenta una baja amplitud térmica anual, lo que confirma un régimen térmico relativamente 

uniforme durante todo el año. 

Tabla 33 Temperatura media, máxima media y mínima media de la Estación La Cascarilla (2021-2025) 

Estación Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

La 
Cascarilla 

T Máxima 
(°C) 

21.22 21.20 21.21 21.40 21.31 20.73 20.80 21.93 23.05 23.18 22.74 22.34 21.76 

T Mínima 
(°C) 

13.2 13.4 13.6 14.2 15.64 12.2 13.4 12.2 14.2 14.5 13.3 13.7 13.10 

T Media (°C) 15.4 15.6 15.5 17.0 16.8 15.5 15.2 15.7 16.4 16.9 16.8 16.6 16.1 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

  

Ilustración 7  Comportamiento de la temperatura en la estación Amazonas  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

• Precipitación:  

Para el análisis de la precipitación se ha considerado la información correspondiente a las estaciones Jaén 

y La Cascarilla, ubicadas dentro del ámbito de influencia del estudio, las cuales permiten caracterizar el 

régimen pluviométrico de la zona y evidenciar diferencias marcadas en la intensidad de las lluvias. 

En la estación Jaén, la precipitación media anual alcanza los 2 005.6 mm, evidenciando un régimen de 

lluvias estacional, con mayor concentración durante el primer y último trimestre del año. La distribución 

mensual muestra su valor máximo en marzo (411.9 mm), seguido de noviembre (241.6 mm) y abril (236.2 

mm). A partir de mayo se observa una disminución progresiva de las precipitaciones, registrándose los 
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valores más bajos en agosto (56.2 mm) y julio (71.8 mm), lo que identifica el periodo seco entre julio y 

setiembre. Posteriormente, las lluvias se incrementan nuevamente hacia los meses de octubre a diciembre. 

Por su parte, la estación La Cascarilla presenta una precipitación media anual significativamente mayor, 

alcanzando los 9 127.2 mm, lo que evidencia un régimen pluviométrico muy húmedo. Los mayores aportes 

de precipitación se concentran en los meses de marzo (1 504.5 mm), febrero (1 122.5 mm) y enero (1 062.3 

mm). Si bien se observa una reducción de lluvias a partir de junio, el mes con menor registro es agosto 

(166.3 mm), seguido de setiembre (195.8 mm); sin embargo, incluso en estos meses los valores superan 

ampliamente los registrados en la estación Jaén. A partir de octubre se evidencia un incremento 

considerable, destacando diciembre (1 018.7 mm) y noviembre (948.6 mm). 

A continuación, se presentan registros medios mensuales y anuales de precipitación para las tres 

estaciones evaluadas. 

Tabla 34 Precipitación media mensual en las estaciones evaluadas. 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, 2021-2025.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

Ilustración 8 Precipitación media mensual 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, 2021-2025.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

• Humedad Relativa 

En cuanto a la humedad relativa del área de influencia del Proyecto, en el cuadro se presenta la variación 

mensual de los porcentajes correspondientes a las estaciones Jaén y La Cascarilla, lo que permite 

caracterizar el comportamiento higrométrico de la zona. 

De acuerdo con la información analizada, la estación La Cascarilla registra los valores más altos de 

humedad relativa, con un promedio anual de 86%, y valores mensuales que oscilan entre 80.5% (setiembre) 

y 89.0% (febrero y marzo). Se evidencia un régimen de elevada humedad durante todo el año, con ligeras 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

Jaén 106 129.8 411.9 236.2 188.2 121.3 71.8 56.2 78.5 160.1 241.6 204 2005.6 

La Cascarilla 1062.3 1122.5 1504.5 934.3 683.2 564.7 287.4 166.3 195.8 638.9 948.6 1018.7 9127.2 
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disminuciones entre agosto y setiembre, aunque manteniendo porcentajes superiores al 80%, lo que refleja 

condiciones atmosféricas persistentemente húmedas. 

Por su parte, la estación Jaén presenta un promedio anual de 58.9%, considerablemente menor al 

registrado en La Cascarilla. Sus valores mensuales fluctúan entre 46.1% (setiembre) y 67.7% (abril), 

observándose una disminución progresiva de la humedad relativa entre junio y setiembre, periodo en el que 

se registran los valores más bajos del año. A partir de octubre se evidencia una recuperación gradual de 

los porcentajes de humedad. 

Tabla 35 Variación de la Humedad Relativa mensual (%) en las estaciones evaluadas 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

Jaén 61.4 63.8 66.6 67.7 64.4 62.4 57 49.8 46.1 52.4 56.0 55.9 58.9 

La Cascarilla 88.7 89.0 89.0 89 87.4 87.7 85.0 82.5 80.5 84.2 85.6 88 86 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, 2021-2025.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

Ilustración 9 Humedad relativa 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, 2021-2025.  
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

• Velocidad y dirección de viento 

El viento es el desplazamiento del aire predominantemente horizontal y es considerado como un factor 

importante en el ciclo hidrológico puesto que influye significativamente en el proceso de la evaporación y el 

transporte de calor y humedad.; cuyas características fundamentales para su análisis son la velocidad 

media y dirección. 

Para el análisis del comportamiento del viento en el área de influencia del Proyecto se utilizó la estación 

Jaén con datos del mes de enero del 2026. 

La rosa de vientos presentada muestra que los vientos predominan principalmente desde el sector Oeste–

Suroeste y desde el Este–Noreste, evidenciando un patrón bidireccional bien definido. Las frecuencias más 

altas se concentran en el cuadrante Este–Noreste, alcanzando valores máximos cercanos al 6.9%, 
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seguidos por aportes importantes desde el Oeste, con frecuencias ligeramente menores, pero igualmente 

representativas. 

 

En cuanto a la intensidad, predominan claramente los vientos suaves, correspondientes al rango de 0.50 a 

2.10 m/s, los cuales constituyen la mayor proporción de los registros en casi todas las direcciones. En 

segundo orden se presentan los vientos del rango 2.10 a 3.60 m/s, mientras que los eventos con 

velocidades entre 3.60 y 5.70 m/s son menos frecuentes y se concentran principalmente en las direcciones 

predominantes. Las categorías superiores (mayores a 5.70 m/s) son escasas y poco representativas dentro 

del total de registros. 

Ilustración 10 Rosa de vientos – SENAMHI estación Requena  

Fuente: SENAMHI 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

8.3.1.2. Calidad de aire 

El objetivo de esta evaluación es caracterizar la calidad ambiental del aire en el área de influencia de la 

actividad eléctrica, con relación a la concentración de material particulado, gases y otros parámetros 

presentes en el área de estudio. 

Sin embargo, al ser una Subestación Eléctrica de Transmisión (SET), la actividad no genera material 

particulado ni emisiones, sin embargo, se hará uso de información secundaria de una fuente confiable, que 

hace uso de información del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus para el 2026 para describir 

la calidad de aire. 

• Estándares de calidad de aire 
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Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire han sido fijados por el Estado Peruano mediante el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del Perú, aprobado por el D.S. N°003-

2017-MINAM. En la siguiente tabla se muestra los Estándares aplicables al presente estudio: 

Tabla 36 Estándares de Calidad Ambiental para Aire según D.S. N° 003-2017-MINAM 

Contaminante 
Período Valor Máximo (µg/m3) 

PM – 10 
Anual 50 

24 horas 100 

Dióxido de Azufre (SO2) 
24 horas 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Anual 100 

1 hora 200 

Monóxido de Carbono (CO) 
8 horas 10 000 

1 hora 30 000 

Sulfuro de Hidrógeno (H2 S) 
24 horas 150 

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM. 
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

Tabla 37 Resultados de calidad de aire 

PARÁM. RESULTADO  Descripción 

PM-10 5.72 µg/m3 Bueno 

PM-2.5 6.93 µg/m3 Bueno 

SO2 1 µg/m3 Bueno 

NO2 1 µg/m3 Bueno 

CO 192.22 µg/m3 Bueno 

O3 30.2 µg/m3 Bueno 
Fuente: © The Weather Company, LLC 2025 (https://goo.su/5Lpwx) 
 

• Interpretación de resultados 

La calidad de aire se encuentra dentro de lo establecido por los Estándares de Calidad Ambiental para aire 

(D.S. Nº 003-2017- MINAM). 

8.3.1.3. Ruido ambiental 

• Estándares de calidad de ruido 

Los niveles de ruido registrados en el ambiente son comparados con los Estándares nacionales de calidad 

ambiental para ruido (ECA ruido), establecidos por el D.S. N° 085-2003-PCM. Estos ECA ruido fueron 

determinados con el objetivo de proteger la salud, al ecosistema circundante, mejorar la calidad de vida de 

la población y promover el desarrollo sostenible. 

Los ECA ruido consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación 

A (LAeqT) tomando en cuenta las zonas de aplicación y horarios, lo cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

https://goo.su/5Lpwx
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 Tabla 38 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) LAeqT: Nivel de presión sonoro continúo equivalente con ponderación 
(2) De 07:01 a 22:00 horas 
(3) De 22:01 a 07:00 horas 
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

• Ubicación de puntos de monitoreo de niveles de ruido ambiental 

En esta sección se describen los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en el área de influencia 

ambiental. Se ha considerado la información obtenida del INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL – 

PRIMER TRIMESTRE del SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE 

ELECTRO ORIENTE S.A. sede Amazonas-Cajamarca del 2026. 

Tabla 39 Puntos de muestreo para calidad de ruido – SET Nueva Jaén 

 
Ubicación Estación de 

monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 
17S 

Este (m) Norte (m) 

 
 

SET Nueva Jaen 

RUI-NJ-01 742 643 9 370 800 

RUI-NJ-02 742 637 9 370 812 

RUI-NJ-03 742 617 9 370 820 

RUI-NJ-04 742 625 9 370 801 

 
Fuente: Informe Trimestral Correspondiente al I Trimestre 2026 Sede Amazonas-Cajamarca 

  

• Resultados 

En esta sección se muestran los resultados de la evaluación de calidad de ruido ejecutado en la SET Nueva 

Jaén durante el primer trimestre del 2026: 

Tabla 40 Resultados de monitoreo de ruido diurno SET Nueva Jaén 

N° 
Punto de 
control 

Coordenadas 
UTM 

SET Nueva Jaén 

ECA 
(ZI)* 

Este Norte 
Inicio Fin Lmin 

(dB) 
Lmax 
(dB) 

LAeqT 
(dBA) Fecha Hora Fecha Hora 

1 RUI-NJ-01 742 643 
9 370 
800 

28/03/2026 08:30 28/03/2026 09:00 68.2 79.7 74.7 
80 

LAeqT 
2 RUI-NJ-02 742 637 

9 370 
812 

28/03/2026 09:10 28/03/2026 09:40 60.2 79.5 75.3 

Zonas de aplicación 
Valores expresados en LAeqT (1) 

Horario diurno (2) Horario nocturno (3) 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 
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N° 
Punto de 
control 

Coordenadas 
UTM 

SET Nueva Jaén 

ECA 
(ZI)* 

Este Norte 
Inicio Fin Lmin 

(dB) 
Lmax 
(dB) 

LAeqT 
(dBA) Fecha Hora Fecha Hora 

3 RUI-NJ-03 742 617 
9 370 
820 

28/03/2026 09:50 28/03/2026 10:20 66.5 79.2 74.8 

4 RUI-NJ-04 742 625 
9 370 
801 

28/03/2026 10:30 28/03/2026 11:00 68.6 79.7 74.6 

 Fuente: Informe Trimestral Correspondiente al I Trimestre 2026 Sede Amazonas-Cajamarca 

  

• Interpretación de resultados 

Los niveles de presión sonora ambiental registrados durante el monitoreo diurno realizado en los cuatro (4) 

puntos de medición establecidos, se encuentran dentro de los ECA para Ruido, correspondiente a lo 

establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM para zona industrial. 

 

8.3.1.4. Radiaciones no ionizantes 

En esta sección se describen los niveles de radiaciones no ionizantes en el área de influencia ambiental 

del estudio. Se ha considerado la información obtenida del INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL – 

PRIMER TRIMESTRE del SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE 

ELECTRO ORIENTE S.A. sede Amazonas-Cajamarca del 2026. 

• Estándares de calidad ambiental para radiación 

El nivel de radiaciones no ionizantes registrados en el ambiente se compara con los Estándares de Calidad 

Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, Decreto Supremo N° 010-2005-PCM cuya presencia en el 

ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud 

humana y el ambiente. Estos estándares se consideran destinados a la protección de la salud humana. 

Tabla 41 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Nacional e ICNIRP – Para Radiaciones de Baja 
Frecuencia – (60-Hz) 

Frecuencia “f” (Hz) 
E(kV/m) H(A/m) B(µT) 

Límites ICNIRP 

60Hz 

250 / f 4 / f 5 / f 

Límites ICNIRP para Exposición del 
público en general (Poblacional) 

4.1667 66.7 83.3 

Límites ICNIRP 500 / f 20 / f 25 / f 

Límites ICNIRP para Exposición 
Ocupacional 

8.3333 333.3 416.7416.7 

ICNIRP: Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes. 
E: Intensidad de Campo Eléctrico, medida en Voltios/metro (kV/m) 
H: Intensidad de Campo Magnético, medido en Amperio/metro (A/m)  
B: Inducción Magnética (µT)  
Elaboración: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
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• Ubicación de los puntos de monitoreo de niveles de radiación 

La ubicación de las estaciones de monitoreo de radiaciones electromagnéticas (radiaciones no ionizantes) 

en el área de influencia de la SET Nueva Jaén se muestran a continuación: 

Tabla 42 Ubicación de las estaciones de muestreo para radiaciones electromagnéticas 

 
Ubicación Estación de 

monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 
17S 

Este (m) Norte (m) 

 
 

SET Nueva Jaen 

RNI-NJ-01 741 277 9 370 017 

RNI-NJ-02 741 715 9 370 287 

RNI-NJ-03 742 309 9 370 693 

RNI-NJ-04 742 549 9 370 845 

 RNI-NJ-05 742 176 9 370 570 

Fuente: Informe Trimestral Correspondiente al I Trimestre 2026 Sede Amazonas-Cajamarca 
 

• Resultados 

En esta sección se muestran los resultados de la evaluación de calidad de ruido ejecutado en la SET Nueva 

Jaén durante el primer trimestre del 2026: 

Tabla 43 Resultados de Monitoreo de Campo Electromagnético - SET Nueva Jaén 

Punto de control 

Coordenadas  

UTM 
SET Nueva Jaén 

Este Norte 
Inicio Fin 

ICE ICM DFM 
Fecha Hora Fecha Hora 

RNI-NJ-01 741 277 9 370 017 28/03/2026 14:00 28/03/2026 14:24 25.920071 0.068754 0.087317 

RNI-NJ-02 741 715 9 370 287 28/03/2026 14:40 28/03/2026 15:04 27.539046 0.073048 0.092771 

RNI-NJ-03 742 309 9 370 693 28/03/2026 15:20 28/03/2026 15:44 27.961290 0.074168 0.094193 

RNI-NJ-04 742 549 9 370 845 28/03/2026 16:00 28/03/2026 16:24 29.847890 0.079172 0.100549 

RNI-NJ-05 742 176 9 370 570 28/03/2026 16:40 28/03/2026 17:04 30.888335 0.081932 0.104054 

UNIDAD (V/m) (A/m) (µT) 

ECA RNI 4166.7 66.67 83.33 

 (1)D.S. N°010-2005-PCM. 
Fuente: Informe Trimestral Correspondiente al I Trimestre 2026 Sede Amazonas-Cajamarca 
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• Interpretación de resultados 

Los niveles de Radiaciones No Ionizantes en todos los puntos de monitoreo externos e internos se 

encontraron dentro de lo establecido por los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No 

Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM). 

8.3.1.5. Fisiografía 

Se ha identificado 2 códigos: 

• CEpaLF: Se identifica como unidad. 

✓ Gran Paisaje Colinoso 

Esta categoría fisiográfica ocupa una superficie de 437219.91 has., que equivale al 13.27 % del 

territorio del departamento de Cajamarca, sobre el cual, de acuerdo a su forma de relieve y 

formación litológica, se han delimitado un total de veintinueve paisajes fisiográficos. 

Los paisajes fisiográficos de esta categoría, se localizan ocupando las colinas bajas y altas del 

departamento de Cajamarca; de manera concentrada se observa al este de la provincia de Jaén, 

en los distritos de Santa Rosa, Bellavista, Las Pirias y Jaén; se extiende hacia los distritos de 

Choros y Toribio Casanova de la provincia de Cutervo; en la provincia de San Ignacio, se localizan 

en las laderas de los distritos de Huarango, Chirinos, San Ignacio y Namballe; en altitudes 

aproximadas que van desde 450 m en el distrito de Choros, hasta los 1800 m.s.n.m. en el distrito 

de Huabal; de manera aislada también se localiza ocupando parte del territorio de los distritos de 

Pucara y Pomahuaca en la provincia de Jaén, así como del distrito de Querecotillo en la provincia 

de Cutervo. 

- Paisaje: 

Colinas extrusivas formadas sobre una secuencia gruesa de derrames y piroclásticos 

andesíticos. 

• CEpaLB: Se identifica como unidad. 

✓ Gran Paisaje Planicie 

Esta categoría fisiográfica ocupa una superficie de 131,659.01 has., que representa el 4.00 % del 

territorio del departamento de Cajamarca, sobre el cual, de acuerdo a su forma de relieve y 

formación litológica, se han delimitado cuatro paisajes fisiográficos. 

- Paisaje Fluvio – aluvial: 

Representado espacialmente por siete unidades fisiográficas, ocupan un área de 68,523.53 

has que equivale al 2.08 % de la superficie departamental; se localizan en el fondo y en la 

rivera de los ríos como depósitos acumulados de materiales transportados por cursos 
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fluviales; en su mayoría están formando terrazas bajas y medias; consisten de gravas 

gruesas y finas, arenas sueltas y depósitos limo arcillosos, cuyo rango de pendiente va de 2 

a 8%. 

Tabla 44 Caracterización de la fisiografía de la SET Nueva Jaén 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) – Cajamarca 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

8.3.1.6. Geología 

Se ha identificado 2 códigos: 

• Ki - g: Describe el siguiente grupo. 

✓ Grupo Goyllarisquizga (Ki – g) 

Extensión: 312 550.95 Ha                                                 Porcentaje: 9.48 % 

Esta unidad aflora en el extremo noroeste de Jaén. El grupo Goyllarisquizga que se encuentra en el 

cuadrángulo de Jaén es una secuencia de 650 m. de grosor, constituida por estratos macizos de 20 a 

80 cm. De grosor de areniscas cuarzosas bien clasificadas de grano medio a grueso, algunas capas 

son conglomerados con guijarros pequeños de cuarzo. Presentan una coloración gris clara a blanca 

ligeramente amarillenta que por meteorización toman colores amarillentos, rojizos debidos al material 

ferruginoso que contiene. 

Edad y correlación. - se ha encontrado restos de plantas del cretáceo inferior, en la parte sur oriental 

del cuadrángulo de Jaén. Se puede correlacionar con el grupo Oriente presente en las cuencas del 

Huallaga y Marañón. 

• Qp – fa: Describe el siguiente depósito. 

✓ Depósitos Cuaternarios Recientes 

- Fluvioaluviales (Q – fl): 

Área de extensión en el departamento de Cajamarca: 74 184.90 ha (2.25 %) Están representados por 

la acumulación de materiales transportados por cursos fluviales, depositados en las riberas de los 

ríos. Consisten de gravas gruesas y finas, arenas sueltas y depósitos limoarcillosos. 

 

 

Código Gran Paisaje Paisaje Subpaisaje Formación Área (ha) 

CEpaLF Colinoso 
Colinas extrusivas formadas sobre 

una secuencia gruesa de derrames y 
piroclásticos andesíticos 

Laderas Oyotun 0.16 

PADpB Planicie Fluvioaluvial Depositos 
Depositos 

fluvioaluviales 
1.07 

Total 1.23 
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Tabla 45 Caracterización de la geología de la SET Nueva Jaén 

 

 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) – Cajamarca 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 

 

8.3.1.7. Hidrogeología 

Los estudios e investigaciones que se han hecho en la región son muy incipientes, pues sólo hay 

alcances teóricos que raramente se están tomando en cuenta para tener disponibilidad de agua para 

el presente y el futuro, lo cual está causando serias preocupaciones para las autoridades, empresas 

de Servicios de Aguas Potable y Alcantarillado, igualmente a las Empresas Mineras que necesitan de 

la fuentes subterráneas para procesar la extracción de minerales; estos inconvenientes ha creado 

conflictos entre el estado, la empresa privada y el pueblo por disponibilidad de aguas tanto en cantidad 

como en calidad. 

• Formaciones detríticas permeables (acuíferos): 

Se diferencian dos subgrupos: 

 

✓ Acuíferos porosos no consolidados, con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

- Depósitos aluviales y fluviales 

- Depósitos fluvio-glaciales, coluviales y lacustres. 

 

✓ Acuíferos semiconsolidados productivos o acuíferos extensos, pero solamente 

productivos (permeabilidad media) 

 

• Formaciones consolidadas fisuradas con permeabilidad moderada, incluyendo 

formaciones kársticas (acuíferos fisurados) 

Corresponden a unidades geológicas con mayor cantidad de fracturas y fallas donde se 

encuentran las aguas subterráneas, distinguiéndose unidades sedimentarias, intrusivas, 

volcánicas y volcánico-sedimentarias, las cuales se describen a continuación: 

- Acuíferos fisurados sedimentarios en areniscas, cuarcitas, lutitas y conglomerados: 

- Acuíferos fisurados volcánicos 

- Acuíferos fisurados volcano-sedimentarios 

- Acuíferos fisurados calcáreos (Calizas, calizas y margas). 

• Formaciones generalmente con permeabilidad baja a muy baja (acuitardos) 

Código Descripción Área (Ha) 

Ki-g Grupo Goyllarisquizga 0.16 

Qp-fa Depósitos Fluvioaluviales 1.07 

Total 1.23 
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Son formaciones rocosas, fracturadas, diaclasadas y hasta con esquistosidades, aunque teniendo 

la capacidad de almacenar agua, su trasmisivilidad es muy lenta o de forma localizada. 

- Acuitardos Intrusivos. 

- Acuitardos sedimentarios 

- Acuitardos volcánicos-sedimentarios 

 

• Materiales con capacidad de almacenar aguas subterráneas hasta punto de saturación pero 

que no la transmiten (acuicludos) 

- Formaciones generalmente con permeabilidad baja a muy baja (acuitardos). 

 

8.3.1.8. Geomorfología 

El relieve característico de la región, está vinculado a los procesos tectónicos y a las modificaciones 

bioclimáticas que se han generado desde el inicio de su aparición. Las condicionantes morfológicas 

como la inestabilidad, vulnerabilidad y riesgo que ha experimentado la población, siempre han 

condicionado el uso y ocupación del territorio de Cajamarca. 

En términos generales, la geomorfología del departamento, es muy favorable a la concentración de 

flujos asociados a sólidos, por lo que es frecuente los procesos de geodinámica externa, esto es 

ayudado por la presencia de pendientes empinadas, presencia del canal de escurrimiento principal, la 

frecuencia de litologías poco consistentes y una cierta proporción de terrenos sometidos a condiciones 

semiáridas del clima y ausencia de cobertura vegetal; condicionan las acciones erosivas de las 

cuencas y la gran presencia de fenómenos de remoción de masas de suelos y de rocas. 

También es importante mencionar la condición litológica correspondiente de las Cordilleras Occidental 

y Oriental, ya que la heterogeneidad petrográfica contribuye a las diferenciaciones geomórficas. Una 

importante característica global del departamento de Cajamarca es su elevada tasa de erosión actual, 

con predominio de acciones erosivas ligadas al escurrimiento difuso y concentrado en surcos y 

cárcavas, motivadas tanto por causas naturales como por labores agrícolas en terrenos altamente 

susceptibles a la erosión. 

Tabla 46 Caracterización de la geología de la SET Nueva Jaén 

 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) - Cajamarca 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

8.3.1.9. Suelo 

Se identificaron 2 códigos: 

Código Descripción Área (Ha) 

P-a Piedemonte aluvial 1.23 
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➢ Andosoles (T) 

Según el Estudio de Suelos y Capacidad de Uso Mayor del Departamento de Cajamarca 2010-2011. 

Estos suelos cubren una superficie aproximada de 333,944.03 has, lo cual representa el 10.13 % de 

todo el departamento de Cajamarca, ocupa el primer lugar respecto a las otras coberturas de esta 

categoría. Se trata de suelos con desarrollo moderado, con características favorables principalmente 

para las actividades pecuarias y forestales, presentan un relieve ondulado y se encuentran ocupados 

en su mayor extensión por pastos naturales, bosques naturales y vegetación arbustiva, sin embargo, 

en algunos lugares tienen chacras con cultivos agrícolas. 

Estos suelos pertenecen al Orden Andisoles y al Gran grupo Haplustands, son suelos de desarrollo 

insitu, formados a partir de rocas volcánicas, así como depósitos de materiales detríticos gruesos y 

finos derivados de estas mismas rocas; se encuentran principalmente en laderas de montañas, así 

como también sobre depósitos coluvio-aluviales de piedemonte, en una topografía irregular, con 

pendientes ligeramente inclinadas a empinadas. 

Por lo general, son suelos que tienen buena capacidad para almacenar la humedad y contienen 

abundantes nutrientes, pero su potencial agrícola baja por ubicarse en pendientes empinadas; el perfil 

dominante es A/C, pero en partes también se observa un A/B. Estos suelos son superficiales a 

moderadamente profundos, de texturas medias, drenaje bueno, con alta capacidad de retención de 

humedad, de reacción fuertemente a ligeramente ácida, pendientes mayormente empinadas, 

ligeramente pedregosos y erosión moderada. 

 

➢ Fluvisol – Phaeozem (J-H) 

De acuerdo con el Estudio de Suelos y Capacidad de Uso Mayor del Departamento de Cajamarca 

2010-2011. Estos suelos cubren u área de 10,869.00 has, que representa el 0.33% del total de la 

superficie del departamento de Cajamarca. 

Son suelos que provienen de la descomposición de sedimentos aluviales y coluviales transportados 

por las quebradas que desembocan para este caso en los ríos Cajamarquino y Condebamba; se 

localizan en terrazas aluviales y planicies; son profundos a muy profundos, presenta un perfil A(B)C o 

AC, con una permeabilidad moderada a moderadamente lenta, de textura media a pesada, drenaje 

bueno a imperfecto, de reacción neutra a moderadamente alcalino, con pendientes ligeramente 

inclinada a inclinada. 

La fertilidad natural es de media a alta, con contenido medio de materia orgánica, en el caso de los 

phaeozem son potencialmente ricos en nitrógeno; sin embargo, en ambos casos, la pedregosidad 

puede impedir las labores de labranza. Son apropiados para una agricultura intensiva, teniendo en 

cuenta algunos factores limitantes. 
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Tabla 47 Caracterización de los suelos de la SET Nueva Jaen 

Símbolo Descripción Área (Ha) 

T Andosol 0.16 

J-H Fluvisol-Phaeozem 1.07 

Total 1.23 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) - Cajamarca 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

  

8.3.1.10. Identificación de suelos contaminados 

De acuerdo con el Decreto Supremo N°012-2017-MINAM que aprueba los criterios para la gestión de 

sitios contaminados, se realiza la evaluación de sitios potencialmente contaminados, que comprende 

las siguientes fases: 

• Fase de identificación. 

• Fase de caracterización. 

• Fase de elaboración del plan dirigido a la remediación. 

La Fase de identificación tiene por finalidad verificar o descartar la presencia de sitios contaminados, 

y comprende las siguientes etapas: 

• Evaluación preliminar 

• Muestreo de identificación 

Dado que en el área donde se emplazará la actividad no se presentan indicios o evidencias de 

contaminación, se concluye con la Fase de Identificación, sin requerir continuar con el muestreo de 

identificación ni con las siguientes fases de evaluación. En el sitio designado no se observa evidencia 

de fuga o derrame de posibles fuentes de contaminación ni se identifican focos o fuentes potenciales 

de contaminación, lo cual indica que no se evidencia un área de potencial interés para la evaluación 

de sitios contaminados. 

Por lo tanto, conforme a lo estipulado en el artículo 6 del D.S. N° 012-2017-MINAM y basado en los 

resultados de la evaluación preliminar, no es necesario proceder con la Fase de Caracterización ni 

realizar monitoreos de suelos, dado que no se ha identificado evidencia alguna de contaminación en 

el área. 

8.3.1.11. Hidrografía 

Se ha verificado que el cuerpo de agua más cercano es la Quebrada Tumbillan, la cual se encuentra 

a una distancia aproximada de 1.25 km desde el punto más cercano del proyecto. 

8.3.1.12. Calidad de agua 

En el desarrollo de las actividades de abandono no intervendrá ni directa o indirectamente algún 

cuerpo de agua próximo. De acuerdo con lo indicado no se reporta resultados de análisis de la calidad 

de agua. 
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8.3.2. Medio biológico 

8.3.2.1. Cobertura Vegetal 

Se clasifica y se describe de manera general las diferentes categorías de cobertura vegetal en el 

departamento de Cajamarca: 

• Tierras con Cultivos Agrícolas 

Estas unidades se encuentran ocupadas por suelos más desarrollados; de características 

favorables para la instalación de cultivos, además que la mayor parte de estos son conducidos al 

secano; y una menor extensión de estos terrenos tienen riego a través de canales que nacen en 

los principales ríos de la zona de estudio; lo cual permite conducir cultivos propios de la zona.  

Las zonas bajas están cubiertas por el cultivo de arroz; el trigo y la cebada ocupan las laderas al 

secano con una cosecha por año; la papa y el maíz ocupan los mejores suelos, generalmente bajo 

riego, para los cuales se emplea en la mayor parte fertilizante química y/o abono orgánico; ocupan 

una menor extensión los cultivos de ocas, ollucos, avena y centeno que generalmente están 

cubriendo suelos marginales. De la cosecha de estos cultivos, la mayor parte es para autoconsumo 

y una menor cantidad para la venta. Cubren una extensión de 86,648.89 has., que representa el 

2.63% del total departamental. 

Las zonas bajas están cubiertas por el cultivo de arroz; el trigo y la cebada ocupan las laderas al 

secano con una cosecha por año; la papa y el maíz ocupan los mejores suelos, generalmente bajo 

riego, para los cuales se emplea en la mayor parte fertilizante química y/o abono orgánico; ocupan 

una menor extensión los cultivos de ocas, ollucos, avena y centeno que generalmente están 

cubriendo suelos marginales. De la cosecha de estos cultivos, la mayor parte es para autoconsumo 

y una menor cantidad para la venta. Cubren una extensión de 86,648.89 has., que representa el 

2.63% del total departamental. 

 Tabla 48 Caracterización de la cobertura vegetal de la SET Nueva Jaén 

 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) - Cajamarca 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

8.3.2.2. Flora y Fauna 

En relación con el componente de flora y fauna, la evaluación se ha realizado considerando la 

ubicación específica del proyecto y la clasificación de cobertura vegetal vigente. De acuerdo al Mapa 

Nacional de Cobertura Vegetal (Ver Anexo 8), el área se encuentra categorizada como Tierras con 

cultivo Agrícola (CA), lo que indica que no corresponde a formaciones de bosque natural ni a 

ecosistemas con cobertura vegetal primaria. 

Código Unidad Área (Ha) 

CA Tierras con cultivos agrícolas 1.23 
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Asimismo, el proyecto se emplaza dentro del perímetro de la SET Nueva Jaén, espacio que presenta 

suelo compactado, superficies intervenidas y presencia de infraestructura industrial existente. Estas 

condiciones corresponden a un entorno completamente antropizado, sin cobertura vegetal natural ni 

hábitats que favorezcan el establecimiento de comunidades de flora o fauna silvestre. 

Por lo tanto, en el área de influencia no se registran especies de flora, fauna, aves ni otros 

componentes relevantes de biodiversidad, debido a que se trata de un espacio previamente 

intervenido y destinado a uso industrial, donde las características ambientales no permiten el 

desarrollo de ecosistemas naturales. 

8.3.2.3. Hidrobiología 

Un estudio de hidrobiología se requiere cuando un proyecto tiene interacción directa con cuerpos de 

agua y puede afectar la flora y fauna acuática. En el caso de la subestación eléctrica de transmisión 

en el área urbana de Bagua, no corresponde realizarlo debido a que la Quebrada Tumbillan, ubicada 

a 1.25 km., no se encuentra dentro del área de influencia directa de la instalación. La infraestructura 

está construida sobre una plataforma urbana consolidada, con drenaje pluvial que evita descargas 

hacia el cauce, por lo que no existen vertimientos líquidos, movimientos de suelo ni procesos que 

generen impacto en la biota acuática. 

Asimismo, la normativa ambiental para instalaciones de transmisión eléctrica en zonas urbanas 

prioriza el control de impactos como ruido, residuos sólidos y riesgos eléctricos, sin requerir 

evaluaciones hidrobiológicas en ausencia de interacción con cuerpos de agua. No es técnicamente 

necesario un estudio hidrobiológico en este contexto. 

 

8.3.3. Medio Social 

8.3.3.1. Demografía 

Según el Censo Nacional 2017, el distrito de Jaén, en la provincia del mismo nombre, se registró una 

población total de 94,153 habitantes, compuesta por 46,876 hombres y 47,277 mujeres, con una ligera 

predominancia femenina. A nivel provincial, la población aumentó de 183,634 en 2007 a 185,432 en 

2017, lo que representa una variación intercensal de 0.96% y un crecimiento promedio anual de 0.6%, 

evidenciando un crecimiento demográfico leve pero sostenido. Asimismo, con una superficie de 

aproximadamente 161.1 km², la densidad demográfica del distrito alcanza los 584.4 habitantes por 

kilómetro cuadrado, reflejando una concentración poblacional moderada en relación con su extensión 

territorial. 
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Tabla 49 Población total por distrito 

Departamento Provincia Distrito Género Casos % 

Cajamarca Jaén Jaén 
Hombre 46 876 49,79% 

Mujer 47 277 50,21% 

Total 94 153 100,00% 

Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda 2017 – INEI 
 

Tabla 50 Tasa de crecimiento intercensal por provincia 

Departamento Provincia 
2007 2017 Variación intercensal 

Tasa de Crecimiento Anual 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Cajamarca Jaén 183634 13.23 185432 13.83 1798 0.96 0.6 

Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda 2017 – INEI 
 

Tabla 51 Índice de densidad demográfica por distrito 

Departamento Provincia Distrito Población Total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Cajamarca Jaén  Jaén 94153 161.1 584.4 

Fuente: INEI (2023) 

8.3.3.2. Educación 

Según INEI (2017), en Jaén existen 89,287 personas de 3 años a más, de las cuales 10,606 no saben leer 

ni escribir. Según MINEDU (2024), la oferta educativa en el distrito incluye 64 instituciones de nivel inicial, 

128 de primaria y 44 de secundaria, sumando un total de 236. La cobertura docente alcanza los 1,685 

maestros distribuidos en los tres niveles. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de la población ha 

alcanzado la secundaria (58,878 personas), seguida por la primaria (53,216) y superior universitaria 

(29,419). Finalmente, los estudiantes matriculados en el año 2024 ascienden a 29,338, principalmente en 

primaria (14,309) y secundaria (11,492). 

Tabla 52 Tasa de analfabetismo total 

Población de 3 años a más Sabe leer y 
escribir 

No sabe leer ni 
escribir 

Total 
Departamento Provincia Distrito 

Cajamarca Jaén  Jaén 78681 10606 89287 

Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda 2017 – INEI 

 

Tabla 53 Oferta educativa en el área de influencia 

Departamento Provincia Distrito Inicial Primaria Secundaria Total  

Cajamarca Jaén  Jaén 64 128 44 236 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 2024 
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 Tabla 54 Cobertura docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 2024 
 

 Tabla 55 Nivel educativo por distritos 

 
Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda 2017 – INEI 
 

Tabla 56 Estudiantes matriculados 

Departamento Provincia Distrito Inicial Primaria Secundaria Total  

Cajamarca Jaén  Jaén 3,537 14,309 11,492 29,338 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 2024 
 

8.3.3.3. Comunidades Nativas y/o Campesinas 

No se encuentra comunidades superpuestas ni cercanas al área donde se realizará el PAP, se adjunta 

un mapa de distancia del PAP a la comunidad más cercana (Ver anexo 8) 

8.3.3.4. Salud 

En el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) el distrito 

de Jaén cuenta con una variada oferta de establecimientos de salud, incluyendo consultorios, puestos, 

centros médicos y hospitales, clasificados en niveles de I-1 a II-1. Esta infraestructura evidencia una 

atención diversificada que cubre desde servicios básicos hasta atención hospitalaria general. 

Tabla 57 Establecimientos de salud por nivel de complejidad 

Distrito Nombre Categoría Clasificación 

DEP. CAJAMARCA 

Prov. Jaén 

Jaén HOSPITAL II-1 CLINICA JAÉN lI-1 HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL 

Jaén LAS NARANJAS I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén ALTO VISTA ALEGRE I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén MORRO SOLAR I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén PUENTE ZONANGA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén HOSPITAL GENERAL DE JAEN II-2 HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL 

Jaén TABACAL I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Provincia Distrito 

S
in

 N
iv

el
 

In
ic

ia
l 

P
ri

m
ar

ia
 

S
ec

u
n

d
ar

ia
 

B
ás

ic
a 

es
p

ec
ia

l 

S
u

p
er

io
r 

n
o

 u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

in
co

m
p

le
ta

 

S
u

p
er

io
r 

n
o

 u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

co
m

p
le

ta
 

S
u

p
er

io
r 

u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

in
co

m
p

le
ta

 

S
u

p
er

io
r 

u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

co
m

p
le

ta
 

M
ae

st
rí

a 
/ D

o
ct

o
ra

d
o

 

Cajamarca 

Jaén Jaén 15931 11986 53216 58878 209 6134 14500 13822 29419 3061 

Departamento Provincia Distrito Inicial Primaria Secundaria Total  

Cajamarca Jaén  Jaén 198 753 734 1685 
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Jaén 
CENTRO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIO SUYAY 
I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén LOMA SANTA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén PALMA CENTRAL I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén VISTA ALEGRE  DE ZONANGA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén MAGLLANAL I-4 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén SAN MARTIN DE PORRES I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén CHAMAYA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén LA CASCARILLA I-2 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén VALILLO I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén LA VIRGINIA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén MONTEGRANDE I-2 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén FILA ALTA I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén RINCONADA LAJEÑA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén GRANADILLAS I-2 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén SAN JOSE DE LA ALIANZA I-1 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén LOS SAUCES I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén NUEVO HORIZONTE I-2 PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 

Jaén CHAMBAMONTERA I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CENTRO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIO JAEN 
I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CLINICA SAN FERNANDO E.I.R.L II-1 
HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION 

ESPECIALIZADA 

Jaén 
CENTRO UROLOGICO Y MEDICINA 

INTEGRAL 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén VASQUEZ DENT CLINIC E.I.R.L. I-1 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO NEW 

HAPPY DENT 
I-1 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO FLA & SAN S.A.C. I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CENTRO ODONTOLOGICO GERALDINE 

DENT 
I-3 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén DENTAL MILAGROS I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO 

GASTROCENTER JAEN 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén MEDIC CENTER "VALDIVIA" I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO SALUD MUJER I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO 

CADILAB 
I-3 CENTROS MEDICOS ESPECIALIZADOS 

Jaén CLINICA SAN JUAN II-1 HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL 

Jaén CENTRO OBSTETRICO MUJER I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén PEDICENTER I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO SAN ANTONIO I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén POLICLINICO SAN MARCOS I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén IDENTIS I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO OBSTETRICO 

SEÑOR DE LUREN 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén NEW HAPPY DENT I-3 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO RICHART 

DENT 
I-2 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén CENTRO PEDIATRICO STELLA MARIS I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén Lili Dent Centro Odontológico E.I.R.L I-2 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén CENTRO MEDICO SAN MIGUEL I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES 

DEL NORTE 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO PAJATEN I-2 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CENTRO MEDICO TRES ASES SALUD 

INTEGRAL 
I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 
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Jaén CONSULTORIO MEDICO MI DOCTOR I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén GESTA SALUD I-3 POLICLINICOS 

Jaén CENTRO MEDICO DR. ESTELA I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO PEDIÁTRICO 

CRECER 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CONSULTORIO MEDICO PEDIATRICO I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén MEDICAL GROUP JAEN I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L - 

PROMEDIC 
I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO 

"Dr. DONALD MEJIA" 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MÉDICO ESPECIALIZADO 

BETESDA 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CARPIO NURSE CENTRO INTEGRAL DE 

ENFERMERIA 
I-1 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén SERVICIOS MEDICOS JAEN EIRL I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CONSULTORIO MÉDICO CARPIO NURSE I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CONSULTORIO DENTAL NOVVADENT I-2 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén CARDIOJAEN I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén ODONTOMEDIC JAEN I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CONSULTORIO DENTAL HUANCAYO I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén ODONTOMEDIC JAEN I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CLINICA MAS SALUD II-E 
HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION 

ESPECIALIZADA 

Jaén MEDICAL NATURE I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO ARZOBISPO 

LOAYZA 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO H&M I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CENTRO MEDICO DR. SOTOMAYOR I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén POLICLINICO TRAUMA CENTER JAEN I-3 POLICLINICOS 

Jaén ROMA DENT EIRL I-1 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén D&F DENTAL LAB I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén MEDIKIDS JAEN E.I.R.L. I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén FÉMINA CENTRO I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén la grey I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO GINECO OBSTETRICO 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén UROMEDIC JAEN I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO 

DR. ARANDA 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén Centro de Bienestar Psicológico "Contigo" I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO GASTROSALUD 

JAEN 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén TRAUMA VITAL SAN RAFAEL I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CENTRO MEDICO SALUD & VIAL JAEN I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

SONRIENDO JUNTOS 
I-1 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén SALUD VIDA I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
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Jaén 
CONSULTORIOS MEDICOS 

ESPECIALIZADOS SANTA ROSA 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

"DISEÑANDO SONRISAS 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MÉDICO "MAS Q' SALUD" S.R.L. I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CLINICA DENTAL AMAZONAS I-2 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén CENTRO ODONTOLÓGICO KRYSTAL DENT I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén NUEVA IMAGEN DENTAL I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CENTRO MEDICO SAN NICOLAS I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén SONRISITAS ODONTOPEDIATRIA I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén STELLA MARIS I-2 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CONSULTORIO DENTAL ISADENT I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CONSULTORIO MEDICO MI DANNY I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CENTRO MEDICO NORSEL PERU 

BREVETES 
I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén CLINICA DE LA SOLIDARIDAD I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén CLÍNICA SEÑOR CAUTIVO II-E HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL 

Jaén CONSULTORIO MÉDICO DERMAJAEN I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén PREVENIR I-3 CENTROS MEDICOS ESPECIALIZADOS 

Jaén SUMADENT S.A.C I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CONSULTORIO MEDICO SAN JUAN JAEN I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén OFTALMOMED I-2 CENTROS MEDICOS ESPECIALIZADOS 

Jaén CLINICA BELEN I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén 
CENTRO ESPECIALIZADO EN 
CARDIOLOGIA "DRA MEJIA" 

I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO 

SAN GABRIEL 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén CLINICA EBENEZER II-E 
HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION 

ESPECIALIZADA 

Jaén CONSULTORIO MEDICO SALUD STETIK I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén ECONORTE I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
"CENTRO TRAUMATOLOGICO 

TRAUMAMEDIC E.I.R.L." 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén HOYOS ODONTOMEDIC S.R.L. I-2 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén NEUROMEDIC JAEN I-4 
CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO 

Jaén CENTRO MEDICO METROPOLITANO I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 

Jaén KRISTELL DENT I-1 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén 
CENTRO MÉDICO OCUPACIONAL D´SALUD 

EIRL 
I-3 CENTROS MEDICOS ESPECIALIZADOS 

Jaén SONRISAS JAEN I-1 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSORCIO MEDICOLAB CONSULTORIO 

MEDICO Y LABORATORIO CLINICO 
ESPECIALIZADO 

I-2 
CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén IMAGEN DENTAL E.I.R.L. I-1 CENTRO ODONTOLOGICO 

Jaén POLICLÍNICO PERUANO CUBANO I-3 POLICLINICOS 

Jaén 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

DENTILUZ 
I-1 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén 
CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES 

MÉDICAS VIRGEN NATIVIDAD 
I-2 

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

Jaén MEDIC CENTER VALDIVIA I-3 CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS 
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Jaén POLICLINICO POLICIAL JAEN I-3 POLICLÍNICOS 

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). 
 

8.3.3.5. Morbilidad 

En cuanto a enfermedades transmisibles, la tuberculosis es significativamente más prevalente a nivel 

nacional que en Cajamarca, mientras que la malaria afecta de manera desproporcionada a este 

departamento, con tasas intrascendente. El dengue presenta tasas considerables, aunque el número 

de casos es mayor a nivel nacional debido a la diferencia poblacional. 

Tabla 58 Indicadores de morbilidad 

Indicador Unidad de medida Fuente Periodo (años) PERÚ Cajamarca 

Tuberculosis Todas las formas Tasa x 100,000 hab 18 2023 93.5 20.0 

  
P. falciparum 

No. (*) 

11 2023 

3.481 - 

Malaria 

Tasa x 100,000 hab 10.3 - 

P. vivax 
No. (*) 19,077 2 

Tasa x 100,000 hab 56.4 0.1 

Todas las formas 
No. (*) 22,558 2 

Tasa x 100,000 hab 66.7 0.1 

Dengue 1/ 
No. (ll) 

11 2023 
256,641 7,451 

Tasa x 100,000 hab 758.5 509.3 

VIH infectados No. 11 2023 9,742 110 

SIDA 
No. 

11 2023 
1,437 9 

Tasa x 100,000 hab 4.2 0.6 

Bajo peso al nacer (< 2.5 Kg) % 3 2023 7.4 8.8 

Neumonía en <5 años Tasa x 1,000 <5a 11 2023 3.9 3.9 

Desnutrición < 5 años Global 2/  % 

3 2023 

2.6 4.3 

(Patrón OMS) Aguda 2/ % 0.6 1.0 

  Crónica 2/ % 11.5 18.6 

Madres o gestantes adolescentes 15-19 años % 8 2023 9.2 15.2 

Fuente: Perfil de Salud Cajamarca 2024. 

 

8.3.3.6. Mortalidad 

La mortalidad infantil (neonatal, infantil y menores de 5 años) es significativamente mayor en 

Cajamarca, que el promedio nacional. En menores de 5 años, las infecciones intestinales contribuyen 

en mayor proporción que las infecciones respiratorias agudas a la mortalidad en Cajamarca. Las tasas 

de mortalidad estandarizadas por neoplasias y enfermedades circulatorias también son severamente 

superiores en la región. 
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Tabla 59 Indicadores de mortalidad 

Indicador  

Unidad 

de 

medida  

Fuent

e  

Periodo 

(años)  
PERÚ  

Cajamarc

a 

Registro de la 

mortalidad  

Defunciones No. 

10 2022 

158,51

1 
5,652 

Sub registro % 17.5 34.8 

Con certificación médica % 99.9 99.6 

Causas mal definidas % 1.9 4.0 

Mediana de la edad de 

fallecimiento 
Años 74 75 

Mortalidad en 

la niñez 

Neonatal 
x 1,000 

nv 
3 

2022-

2023 
6-11 (5)-(17) 

Infantil 
x 1,000 

nv 
3 

2022-

2023 
12-17 (12)-(24) 

Menores de 5 años 
x 1,000 

nv 
3 

2022-

2023 
16-21 (15)-(27) 

Defunciones 

registradas en 

< 

5 años por 

causas 

involucradas 

en 

AIEPI (‡) 

Infecciones intestinales % 

10 2022 

1.5 1.3 

Infecciones respiratorias agudas % 12.3 14.4 

Meningitis, Malaria, Septicemia, EPV % 0.9 0.3 

Deficiencias de la 

nutrición 
% 1.0 1.7 

Perinatales % 30.6 27.8 

Todas las causas % 3.7 5.3 

Tasas de 

mortalidad 

estandarizadas 

por grupos de 

causas  

Enfermedades 

transmisibles 

x 100,000 

hab.  
10 2022 

146.5 128.7 

Neoplasias (Tumores + Carcinomas in 

situ) 
111.2 129.0 

Enfermedades del aparato circulatorio 120.3 168.8 

Causas externas 48.4 53.2 

Fuente: Perfil de Salud Cajamarca 2024. 
 

8.3.3.7. Tasa de natalidad 

El INEI indica que la mayoría de mujeres tiene entre 1 y 2 hijos, reflejando una alta tasa de natalidad. Según 

(PNUD) el IDH es bajo (0.62), con bajos niveles de educación e ingresos, con una esperanza de vida 

moderada. Además, el 39.35 % de la población vive en pobreza, lo que evidencia condiciones 

socioeconómicas desfavorables. 

Tabla 60 Tasa de natalidad a nivel distrital 

Población femenina de 

12 y más años de edad, 

por número de hijos e 

hijas nacidos vivos  
1 2 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 y más  

Total, de 

hijos e 

hijas 

nacidos 

vivos Departamento Cajamarca 

Provincia Distritos  

Jaén Jaén 7164 6602 4429 2186 985 557 253 26156 

Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda 2017 – INEI. 
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8.3.3.8. Índice de desarrollo humano 

Tabla 61 Índice de desarrollo humano (IDH) 

Provinc

ia 

Distri

to 

Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Con 

Educación 

secundaria 

completa 

(Poblac. 18 

años) 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 

y más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

habitant

es 

rank

ing 
IDH 

ranki

ng 

año

s 

ranki

ng 
% 

ranki

ng 

año

s 

ranki

ng 

N.S. 

mes 

ranki

ng 

Departamento Cajamarca 

Jaén Jaén 109435  0.62 350 
78.1

1 
 0.58    697.1  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

8.3.3.9. Pobreza 

Tabla 62 Porcentaje de pobreza a nivel distrital 2022 

Departamento Provincia Distrito 

Índice de  

Desarrollo  

Humano - 

IDH 

Intervalo de confianza al 

95% 
%  

Pobreza total 

estimada Inferior Superior 

Cajamarrca Jaén Jaén 0.62 35.9 42.8 39.35 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas. 
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9. CAPÍTULO IX: CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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El presente capítulo tiene como propósito identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales que 

podría generar la ejecución del plan de abandono parcial. Se entiende por impactos ambientales a aquellos 

efectos, alteraciones, modificaciones y cambios de carácter positivo o negativo; inducidos en forma directa, 

indirecta, acumulativo o sinérgico por la acción humana sobre el entorno del proyecto. 

Para evaluar dichos impactos se realizó un análisis ambiental, el cual comprendió la evaluación de las 

actividades del proyecto y los componentes ambientales existentes en el área del proyecto. 

 

9.1. Metodología de Evaluación de impactos ambientales 

Para el análisis de los impactos ambientales potenciales sobre el área del proyecto se fundamenta en la 

interacción de las actividades del proyecto con el medio físico, biológico y social. 

El desarrollo secuencial de la metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 

contempla las siguientes etapas: 

- Identificación de impactos ambientales 

- Valoración de los impactos ambientales identificados 

A continuación, se describen estas etapas: 

 

 Identificación de impactos ambientales 

La identificación de impactos ambientales requiere analizar la interacción entre lo que se denomina los 

aspectos ambientales del proyecto y los factores que conforman el ambiente. La identificación de los 

impactos ambientales consiste en: 

• Primero: Identificar las actividades del proyecto (aspectos ambientales) que podrían generar impactos 

sobre los componentes ambientales (medio físico, biológico y social), es decir, identificar las causas 

del impacto en base a la descripción del proyecto. 

• Segundo: Identificar los componentes ambientales susceptibles a ser impactados por las diferentes 

actividades del proyecto. Una vez identificadas las actividades del proyecto y los componentes 

ambientales se elaboró una matriz de identificación de impactos ambientales, que consiste en un 

cuadro de doble entrada, en el cual las columnas corresponden a los componentes ambientales 

presentes en el área del proyecto y las filas corresponden a las actividades del proyecto. En la 

interacción de cada fila con cada columna se identifican los impactos correspondientes. 

 

 Caracterización o evaluación de impactos ambientales. 

Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biológico y social; se procede a evaluarlos 

con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las medidas de prevención y 

mitigación. Para ello, se usó la metodología basada en la Importancia de los Impactos Ambientales según V. 

Conesa (año 2010, 4ta edición Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental). Esta es una 

metodología aceptada, estandarizada y recomendada para la evaluación de impactos ambientales. 
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Al respecto, se evalúa la Importancia del Impacto sobre un factor ambiental considerando once (11) 

atributos de tipo cualitativo, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 63 Atributos para determinar la importancia del impacto 

Atributos Significado 

Naturaleza (+ o -) 
Se hace mención del carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de cada una de las acciones 

que actúan sobre los diferentes factores que se han considerado. 

Intensidad o grado 
probable de 
destrucción 

(IN) 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en 
que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, donde el 12 expresa 

una destrucción total en el área y el 1 una afección mínima. 

 
Extensión o área 
de influencia del 

impacto (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. 
Al producirse un efecto muy localizado se considera que tiene un carácter Puntual (1) y si, 

por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno, teniendo 
una influencia generalizada en todo, el impacto será Crítico (12), Total (8), considerando 

las situaciones intermedias de impacto Parcial 
(2) y Extenso (4). 

 
 

Momento o tiempo 
entre la acción y la 

aparición del 
impacto (MO) 

El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado. De esta manera cuando el tiempo transcurrido sea nulo el Momento será 
Inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo, se asigna un valor 4 en ambos casos. Si 

es un periodo de tiempo de 1 a 5 años se considera Medio Plazo y se 
asigna un valor de 2. Para el caso de Largo Plazo, más de 5 años el valor asignado es de 

1. Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del 
impacto se le atribuye un valor de entre 1 o 4 unidades por encima de las 

establecidas. 

 
Persistencia o 

permanencia del 
efecto provocado 

por el impacto (PE) 

En este caso es el tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual 
el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la 
permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año se considera una acción con 

un efecto Fugaz de valor 1, si va entre 1 y 10 años el efecto es Temporal 2 y si por el 
contrario es superior a 10 años es un efecto Permanente 3 o 4. La 

persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

 
Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Cuando es a Corto Plazo se 
asigna un valor 1, Medio Plazo 2, y si el efecto es Irreversible el valor 

es 4 

 
 
 

Sinergia o 
reforzamiento de 

dos o más efectos 
simples (SI) 

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los efectos individuales. Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. El componente total de la manifestación de los efectos 
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que 

cabría de esperar de la manifestación de los efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actúa sobre 

un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el 
mismo factor, el atributo toma el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado 2 y si es 

altamente sinérgico 4. Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del 
efecto presenta valores de signo negativo reduciendo al final el valor 

de la Importancia del impacto. 

Acumulación o 
efecto de 

incremento 
progresivo (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Al no producirse efectos 

acumulativos el valor es 1, y por el contrario si el efecto es 
acumulativo el valor se incrementa a 4. 
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Atributos Significado 

 
 

Efecto (EF) 

Es la relación causa – efecto, es decir, es la manifestación del efecto sobre un factor 
como consecuencia de una acción. Éste puede ser directo o primario, donde la 

repercusión de la acción es una consecuencia directa o indirecta, o secundario si la 
manifestación no es consecuencia directa de la acción. Aquí el valor 1 es en el 

caso de que el efecto sea secundario, y el valor 4 cuando sea primario. 

 
 

Periodicidad (PR) 

Es la regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente, de 
forma impredecible, o constante en el tiempo. A los efectos continuos se les asigna un 

valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición 
irregular que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia y a los 

discontinuos (1). 

Recuperabilidad o 
grado posible de 

reconstrucción por 
medios humanos 

(MC) 

Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado con la 
intervención humana. Cuando el efecto es totalmente recuperable se asigna el valor de 1 

o 2, dependiendo de cómo sea el efecto: inmediato o de medio plazo, al ser parcial el 
efecto es mitigable y el valor corresponde a 4; al ser irrecuperable el valor es de 8. Ahora 

bien, si es el caso irrecuperable, pero existe la posibilidad de 
introducir medidas compensatorias el valor es de 4. 

Fuente: Conesa Fernández-Vítora, Vicente “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” 2010. 

 

Tabla 64 Variables y escalas para calcular la importancia del impacto 

Atributo Escala de valoración 

Naturaleza (NT) 
Beneficioso + 

Perjudicial - 

 

 
Intensidad (IN) 

Baja o Mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

 

 
Extensión (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Amplio o Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

 

 
Momento (MO) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 3 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

 
Persistencia (PE) 

Fugaz o Efímero / Momentáneo 1 

Temporal o Transitorio 2 

Pertinaz o Persistente 3 

Permanente y Constante 4 

 
Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Largo plazo 3 

Irreversible 4 

 

 
Recuperabilidad (MC) 

Recuperable inmediatamente 1 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a medio plazo 3 

Recuperable a largo plazo / Mitigable, sustituible y compensable 4 

Irrecuperable 8 

 
Sinergia (SI) 

Sin sinergismo o Simple 1 

Sinérgico o moderado 2 

Muy sinérgico 4 
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Acumulación (AC) 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) 
Indirecto o Secundario 1 

Directo o Primario 4 

 
Periodicidad (PR) 

Irregular 1 

Periódico o de regularidad intermedia 2 

Continuo 4 
Fuente: Conesa Fernández-Vítora, Vicente “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” 2010. 

 

La matriz de evaluación dará como resultado los valores de importancia de los potenciales impactos sobre 

el medio ambiente, para esto se usará la siguiente expresión matemática: 

 

 

La clasificación de los impactos ambientales según su importancia se detalla a continuación: 

Tabla 65 Clasificación del Impacto positivo 

IMPACTO POSITIVO 

Clasificación del impacto Código de colores Rango de Valores 

Leve  +13 ≤ Importancia ≤ +25 

Moderado  +25 < Importancia ≤ +50 

Bueno  +50 < Importancia ≤ +75 

Óptimo  +75 < Importancia 

Fuente: Conesa Fernández-Vítora, Vicente “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” 2010. 
 

Tabla 66 Clasificación del Impacto negativo 

IMPACTO NEGATIVO 

Clasificación del impacto Código de colores Rango de Valores 

- 25 ≤ Importancia ≤ -13  Leve 

- 50 ≤ Importancia < - 25  Moderado 

- 75 ≤ Importancia < - 50  Severo 

Importancia < - 75  Crítico 

Fuente: Conesa Fernández-Vítora, Vicente “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” 2010. 

 

9.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Las actividades relacionadas con el Plan de Abandono Parcial, sumados a las características particulares 

del ambiente, generan interacciones entre éste y los componentes ambientales. Dichas actividades podrían 

generar impactos directos o indirectos, negativos o positivos, sobre uno o más factores ambientales. 

 

9.2.1. Identificación de las actividades del proyecto 

Las actividades a evaluar se mencionan a continuación: 

 

 

𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = ± (𝟑𝑰𝑵 + 𝟐𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪) 
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Tabla 67 Identificación de actividades del plan de abandono 

Etapa Actividades de ejecución 

Planificación Planificación, coordinación y preparación 

Etapa de Abandono 

Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 

Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 

Desmontaje de trasformador de potencia 

Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

Desmantelamiento y retiro de estructuras 

Transporte de componentes y estructuras 

Disposición final de componentes y estructuras 

Manejo y disposición de residuos 

Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C 
 

9.2.2. Identificación de los componentes ambientales y aspectos ambientales 

A. Componentes y factores ambientales 

Para efectos de la evaluación ambiental y para un mejor manejo de la información, los componentes 

(receptores de los impactos), se desagregan de acuerdo al medio en el que se ponen en manifiesto 

los impactos: medio físico, medio biológico y medio social. Para un componente ambiental pueden 

existir uno o más factores ambientales o elementos. 

En la siguiente tabla se indican el medio, componentes y factores ambientales; susceptibles de recibir 

impacto, debido a las actividades a realizarse en el presente proyecto. 

Tabla 68 Componentes y Factores Ambientales 

Medio Componentes ambientales Factores ambientales 

Físico 
Aire  

Calidad del aire 

Ruido ambiental y vibraciones 

Suelo  Calidad del suelo 

Biológico Fauna Terrestre Diversidad de fauna terrestre 

Social Socioeconómico Dinámica económica local 

                      Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

B. Aspectos ambientales 

La identificación de los aspectos ambientales se desprende de la identificación de las actividades del 

proyecto susceptibles de producir impactos. 

En la siguiente tabla se describen las principales actividades, susceptibles de causar impactos sobre 

los diversos factores y componentes del medio físico, biológico y social, durante el Plan de Abandono 

Parcial. 
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Tabla 69 Aspectos Ambientales del proyecto 

Etapa Actividades Aspectos Ambientales 

Planificación Planificación, coordinación y preparación 
Generación de residuos sólidos 

Generación de empleo 

Abandono 

Movilización y desmovilización del personal, equipos y 
maquinarias. 

Emisión de gases de combustión 

Emisión de material particulado 

Generación de ruido y vibraciones 

Demanda de combustible 

Generación de empleo 

Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 
Generación de residuos sólidos 

Generación de empleo 

Implementación de medidas de seguridad y 
comunicaciones operativas 

Generación de residuos sólidos 

Generación de empleo 

Desmontaje de transformador de potencia 

Generación de ruido y vibraciones 

Generación de empleo. 

Generación de residuos sólidos 

Posible derrame de sustancias peligrosas 

Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

Generación de ruido y vibraciones 

Generación de empleo. 

Generación de residuos sólidos 

Desmantelamiento y retiro de estructuras 

Generación de ruido y vibraciones 

Generación de empleo 

Generación de residuos sólidos 

Transporte de componentes y estructuras 

Emisión de gases de combustión 

Emisión de material particulado 

Generación de ruido y vibraciones 

Demanda de combustible 

Generación de empleo 

Disposición final de componentes y estructuras 
Generación de residuos sólidos 

Posible derrame de sustancias peligrosas 

Manejo y disposición de residuos 

Generación de residuos sólidos 

Posible derrame de sustancias peligrosas 

Generación de empleo 

Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 
Generación de residuos sólidos 

Generación de empleo 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

C. Identificación de los impactos ambientales 

Una vez identificados cada una de las actividades y los aspectos ambientales, en una matriz de doble 

entrada, identificamos las interacciones posibles que resultarán del accionar de dichas actividades 

con los componentes ambientales. Luego procedemos a definir estas interacciones e identificamos 

los posibles Impactos Ambientales 
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Tabla 70 Matriz de identificación de impactos ambientales del plan de abandono 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Suelo  Fauna terrestre Socioeconomía 

Etapa Actividad Aspectos Ambientales 

C
al

id
ad

 d
e 

ai
re

 

R
u

id
o

 A
m

b
ie

n
ta

l y
 

V
ib

ra
ci

o
n

es
 

C
al

id
ad

 d
e 

su
el

o
 

D
iv

er
si

d
ad

 

E
co

n
o

m
ía

 

Planificación Planificación, coordinación y preparación 
Generación de residuos sólidos     SU-1     

Generación de empleo         EM-1 

Abandono 

Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

Emisión de gases de combustión CA-2         

Emisión de material particulado CA-1         

Generación de ruido y vibraciones   RU-1   FA-1   

Demanda de combustible     SU-2     

Generación de empleo         EM-1 

Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 
Generación de residuos sólidos     SU-1     

Generación de empleo         EM-1 

Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 
Generación de residuos sólidos     SU-1     

Generación de empleo         EM-1 

Desmontaje de transformador de potencia 

Generación de ruido y vibraciones   RU-1   FA-1   

Generación de empleo         EM-1 

Generación de residuos sólidos     SU-1     

Posible derrame de sustancias peligrosas     SU-3     

Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

Generación de ruido y vibraciones   RU-1   FA-1   

Generación de empleo         EM-1 

Generación de residuos sólidos     SU-1     
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Desmantelamiento y retiro de estructuras 

Generación de ruido y vibraciones   RU-1   FA-1   

Generación de empleo         EM-1 

Generación de residuos sólidos     SU-1     

Transporte de componentes y estructuras 

Emisión de gases de combustión CA-2         

Emisión de material particulado CA-1         

Generación de ruido y vibraciones   RU-1   FA-1   

Demanda de combustible     SU-2     

Generación de empleo         EM-1 

Disposición final de componentes y estructuras 
Generación de residuos sólidos     SU-1     

Posible derrame de sustancias peligrosas     SU-3     

Manejo y disposición de residuos 

Generación de residuos sólidos     SU-1     

Posible derrame de sustancias peligrosas     SU-3     

Generación de empleo         EM-1 

Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 
Generación de residuos sólidos     SU-1     

Generación de empleo         EM-1 
 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

 Tabla 71 Impactos identificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C.

CA-1 Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado 

CA-2 Alteración de la calidad de aire por la generación de gases de combustión 

RU-1 Incremento de los niveles de ruido 

SU-1 Alteración de la calidad del suelo por la generación de residuos sólidos 

SU-2 Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de combustible 

SU-3 Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de sustancias peligrosas 

FA-1 Ahuyentamiento de fauna terrestre por incremento del ruido y vibración 

EM-1 Dinamización temporal de la economía local 
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Tabla 72 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales – Aire y Suelo 

Etapa Actividades Aspectos Ambientales 

Componentes Ambientales 

Valoración 
Físico 

Aire Suelo 

Calidad de aire Ruido y Vibraciones Calidad de suelo 

N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I M JERARQUIA 

Planificación 
Planificación, 
coordinación y 
preparación 

Generación de residuos sólidos                         
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo                         
                                                

  
  

Abandono 

Movilización y 
desmovilización del 
personal, equipos y 

maquinarias. 

Emisión de gases de combustión -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19                         
                        

-19 Leve 

Emisión de material particulado -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19                                                 -19 Leve 

Generación de ruido y vibraciones 
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Demanda de combustible 
                        

                        -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                                                

                            

Señalización y 
acondicionamiento del 

área de trabajo 

Generación de residuos sólidos 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                        

                        
                        

  
  

Implementación de 
medidas de seguridad y 

comunicaciones 
operativas 

Generación de residuos sólidos                         
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                        

                                                    

Desmontaje de 
trasformador de 

potencia 

Generación de ruido y vibraciones 
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Generación de empleo. 
                                                                        

  
  

Generación de residuos sólidos                         
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Posible derrame de sustancias peligrosas                                                 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Desmontaje de 
Equipamiento de 138 

kV 

Generación de ruido y vibraciones 
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19                         -19 Leve 

Generación de empleo.                                                 
                        

  
  

Generación de residuos sólidos                         
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Desmantelamiento y 
retiro de estructuras Generación de ruido y vibraciones 

                        
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 

                        
-19 Leve 
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Generación de empleo                         
                        

                            

Generación de residuos sólidos 
                        

                        -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Transporte de 
componentes y 

estructuras 

Emisión de gases de combustión -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

                        -19 Leve 

Emisión de material particulado -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

                        -19 Leve 

Generación de ruido y vibraciones 
                        

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Demanda de combustible 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                                                                        

    

Disposición final de 
componentes y 

estructuras 

Generación de residuos sólidos 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Posible derrame de sustancias peligrosas 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Manejo y disposición 
de residuos 

Generación de residuos sólidos 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Posible derrame de sustancias peligrosas 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                                                                        

  
  

Rehabilitación y 
acondicionamiento del 

área intervenido 

Generación de residuos sólidos 
                                                

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
-

19 
-19 Leve 

Generación de empleo 
                                                                        

  
  

 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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Tabla 73 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales – Biológico y Social 

Etapa Actividades Aspectos Ambientales 

Componentes Ambientales 

Valoración 
Biológico Social 

Fauna terrestre Socioeconomía 
Diversidad de fauna terrestre Economía 

N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I M JERARQUIA 

Planificación Planificación, coordinación y preparación 
Generación de residuos sólidos 

                        
                          

  

Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Abandono 

Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

Emisión de gases de combustión                         
                        

    

Emisión de material particulado                         
                        

    

Generación de ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Demanda de combustible                                                     

Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 
Generación de residuos sólidos 

                                                
    

Generación de empleo                         1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 
Generación de residuos sólidos 

                        
                            

Generación de empleo                         1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Desmontaje de transformador de potencia 

Generación de ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Generación de empleo. 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Generación de residuos sólidos 
                                                

    

Posible derrame de sustancias peligrosas                         
                        

    

Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

Generación de ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 
                        

-19 Leve 

Generación de empleo.                         1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Generación de residuos sólidos 
                                                

    

Desmantelamiento y retiro de estructuras Generación de ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19                         -19 Leve 
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Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Generación de residuos sólidos                         
                        

    

Transporte de componentes y estructuras 

Emisión de gases de combustión 
                        

                            

Emisión de material particulado 
                                                

    

Generación de ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19                         -19 Leve 

Demanda de combustible 
                                                

    

Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Disposición final de componentes y estructuras 
Generación de residuos sólidos 

                                                
    

Posible derrame de sustancias peligrosas 
                                                

    

Manejo y disposición de residuos 

Generación de residuos sólidos 
                                                

    

Posible derrame de sustancias peligrosas 
                                                

    

Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 
Generación de residuos sólidos 

                                                
    

Generación de empleo 
                        

1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 22 Leve 

 
Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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9.2.3. Descripción de los impactos ambientales 

A continuación, se describen los impactos ambientales que podría generar el proyecto en base a la 

matriz de evaluación, según componente ambiental: 

 

a) Aire: 

 

➢ Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado: 

Las actividades asociadas son: 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

• Transporte de componentes y estructuras  

La generación de polvo o material particulado (PM) será inevitable proveniente de las actividades 

durante el retiro de los componentes. 

Se estima que, el impacto será mínimo, puntual, inmediato, fugaz, reversible a corto plazo, recuperable 

de manera inmediata, simple, directo e irregular, con un valor de importancia del impacto de (-19), el 

cual es calificado como “Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

➢ Alteración de la calidad de aire por la generación de gases de combustión 

Las actividades asociadas son: 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

• Transporte de componentes y estructuras  

Los máximos impactos de la calidad del aire durante el plan de abandono parcial serán leves, 

temporales e intermitentes. Estas emisiones ocurrirán principalmente por los equipos y maquinaria 

utilizada. 

Se estima que, el impacto será mínimo, puntual, inmediato, fugaz, reversible a corto plazo, recuperable 

de manera inmediata, simple, directo e irregular, con un valor de importancia del impacto de (-19), el 

cual es calificado como “Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

➢ Incremento de los niveles de ruido 

Las actividades asociadas son: 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

• Desmontaje de trasformador de potencia 

• Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

• Desmantelamiento y retiro de estructuras 

• Retiro del material remanente de los componentes 

• Transporte de componentes y estructuras 

El funcionamiento de los motores de las unidades vehiculares, maquinarias pesadas y equipos 

empleados para el desarrollo de las actividades mencionadas incrementarán los niveles de ruido 
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ambiental. Este incremento podría provocar el desplazamiento temporal de la fauna silvestre en 

general. Actualmente, las condiciones de los niveles de ruido ambiental cumplen con lo establecido 

en los ECA para ruido en zona industrial (D.S. N° 085-2003- PCM), es decir, menor a 80 dBA en 

horario diurno y menor a 70 dBA en horario nocturno, lo cual significa que no existe perturbación 

sonora significativa en el ámbito del proyecto. 

En consecuencia, de acuerdo con lo indicado anteriormente, la alteración de los niveles de ruido 

ambiental será de carácter negativo, de persistencia fugaz, y de baja a media intensidad. 

Se estima que, el impacto será mínimo, puntual, inmediato, fugaz, reversible a corto plazo, recuperable 

de manera inmediata, simple, directo e irregular, con un valor de importancia del impacto de (-19), el 

cual es calificado como “Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

 

b) Suelo: 

 

➢ Alteración de la calidad del suelo por la generación de residuos sólidos 

La actividad asociada es: 

• Planificación, coordinación y preparación 

• Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 

• Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 

• Desmontaje de transformador de potencia 

• Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

• Desmantelamiento y retiro de estructuras 

• Disposición final de componentes y estructuras 

• Manejo y disposición de residuos 

• Rehabilitación y acondicionamiento del área intervenido 

Debido a las actividades del plan de abandono parcial, existe el riesgo de una posible alteración a la 

calidad del suelo como consecuencia de la mala disposición de los residuos sólidos, ocasionado 

principalmente por situaciones fortuitas. 

Se estima que, de producirse este impacto será mínimo, puntual, fugaz, reversible a corto plazo, 

simple y directo, un valor máximo de importancia del impacto de (-19), el cual es calificado como 

“Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

 

➢ Alteración de la calidad del suelo por derrames de combustibles 

Las actividades asociadas son: 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias 

• Transporte de componentes y estructuras 
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Debido a las actividades del plan de abandono parcial, existe el riesgo de una posible alteración de la 

calidad del suelo por derrames de combustibles. 

Se estima que, de producirse este impacto será mínimo, puntual, fugaz, reversible a corto plazo, 

simple y directo, un valor máximo de importancia del impacto de (-19), el cual es calificado como 

“Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

 

➢ Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de sustancias peligrosas 

Las actividades asociadas son: 

• Desmontaje de transformador de potencia 

• Disposición final de componentes y estructuras 

• Manejo y disposición de residuos 

La alteración a la calidad del suelo está asociada principalmente a la posible ocurrencia de derrame 

de sustancias peligrosas de los componentes, lo que resultaría en un impacto negativo, de 

persistencia fugaz. 

Se estima que, de producirse este impacto será mínimo, puntual, fugaz, reversible a corto plazo, 

simple y directo, un valor máximo de importancia del impacto de (-19), el cual es calificado como 

“Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

 

c) Fauna terrestre: 

 

➢ Ahuyentamiento de fauna terrestre por incremento del ruido y vibración 

Las actividades asociadas son: 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

• Desmontaje de transformador de potencia 

• Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

• Desmantelamiento y retiro de estructuras 

• Transporte de componentes y estructuras 

El aumento del nivel de ruido y la generación de vibraciones provocado por las actividades descritas 

producirá el desplazamiento temporal de la fauna silvestre que podrían habitar en los alrededores del 

Área de Influencia del proyecto. Cabe precisar que, el área del proyecto se caracteriza por una escasa 

diversidad de fauna silvestre. 

Este impacto está asociado a la duración de la actividad específica. En consecuencia, de acuerdo con 

todo lo indicado anteriormente, el impacto generado será de carácter negativo, de persistencia fugaz, 

y de baja a media intensidad. 
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Se estima que, de producirse este impacto será mínimo, puntual, fugaz, reversible a corto plazo, 

simple y directo, un valor máximo de importancia del impacto de (-19), el cual es calificado como 

“Irrelevante” o “Negativo Leve”. 

 

d) Economía: 

 

➢ Incremento de los ingresos económicos del trabajador 

Las actividades asociadas son: 

• Planificación, coordinación y preparación 

• Movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias. 

• Señalización y acondicionamiento del área de trabajo 

• Implementación de medidas de seguridad y comunicaciones operativas 

• Desmontaje de transformador de potencia 

• Desmontaje de Equipamiento de 138 kV 

• Desmantelamiento y retiro de estructuras 

• Transporte de componentes y estructuras 

• Manejo y disposición de residuos 

• Acondicionamiento del espacio intervenido 

Como parte de las actividades de abandono se requerirá de mano de obra, lo que incrementará el 

poder adquisitivo del trabajador. Las actividades que generarán este impacto serán de corta duración; 

en consecuencia, este impacto será de carácter positivo, de baja intensidad y de persistencia fugaz. 

Se estima que, este impacto será mínimo, puntual, fugaz, reversible a corto plazo, simple, directo e 

irregular, con un valor de importancia del impacto de (22), el cual es calificado como “Compatible”. 
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10. CAPÍTULO X: ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
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La estrategia de manejo ambiental (EMA) para el Plan de Abandono Parcial, tiene por finalidad proponer un 

conjunto de medidas de prevención, corrección y mitigación ambiental, a través de diversos planes y 

programas que deberán ser implementados durante su desarrollo y ejecución. 

El EMA está conformada por planes y programas específicos, los cuales son complementarios entre sí, de 

forma que permitan abarcar todos los aspectos ambientales del entorno donde se desarrollarán las 

actividades de abandono. En ese sentido, se constituye como un documento de gestión donde se plasma 

los compromisos de protección ambiental, social y de seguridad que han de ser asumidos por Electro 

Oriente S.A., durante el abandono del transformar de potencia. 

Los planes establecidos en el EMA consideran medidas a ejecutar de carácter preventivo, medidas 

relacionadas con el manejo de residuos, a la protección de la salud, de monitoreo y relaciones comunitarias; 

además de medidas ante la ocurrencia de eventualidades o contingencias. 

La instancia responsable de ejecutar el EMA será Electro Oriente S.A. a través de sus áreas operativas y 

su estructura para la gestión ambiental y de relaciones comunitarias, la cual se encargará de supervisar, 

mejorar, hacer cumplir y auditar las directivas contempladas en el EMA por parte de todos sus empleados 

y contratistas que estén vinculados con el Plan de Abandono Parcial. 

 

10.1. Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental en el que se definen las medidas 

necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar (de ser el caso) los impactos ambientales 

generados por el Proyecto. 

Para cada impacto identificado se formuló como mínimo un programa y/o medida de mitigación, el cual se 

establecerá por cada etapa y actividades del Proyecto, en función de los componentes ambientales 

impactados. 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es prevenir y/o mitigar los potenciales impactos ambientales, que 

puedan presentarse a consecuencia de las actividades del Plan de Abandono Parcial. 

Además de ello, se tiene los siguientes objetivos: 

▪ Proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 

ambientales generados por el proyecto durante la etapa de abandono. 

▪ Implementar los mecanismos de control para que estas medidas se desarrollen correctamente 

durante todo el proyecto. 

▪ Definir acciones para abordar las situaciones de riesgo que puedan ocasionarse durante el 

desarrollo del proyecto. 

▪ Establecer lineamientos para responder de forma adecuada a cualquier contingencia que pudiera 

ocurrir durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 

▪ Potenciar los impactos positivos que el proyecto podría generar. 
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10.1.1. De control de calidad de aire 

El programa tiene como objetivo general controlar las emisiones atmosféricas que pudieran generarse por 

la ejecución del Proyecto de Abandono.  

 Impactos a controlar 

Alteración de la Calidad de Aire 

 Medidas de manejo ambiental 

Las actividades del abandono parcial implicarán realizar labores de desmontajes, 

transporte y  disposición de material, y desmovilización; los que podrían alterar la calidad 

del aire, debido principalmente a la emisión de material particulado (PM10). Estas emisiones 

serán puntuales y momentáneas, considerando su ubicación en las proximidades al área de 

trabajo. Las emisiones mencionadas no afectarán a la población debido a que no existe 

población cercana en el entorno. Por lo expuesto, para prevenir o minimizar los posibles 

impactos en la calidad del aire, se aplicarán las siguientes medidas: 

• Los equipos y maquinarias a utilizar en las actividades de abandono deberán contar con 

mantenimiento preventivo; de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

• No se realizará la quema de residuos o materiales en la zona de trabajo. 

• De ser el caso, se realizará el humedecimiento de las áreas donde se realice las labores, 

para evitar la dispersión de material particulado. La medida de mitigación aplicará cuando 

no haya precipitaciones en la zona. 

 Indicadores 

Los indicadores del Programa de Manejo de Calidad de Aire serán los siguientes: 

• Número de equipos y maquinarias que han recibido mantenimiento preventivo.  

 Resultados 

Minimizar la generación de material particulado por las actividades propias del abandono. 

 Responsable 

El responsable de la implementación del presente programa es Electro Oriente S.A. 

 

10.1.2. De control de calidad de suelo 

El programa tiene como objetivo prevenir y controlar posibles alteraciones en la calidad del suelo que 

pudieran generarse durante la ejecución del Proyecto de Abandono Parcial. 

 Impactos a controlar 

Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos. 

Alteración de la calidad del suelo por derrame de sustancias. 

 

 Medidas de manejo ambiental 
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Las actividades de movilización y desmovilización del personal, equipos y maquinarias, 

desmontaje y desmantelamiento de componentes, transporte de componentes y estructuras, 

así como su disposición final, podrían generar impactos en la calidad del suelo debido a la 

generación de residuos o posibles derrames de sustancias como aceites o lubricantes. Para 

prevenir o minimizar dichos impactos se aplicarán las siguientes medidas: 

Los residuos sólidos generados durante las actividades serán recolectados, segregados y 

almacenados temporalmente en áreas acondicionadas dentro de la zona de trabajo. 

 

• Durante las labores de desmontaje y manipulación de equipos que contengan fluidos, se 

adoptarán medidas preventivas para evitar derrames sobre el suelo, contando con kits 

antiderrame para la atención inmediata en caso de incidentes. 

• Los componentes y estructuras retiradas serán transportados mediante vehículos 

adecuados para carga pesada, asegurando los materiales con amarres o dispositivos de 

sujeción para evitar caídas, desplazamientos o derrames durante el traslado. Asimismo, 

previamente al transporte se verificará que los equipos que pudieran contener fluidos se 

encuentren drenados o debidamente sellados. 

• La disposición final de los componentes y estructuras se realizará en los almacenes 

designados por el titular del proyecto (Electro Oriente S.A.). En dichos almacenes los 

materiales serán descargados y almacenados de manera ordenada y segura, en áreas 

acondicionadas para su almacenamiento temporal, aplicando medidas de orden, 

segregación de materiales y control ante posibles derrames. 

• Al finalizar las actividades se realizará la limpieza del área intervenida, retirando cualquier 

material remanente que pudiera afectar la calidad del suelo. 

 

 Indicadores 

Los indicadores del Programa de Control de Calidad de Suelo serán los siguientes: 

• Número de incidentes por derrames de sustancias durante las actividades de 

abandono. 

• Cantidad de residuos sólidos recolectados y gestionados adecuadamente. 

 

 Resultados 

Prevenir y minimizar la alteración de la calidad del suelo durante la ejecución de las actividades 

del abandono parcial. 

 

 Responsable 

El responsable de la implementación del presente programa es Electro Oriente S.A. 
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10.1.3. De control de calidad de ruido 

El programa tiene como objetivo general controlar los niveles de ruido que pudieran generarse por la 

ejecución del Proyecto de Abandono. 

 

 Impactos a controlar 

Incremento del nivel de ruido 

 Medidas de manejo ambiental 

Las actividades que podrían causar el incremento del nivel sonoro son el desmontajes, 

desmantelamiento y transporte. 

Por lo expuesto, para prevenir o minimizar el posible incremento del nivel sonoro será 

necesario tomar las siguientes medidas: 

• Las actividades de abandono se realizarán en horario diurno, siendo las principales 

causas que pueden generar el incremento del nivel sonoro, las labores de desmontaje del 

transformador de potencia. 

• El Área de Seguridad y Medio Ambiente determinará el recambio o mantenimiento 

preventivo del equipo y/o la maquinaria que presente evidencias de emisiones sonoras 

excesivas. 

• Los trabajadores que laborarán en zonas donde podrían estar expuestos a ruidos en el 

Proyecto de Abandono usarán protectores auditivos. 

• Contarán con señalización adecuada relacionada al uso obligatorio de los equipos de 

protección personal (EPPs) respectivos. 

• Los equipos y/o maquinarias recibirán mantenimiento preventivo. 

 Indicadores 

Los indicadores del Programa de Manejo del Nivel de Ruido serán los siguientes: 

• Número de equipos y/o maquinarias que han recibido mantenimiento preventivo. 

 Resultados 

Minimizar el nivel sonoro. 

 Responsable 

El responsable de la implementación del presente programa es Electro Oriente S.A. 

 

10.1.4. De manejo de flora y fauna 

Considerando que el área del proyecto es una zona previamente intervenida, las medidas de 

recuperación dependerán del estado situacional: 
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• Se realizarán actividades de mantenimiento, como riego y control de malezas de ser el 

caso, durante los primeros meses postabandono. 

• Se buscará que la recuperación del área se integre con el entorno circundante. 

 

 Acciones relacionadas con la flora y fauna 

Dado que el área es una zona intervenida sin presencia de fauna y sin especies de flora en 

peligro de extinción, las acciones se centrarán en la protección general del entorno: 

• Se limitará el área de trabajo al mínimo necesario para reducir la perturbación de la 

vegetación circundante de haber. 

• Se establecerán rutas específicas para el movimiento de maquinaria y personal para 

evitar el daño innecesario a la vegetación de haberla. 

• Se proporcionará capacitación al personal involucrado en las actividades de abandono 

sobre la importancia de la conservación de la flora local y las buenas prácticas 

ambientales. 

 

10.2. Plan de Acondicionamiento del área 

El conocimiento de las condiciones locales, tanto en sus aspectos físicos, biológicos como sociales, 

a partir de la caracterización ambiental, permiten la elaboración de la lista de componentes 

potencialmente receptores de los impactos que se darán durante la ejecución del Proyecto de 

Abandono; para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El paisaje local no será alterado debido al desmantelamiento, ya que se encuentra en la 

Subestación. 

• En el interior o entorno adyacente a la Subestación, no se ha registrado flora y fauna que 

pueda ser afectada por las actividades del Plan de Abandono Parcial. 

• Los materiales residuales que se generarán por las actividades de desmontaje serán 

gestionados de acuerdo con la regulación ambiental vigente y los procedimientos de 

Electro Oriente S.A. 

• El área una vez limpiado y reconformado quedará libre para cualquier uso a futuro. 

 

10.3. Plan dirigido a la Remediación 

No se realizará actividades del plan dirigido a la remediación, debido a que el área donde se ejecutará el 

proyecto del Plan de Abandono Parcial de los transformadores de potencia se encuentran en el área de 

transformación, la cual se encuentra en operación con pozas de contención y con suelo cubierto por piedra 

chancada y sin la presencia de ningún componente que pueda ocasionar alguna alteración al medio 

ambiental y sin presencia de vegetación, además de seguirá en funcionamiento para el abastecimiento de 
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energía (Ver anexo – 04 -Panel fotográfico). Lo que si se realizará es la disposición de materiales y la 

limpieza del área. 

 

10.4. Plan de revegetación 

No se realizará actividades del plan de revegetación, debido a que el área donde se ejecutará el proyecto 

del Plan de Abandono Parcial de los transformadores de potencia se encuentra cubierta por material de 

concreto, sin presencia de vegetación. 

 

10.5. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos será aplicado para el Plan de Abandono Parcial del proyecto, 

y se basará en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 

1278, y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM. 

 

Considerando las características del Proyecto, este plan describe los procedimientos durante la generación, 

segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos. 

 

10.5.1. Objetivo 

El objetivo del plan es asegurar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados derivados de las 

actividades del proyecto, de acuerdo a las normas vigentes. 

 

10.5.2. Marco legal 

La empresa tomará conocimiento y aplicará lo establecido en el Decreto Legislativo de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.L. N° 1278, así como lo establecido en su Reglamento 

aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM y modificatorias. Asimismo, aplicará lo establecido en el 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 

aprobado mediante el D.S. N° 001-2012-MINAM y modificatorias. 

 

10.5.3. Procedimiento para el manejo de los residuos sólidos 

El manejo integral de los residuos sólidos que se generarán a causa del Proyecto contemplará los siguientes 

pasos básicos: 
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Ilustración 11 Flujograma general de residuos sólidos en obra 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

 

❖ Minimización en la fuente 

Se capacitará a los trabajadores en temas de buenas prácticas para el manejo de residuos y la derivación 

de estos en los contenedores, poniendo énfasis en la importancia de minimizar la generación de residuos. 

También se colocará señalización informativa que fomente y promueva la participación del personal de obra 

en la reducción de la producción de residuos. 

En el caso de residuos peligrosos, con esta medida se trata de minimizar la generación de los residuos 

sólidos, mediante la reutilización y reciclaje de los materiales; para lo cual se promueve: 

• Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse. 

• Reutilizar el material que pueda tener características de reúso como el papel para imprimir. 

En el caso de residuos no peligrosos, para la reducción de estos materiales se concientizará al personal en 

los principios basados en las 3R (Reusar, Reducir, Reciclar). Dichas prácticas incluyen las siguientes 

prácticas: 

• Utilización de productos de mayor durabilidad que puedan repararse o ser reutilizados. 

• Utilizar material que sea capaz de ser reciclado de manera eficaz. 

 

❖ Segregación en la fuente 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

D.S. N° 014-2017-MINAM, sobre la segregación en la fuente, se tomará como referencia la codificación de 

colores establecida en la NTP 900.058-2019, para identificar los recipientes de almacenamiento de 

residuos, cuya disposición en obra responderá a los tipos de residuos que se generen como resultado de 

las actividades en obra. 

Para el proyecto se colocará 7 depósito para la segregación de residuos los cuales se ubicarán cerca de 

las oficinas, SSHH y almacén; asimismo se menciona que de existir la necesidad de tener más depósitos 

se evaluara su colocación o movilización de los depósitos en obra. 
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En el siguiente cuadro se detalla la codificación de colores para la segregación en la fuente: 

Tabla 74 Tipo y Clasificación de Residuos 

Color de 
recipiente 

Tipos de 
residuos 

Descripción de los residuos 

N
o 

pe
lig

ro
so

s 

Azul 
Papel y 
cartón* 

Periódicos, folletos, papeles de oficina, cartón, cajas, entre otros. 

Blanco Plásticos Envases, empaques o bolsas, botellas de plástico, entre otros. 

Amarillo Metales Planchas de metal, fierros, latas, envases de alimentos y bebidas, entre otros. 

Marrón Orgánicos 
Restos de comida, retazos de madera, cascaras de frutas, aserrín o similares, 

entre otros. 

Plomo Vidrios** Botellas de vidrio, potes, frascos, lunas rotas, envases de alimentos, entre otros. 

Negro 
No 

Aprovechables 
Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso, 

restos de limpieza, trapos de limpieza, EPP en desuso, entre otros. 

P
el

ig
ro

so
s 

Rojo Peligrosos 

Latas y aerosoles de pintura, filtros de aceite, envases de químicos, baterías y 
grasas, residuos provenientes de asfalto**, aditivos, lubricantes, material 

excedente contaminados con restos provenientes de sustancias y/o productos 
químicos, entre otros. Con características: corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad. 
Los productos vencidos o adulterados serán tratados según características de 

peligrosidad1 
* Los tachos o recipientes de color azul solo se implementarán en oficina, debido a que en esa área se genera estos residuos. 
** La implementación del tacho plomo se evaluará, debido a que entre los insumos a utilizar no se tiene previsto generar vidrio, 
en caso de tener algún residuo de vidrio en cualquier etapa del proyecto se implementará inmediatamente. 
Fuente: NTP 900.058.2019. 

 

❖ Recolección de residuos 

Incluye no solamente el recojo de los residuos sólidos, sino también el transporte de estos materiales al 

lugar donde se almacenarán temporalmente; estas actividades serán realizadas por personal autorizado y 

que cuentan con los equipos de protección y seguridad necesarios al momento de realizar esta actividad. 

❖ Almacenamiento temporal de residuos sólidos segregados 

Los residuos sólidos serán almacenados, considerando su peso, volumen y características físicas, químicas 

o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o 

dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento facilitará las operaciones de carga, descarga y 

transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la afectación de la salud de los 

trabajadores. 

Tabla 75 Almacenamiento de residuos sólidos durante el abandono parcial 

Tipo y características de los residuos sólidos a 
generar el proyecto 

Residuos 
Actividad 
/área que 
generara 

Almacenamiento 

 
1 Decreto Supremo N° 002-2022-MINAM, Artículo 64.- Productos adulterados o vencidos Los productos adulterados son 
considerados residuos sólidos y deben recibir el tratamiento y/o disposición final que establezca la normativa vigente, de acuerdo 
a sus características de peligrosidad. Los productos que no se hubiesen utilizado, pasada la fecha de caducidad señalada en 
sus respectivos envases y aquellos que perdieron alguna característica cualitativa e irrecuperable, que impida su uso para el 
cual fue creado; son considerados residuos sólidos, debiendo regirse por las disposiciones del Decreto Legislativo nº 1278 y el 
presente Reglamento 
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R
es

id
uo

s 
M

un
ic

ip
al

es
 

Residuos Solidos 

R
ea

pr
ov

ec
ha

bl
es

 

S
im

ila
re

s 
a

 lo
s 

m
un

ic
ip

al
es

 

Papeles, cartones, 
revistas, periódicos, 
restos de comidas 

(desechos 
orgánicos), envases 

plásticos, envases de 
vidrio, bolsas limpias 

sin 
grasas o aceites. 

Oficinas 
administrativas 

Frente de 
trabajo 

Patio de 
maquinas 

Se ubicará un 
ambiente al interior 
de la SET para su 
almacenamiento 

protegido del sol y 
la lluvia para evitar 

su deterioro 

N
o 

re
ap

ro
ve

ch
ab

le
s 

Papeles de SSHH, 
EPP´s, productos de 

aseo personal, 
Tecnopor, telas 

Oficinas 
administrativas 

Frente de 
trabajo 

Patio de 
maquinas 

Se ubicará un 
ambiente al interior 
de la SET para su 
almacenamiento 
temporal (2 a 3 

días, según 
frecuencia de 
recolección de 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

❖ Transporte de Residuos Sólidos 

Para el transporte de los residuos similares a los municipales, de conformidad al Art 472 “Los Residuos no 

municipales similar a los municipales” del D.S. 014 – 2017 MINAN, se coordinará el transporte y disposición 

final. 

En el caso de los residuos peligrosos generados por el proyecto, se contratará los servicios de una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) registrada y autorizada por el MINAM. 

Para el transporte de los residuos segregados y valorizados similares a los municipales, se solicitará un 

convenio con recicladores formalizados para su disposición final. 

 

❖ Valorización 

Se priorizará las operaciones de valorización de residuos sólidos antes de la disposición final, realizando en 

la medida de lo posible el reaprovechamiento de los residuos, de acuerdo con el artículo 65° del 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

La valorización de residuos comercializables (Papeles, cartones, revistas, periódicos, restos de comidas 

(desechos orgánicos), envases plásticos, envases de vidrio, bolsas limpias sin grasas o aceites.), se 

realizará mediante organizaciones de recicladores municipales formalizados. 

 

❖ Acopio temporal  

Los residuos sólidos serán almacenados, considerando su peso, volumen y características físicas, químicas 

o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o 

dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento facilitará las operaciones de carga, descarga y 

 
2 Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-
MINAM, y el Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2010-MINAM 
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transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la afectación de la salud de los 

trabajadores. 

Tabla 76 Ubicación del almacenamiento de residuos sólidos 

 

 

 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

❖ Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos se realizará tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 77 Disposición final de los residuos sólidos generados 

Tipo y características de los residuos 
sólidos a generar el proyecto 

Disposición 
final 

Forma de 
transporte 

Frecuencia Responsable 

R
es

id
uo

s 
M

un
ic

ip
al

es
 

Otros 
residuos 

R
ea

pr
ov

ec
ha

bl
es

 

S
im

ila
re

s 
a 

lo
s 

m
un

ic
ip

al
es

3  Comercialización 
mediante 

segregadores 
formalizados  

Camión de la EO-RS 
o empresa 

formalizada de 
recicladores4  

Según cantidad 
adecuada para 

su traslado 
Contratista 

N
o 

re
ap

ro
ve

ch
ab

le
s 

Servicio 
Municipal de la 

jurisdicción 

Camión recolector 
de basura 

Interdiario, según 
ruta de 

recolección5 
hasta 145 kg 

diarios 

Contratista 

Peligrosos 
Relleno de 
seguridad 

Camión autorizado 
para el transporte - 

MTC 
Cierre de obra Contratista 

Fuente: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – DL N° 1278 

 

Cabe precisar que no se generará residuos sólidos peligrosos, ya que las actividades solo comprenden 

desmontaje y desmantelamiento de infraestructura de concreto. 

De los residuos similares a los municipales no peligrosos se realizará la disposición final mediante el servicio 

de limpieza pública de la jurisdicción de acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 014-2017-MINAM. 

 

❖ Frecuencia de Recolección de Residuos Sólidos 

La frecuencia de recolección se establecerá de acuerdo con las cantidades de generación y con el tipo de 

residuo a recolectar. 

 
3 D.S N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – DL 1278. 
4 De acuerdo con lo señalado en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley 
que regula la actividad de los recicladores. 
5 Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, art 47.1 Los generadores de residuos sólidos no municipales pueden entregar hasta 145 Kg diarios de 
residuos sólidos similares a los municipales, al servicio municipal de su jurisdicción. En caso se supere esta cantidad, se procede de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 34 del presente Reglamento. Se encuentra prohibida la mezcla con residuos sólidos peligrosos. 

Tipo 

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Al costado del área del proyecto  742,587.197 9,370,854.899 
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❖ Horarios de Recolección 

La recolección se hará en horario diurno para residuos peligrosos y no peligrosos. 

❖ Registros6 

Se llevará un registro de pesajes de los Residuos similares a los municipales o residuos valorizados cada 

día o cada vez que se necesite inventariar. 

 

10.6. Plan de Vigilancia Ambiental 

Durante las actividades de ejecución del plan de abandono del proyecto, se realizará el control de la calidad 

de aire, suelo y ruido ambiental. 

10.6.1. Calidad de aire 

Se establecerá un (2) puntos de monitoreo de calidad de aire. Para la determinación del 

programa de monitoreo de aire se tiene en cuenta lo siguiente: 

• D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

• Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 010 – 2019 – MINAM. 

 

❖ Parámetros de calidad de Aire 

Que, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 010-2019-MINAM, Protocolo Nacional de Monitoreo de 

Calidad Ambiental de Aire, se ha establecido que los parámetros a evaluar son PM10, y serán evaluados 

por única vez durante la etapa de abandono. 

Tabla 78 Monitoreo de calidad de aire 

Código Observación 
 

Parámetro 

Coordenadas UTM WGS 84 – 
Zona 17S 

 
Frecuencia 

 
Normativa legal 

Este Norte 

CA-01 Barlovento PM10 742,592.34 9,370,842.04 Única vez 
 

D.S. N° 003-2017-MINAM 
D.S. N° 010-2019-MINAM 

CA-02 Sotavento PM10 742,572.89 9,370,825.91 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

10.6.2. Ruido 

Para la determinación del programa de monitoreo de ruido se tiene en cuenta lo siguiente: 

• D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido Ambiental. 

Se contará con dos puntos para el monitoreo de los niveles de ruido ambiental, el cual será monitoreado en 

la etapa de abandono. 

 

 
6 Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, art 48.1 Son obligaciones de los generadores de residuos sólidos no municipales: b) Conducir el registro 
interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos, en sus instalaciones, con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre 
la generación, minimización y manejo de los residuos sólidos 
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Tabla 79 Monitoreo de ruido ambiental 

Punto de 
monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84 – 
Zona 17S  

Frecuencia 

Parámetros Según Norma 

Este Norte 
Estándar de Ruido - D.S. N°85-2003-

PCM Zona Industrial (Diurno) 

RUI-01 742,584.07 9,370,825.84 
Única vez 80 dB 

RUI-02 742,579.11 9,370,841.34 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

10.6.3. Suelo 

Con la finalidad de verificar que las actividades de desmontaje de los transformadores de potencia no 

generen afectaciones sobre la calidad del suelo, se realizará un (01) monitoreo de suelo al culminar las 

actividades de abandono parcial. 

El punto de monitoreo se ubicará en las inmediaciones de los dos transformadores de potencia materia del 

abandono parcial, debido a que ambos equipos se encuentran instalados de manera contigua dentro de la 

subestación, compartiendo la misma área de intervención. 

De acuerdo con lo establecido en el D.S N° 011-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo, se ha establecido que los parámetros a evaluar corresponden a Hidrocarburos 

Totales de Petróleo (TPH Fracción F2 y Fracción F3), Bifenilos Policlorados (PCB) y Metales Totales, por 

ser los contaminantes potencialmente asociados a las actividades de desmontaje de transformadores de 

potencia y al manejo de aceites dieléctricos. y serán evaluados por única vez durante la etapa de abandono. 

Tabla 80 Monitoreo de calidad de suelo 

Código Observación 
 

Parámetro 

Coordenadas UTM WGS 84 – 
Zona 17S 

 
Frecuencia 

 
Normativa legal 

Este Norte 

SU-01 Al costado de los 
transformadores 

F2, F3, PCB, 
Metales 
Totales 

742,592.34 9,370,842.04 Única vez 
D.S N° 011-2017-

MINAM 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

❖ Monitoreo Ex Post 

No se contempla actividades de vigilancia ambiental posterior adicional (Ex post), debido a que el área 

donde se ejecutará el proyecto del Plan de Abandono Parcial ya cuenta con un programa de monitoreo 

contemplado en otro estudio. 

 

10.7. Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) tiene como prioridad establecer y mantener relaciones 

armoniosas entre Electro Oriente S.A. y la población del área de influencia definida en el Plan de Abandono 

Parcial para la Subestación. En este sentido, el Plan privilegia el fomento de la comunicación e información 

ciudadana y la seguridad de los trabajadores. 
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El PRC contendrá los siguientes programas: 

10.7.1. Programa del código de conducta 

En una comunidad, en la que Electro Oriente S.A. participa, la ética, la transparencia y la conducta idónea 

de todos sus trabajadores le agregan valor a la empresa. Ello supone como requisito básico un escenario 

donde no se relativicen los principios. No debe suponerse que prácticas recurrentes o acciones que se 

repiten, tienen aceptación si éstas se alejan de los valores universales de la compañía, o de la sociedad 

donde se convive. 

 

❖ Objetivo 

El presente Código tiene como objetivo regular el comportamiento de los trabajadores de Electro Oriente 

S.A. y sus contratistas en relación con los pobladores localizados en el entorno de la planta, buscando 

mantener estándares de conducta adecuados y así evitar o minimizar cualquier impacto negativo, social 

como ambiental, que pudiera generarse como consecuencia del desarrollo de las actividades de abandono. 

Su incumplimiento constituye falta grave y causa de resolución de contrato. 

❖ Alcance 

El Código se aplica a todos los trabajadores que laboran en la empresa de manera permanente o temporal, 

directamente contratados por Electro Oriente S.A. y por todos los contratistas o subcontratistas que brinden 

servicios a Electro Oriente S.A., sin excepción. 

Las disposiciones de este Código son de cumplimiento obligatorio. Los trabajadores deben también tomar en 

cuenta que incluso cuando actúan a título personal, sus actividades pueden perjudicar a la Compañía, y 

deberán evitar cualquier comportamiento que pudiera ser contrario al Código. 

Cualquier comportamiento contrario a lo establecido en este Código puede ser objeto de acciones 

disciplinarias, incluido el despido del Trabajador, según se establezca la gravedad del caso. 

❖ Adhesión 

Como requisito para su contratación o prestación de servicios todos los trabajadores recibirán un ejemplar de 

este Código, obligándose a firmar acusación de recibo, certificando que han leído y se adhieren a los 

términos de este Código, comprometiéndose con ello a cumplir a cabalidad y en todo momento con las 

disposiciones aquí contenidas. 

Este Código podrá ser modificado en cualquier momento por Electro Oriente S.A. en cuyo caso la empresa 

entregará una copia escrita de dicha modificación a cada trabajador, con sujeción al procedimiento de 

adhesión descrito anteriormente. 

❖ Normas de conducta 

En relación a los trabajadores o contratistas deben seguir las siguientes normas: 

• No iniciarán sus labores si no reciben la charla de inducción en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
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• Deben mostrar transparencia, honestidad, un alto nivel de responsabilidad y profesionalismo dentro y 

fuera del área de trabajo. 

• Deben estar debidamente identificados en horas de trabajo. La identificación será devuelta a Electro 

Oriente S.A. cuando termine su obligación contractual. 

• La condición de trabajador implica un compromiso de lealtad respecto de los fines, uso de los recursos 

y cumplimiento de las actividades de la empresa, evitando toda acción que en lo personal involucre 

relaciones o funciones de representación en roles o cargos, inclusive a honores, en entidades 

proveedoras, contratistas, competidoras o clientes de ella. 

• No utilizarán fondos, equipos u otros artículos de Electro Oriente S.A. o de sus contratistas para su 

beneficio personal o para cualquier otro uso no autorizado. 

• Deben mantener absoluta confidencialidad de cualquier información relacionada con las actividades 

encargadas. 

• Está prohibido poseer, consumir o transportar cualquier tipo de droga ilegal, narcóticos o bebidas 

alcohólicas en el área de trabajo o en cualquier propiedad de Electro Oriente S.A. 

• Deben desechar todo desperdicio y hacer uso de los recipientes para desechos ubicados para tal fin. 

• En relación a la población deben seguir las siguientes normas. 

• Los agentes municipales, tenientes gobernadores y los presidentes de la junta directiva son 

autoridades civiles reconocidas por el Estado Peruano y deben ser reconocidas y respetadas como 

tales. 

• Las poblaciones locales deben ser reconocidas y tratadas con respeto en todo momento por los 

trabajadores durante y después de su jornada laboral, en especial los grupos vulnerables: niños/as, 

adolescentes y adultos/as mayores. 

• Debe evitarse toda conducta que dé lugar a un conflicto de interés; en caso que éste se produzca deberá 

reportarlo por escrito a su supervisor. 

• En caso de efectuar un pago en la localidad por la compra de cualquier bien o servicio por parte de 

un representante designado por Electro Oriente S.A. o la Contratista, dicho pago deberá ser 

debidamente documentado. 

• Ningún trabajador o contratista tiene autorización para realizar actuaciones espontáneas o a título 

personal en nombre de Electro Oriente S.A. Todo tipo de demandas específicas deben ser dirigidas por 

los canales respectivos se debe comunicar al área a cargo del proyecto de Electro Oriente S.A., o al 

responsable de comunicación que esta indique. 

• Cualquier comunicado público sobre asuntos de las actividades de abandono deberá ser aprobado 

por la Gerencia Regional de Electro Oriente S.A., o por la persona que éste designe. 

• Se debe evitar cualquier conducta discriminatoria por género, edad, discapacidad, raza, lenguaje, 

cultura, convicciones políticas o de afiliación, filosofía, religión u otro. 
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• Si una persona local se acerca a un área de trabajo u oficina, se le debe dirigir respetuosamente con 

el representante de Relaciones Comunitarias de la Contratista del proyecto o se deriva con el 

representante de Electro Oriente S.A. 

 

❖ Indicadores de seguimiento 

• Número de personas que trabajarán para realizar el Plan de Abandono. 

• Número de personal capacitado con el Programa de Código de Conducta. 

 

10.7.2. Programa de comunicación 

Este programa busca mantener adecuados niveles de comunicación e información con la localidad y grupos 

de interés ubicados en el área de influencia del transformador de potencia a abandonar. Contempla el flujo 

oportuno de información veraz hacia las poblaciones, así como el recojo y valoración de sus opiniones, 

preocupaciones y recomendaciones. 

Electro Oriente S.A. ha mantenido comunicación con las poblaciones establecidas en el Área de Influencia 

desde el inicio de sus operaciones. El Programa de Comunicación tiene como orientación continuar con los 

procesos de comunicación con la población del Área de Influencia y Grupos de Interés, manteniéndola 

informada de las diversas actividades del Plan de Abandono del transformador de Potencia de la Central. 

El Programa de Comunicación e Información Ciudadana privilegia los principios de transparencia, diálogo 

y confianza mutua, es de carácter permanente y permitirá implementar acciones correctivas, de ser 

necesarias. 

❖ Objetivo 

Establecer y mantener mecanismos permanentes y concertados de comunicación e información, 

propiciando un relacionamiento armónico y evitando y resolviendo situaciones conflictivas entre las 

poblaciones del área de influencia y la empresa Electro Oriente S.A. 

 

❖ Lineamientos 

• Prevenir conflictos o disputas de tipo social, brindando información transparente acerca del Proyecto 

y la empresa, atendiendo las opiniones, preocupaciones, recomendaciones de las poblaciones locales 

y los grupos de interés. 

• Plantear soluciones proactivas a los posibles conflictos que podrían surgir durante la vida del Proyecto 

de Abandono Parcial, proponiendo medidas realistas y equitativas para las partes implicadas. 

• Promover las relaciones amistosas y la cooperación mutua entre las poblaciones del área de influencia 

del Proyecto de Abandono Parcial y Electro Oriente S.A. 

 

❖ Actividades 

Entre las principales se encuentran: 
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• La información a brindar a la población del AI de la localidad será a través de una mesa informativa 

que se colocará en un área adecuada. 

• Cualquier persona podrá acercarse a consultar acerca de las actividades que se están desarrollando 

por el abandono parcial del transformador de potencia. 

 

❖ Indicadores de seguimiento 

• Número de personas que se acercan a recibir la información de requerirla. 

 

10.7.3. Programa de participación ciudadana 

❖ Objetivo 

El Plan de Participación Ciudadana tiene como objetivo informar oportunamente a los grupos de interés 

sobre las características del proyecto de modificación, su ubicación, alcances y posibles efectos 

ambientales, así como facilitar el acceso a la información ambiental y promover la transparencia del proceso 

de evaluación ambiental, en concordancia con la normativa vigente aplicable a las actividades eléctricas. 

 

❖ Marco Legal 

Decreto Supremo N.° 016-2023-EM, que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la 

realización de Actividades Eléctricas. 

Artículo 41 del citado Reglamento, referido a los mecanismos de participación ciudadana en los demás 

Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios (IGAC) o sus modificaciones. 

Artículo 17, numeral 3, del Reglamento, que establece la Comunicación Digital como mecanismo de 

participación ciudadana. 

Artículo 17, numeral 4, del Reglamento, que establece la Difusión participativa, implementándose el inciso 

b. Anuncios Radiales como mecanismo de participación ciudadana. 

 

❖ Mecanismos de participación ciudadana. 

De acuerdo al Decreto Supremo N.° 016-2023-EM, el Titular del proyecto ha optado por implementar los 

siguientes mecanismos de participación ciudadana, conforme al artículo 17: 

Comunicación Digital: 

Se realizará la publicación por red social Facebook, la que es la de mayor uso en el área del proyecto, se 

difundirá un anuncio en la cuenta del Titular con la finalidad de promover la participación de grupos de 

interés y explicar de manera sencilla clara y oportuna.  

Para la implementación de este mecanismo de participación ciudadana se seguirán las siguientes reglas: 
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a) El Titular dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la admisión a trámite de la solicitud de 

evaluación debe realizar el anuncio, las presentaciones didácticas y su difusión a través de medios virtuales 

u otros medios de comunicación de similar naturaleza. 

b) El anuncio que emplea el Titular tiene el siguiente contenido: 

- El nombre del proyecto y de su Titular. 

- La localidad, distrito, provincia y departamento en donde se ejecutarán las actividades eléctricas. 

- El enlace del Portal Web Institucional, y de ser el caso, los lugares donde la población involucrada 

puede acceder a revisar la versión digital del Estudio Ambiental, IGAC o su modificación. 

- El plazo, enlace y/o los lugares para formular aportes, comentarios u observaciones. 

Se adjunta el enlace del medio por el cual se difundirá:  

Tabla 81 Medio para la implementación del mecanismo 

Nombre de la página Red Link de acceso 

Electro Oriente S.A. Facebook  https://www.facebook.com/elorsaoficial/  

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

Las fuentes de verificación de la implementación de este mecanismo de participación ciudadana consisten 

en la documentación que demuestre los medios virtuales utilizados para el anuncio, las presentaciones 

didácticas y su difusión. 

Difusión participativa: 

- Publicación en el diario: 

La Autoridad Ambiental Competente remite al Titular el formato de aviso de la publicación respectiva junto 

a la admisión a trámite de la solicitud de evaluación del Estudio Ambiental, IGAC o su modificación. 

▪ La publicación tiene el siguiente contenido: 

▪ El nombre del proyecto y de su Titular. 

▪ La localidad, distrito, provincia y departamento en donde se ejecutarán las actividades 

eléctricas. 

▪ Los lugares donde la población involucrada puede acceder a revisar el Estudio Ambiental, el 

IGAC o su modificación, así como el enlace del Portal Web Institucional en donde se puede 

acceder a la versión digital de los mismos. 

▪ El plazo y los lugares para formular aportes, comentarios u observaciones. 

El mencionado aviso es publicado en medio físico y digital en el diario de mayor circulación de la localidad 

o localidades que comprende el AI, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega 

del formato de publicación. 

https://www.facebook.com/elorsaoficial/
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Las fuentes de verificación de la implementación de este mecanismo de participación ciudadana consisten 

en la entrega de la copia del documento suscrito con el diario y las páginas completas de la publicación 

realizada. 

- Anuncios radiales: 

El Titular dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la admisión a trámite de la solicitud de evaluación, 

debe difundir tres (3) anuncios diarios en una estación radial de mayor alcance y sintonía en la localidad o 

localidades comprendidas en el AI, los cuales se difunden durante tres (3) días calendario. 

 El anuncio radial tiene el siguiente contenido: 

- El nombre del proyecto y de su Titular. 

- La localidad, distrito, provincia y departamento en donde se ejecutarán las actividades eléctricas. 

- Los lugares donde la población involucrada puede acceder a revisar el Estudio Ambiental, el IGAC 

o su modificación, así como el Portal Web Institucional en donde se puede acceder a la versión 

digital de los mismos. 

- El plazo y los lugares para formular aportes, comentarios u observaciones  

 

Las fuentes de verificación de la implementación de este mecanismo de participación ciudadana consisten 

en la presentación de la transcripción o copia digital de la grabación de la emisión radial de los anuncios 

emitidos y copia del documento suscrito con la estación radial. 

 

10.7.4. Programa de contratación de mano de obra local 

Este Programa considera la expectativa que se genera entre la población local frente al desarrollo de un 

proyecto, por lo que se buscará, en la medida en que este así lo requiera, contratar mano de obra local. 

❖ Objetivos 

- Dar preferencia a los miembros de las poblaciones aledañas en las contrataciones de mano de 

obra no calificada de ser necesario. 

- Manejar adecuadamente las expectativas locales en relación con los empleos, informando 

oportunamente de las necesidades reales de demanda de mano de obra y el tiempo de duración 

en que esta podría requerir. 

 

❖  Procedimiento del programa 

- El programa será implementado específicamente durante la etapa de abandono parcial, debido a 

que en esta fase se ejecutan actividades de desmontaje y recuperación de áreas intervenidas. 

- Estas labores son de carácter operativo y demandan apoyo en tareas generales que no requieren 

alta especialización. 
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Actividades principales: 

• Acondicionamiento del espacio intervenido: busca restituir las condiciones topográficas, 

facilitando la integración del área con su entorno. 

• Retiro de instalaciones eléctricas: implica el desmontaje de equipos, estructuras metálicas, 

cables y soportes, priorizando la seguridad. 

• Otras actividades complementarias: abarcan limpieza, recolección de materiales sobrantes y 

disposición final adecuada. 

 

  Requerimiento de mano de obra: 

• Las acciones señaladas demandan principalmente mano de obra no calificada, la cual puede 

provenir de la población local. 

• Esto permite generar oportunidades de empleo temporal, fortalecer la economía del área de 

influencia y favorecer la participación comunitaria. 

 

10.7.5. Programa de indemnizaciones 

Un programa de indemnizaciones se implementa cuando un proyecto genera afectaciones directas a la 

propiedad privada, uso de tierras o medios de vida de la población local. En el caso del Plan de Abandono 

Parcial de la Subestación Eléctrica de Transmisión ubicada en el área urbana de la ciudad de Jaen, no 

corresponde desarrollar dicho programa por las siguientes razones: 

• La subestación se encuentra en un predio de propiedad del concesionario eléctrico, sin ocupación 

de terceros ni superposición con áreas habitadas o de uso productivo. 

• Las actividades de abandono se limitan al retiro de equipos, desmontaje de estructuras y 

nivelación del terreno, sin generar pérdida de viviendas, terrenos agrícolas ni actividades 

económicas de la población. 

• La normativa ambiental y sectorial no exige compensaciones económicas cuando no existen 

impactos sociales directos. 

No es técnicamente necesario un programa de indemnizaciones en este contexto. 

 

10.8. Plan de contingencia 

El Plan de Contingencia describe los principales procedimientos y medidas para la gestión de riesgo y 

respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, el ambiente e infraestructura durante la 

ejecución del Plan de Abandono, que serán implementadas por Electro Oriente S.A. 

El Plan esquematiza las acciones que serán implementadas si ocurrieran contingencias que no puedan ser 

controladas por las medidas de mitigación planteadas y que pueden interferir con el normal desarrollo del 

Proyecto de Abandono Parcial y constituir riesgos a los trabajadores. 
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10.8.1. Estudio de Riesgos 

El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgos es el estudio de las causas de las 

posibles amenazas y probables eventos no deseados, los daños y consecuencias que éstas puedan 

producir. 

Análisis de riesgos 

Para una adecuada evaluación de riesgos, estos han sido considerados en función de la severidad del área 

afectada por el proceso natural y la implicación social y la probabilidad del proceso natural. 

La severidad y la probabilidad se clasificarán en cuatro (04) categorías. 

Tabla 82 Categorías de riesgo según severidad 

Severidad 

Categoría Descripción 

1 Muy grave 

2 Grave 

3 Medio 

4 Ligero 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

Tabla 83 Categorías de riesgo según probabilidad 

Probabilidad 

Categoría Descripción 

A Común 

B Ha ocurrido 

C Podría ocurrir 

D Poco probable 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

Tabla 84 Clasificación general del riesgo (matriz de riesgos) 

Tabla de riesgos 

Categoría 
1 2 3 4 

A 
MA MA A A 

B 
A A A  

C 
A A M M 

D 
A M M B 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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En donde el nivel de riesgo a que estaría expuesto el Proyecto se obtiene a través de lo mostrado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 85 Clasificación de áreas de riesgo 

Análisis de riesgo 

MA 
Muy alto 

A 
Alto 

M 
Moderado 

B 
Bajo 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la valoración para la severidad afectada. 

Tabla 86 Valoración del riesgo según el grado de categoría de la severidad 

Severidad Personas Ambiente 
Maquinaria/ 

Vehículo 

Muy grave Muertes múltiples Daños graves o irreversibles al ambiente Pérdida total 

Grave Invalidez total/muerte 
Daños al ambiente, pero con reversibles a 

largo plazo 
Daño mayor 

Medio 

Accidente con pérdida de 
tiempo/invalidez parcial 

y/o 
permanente 

Daños al ambiente, pero son reversibles a 
mediano plazo 

Daño medio 

Ligero Tratamiento médico 
El daño es reversible en forma inmediata al 

mitigar la emergencia 
Daño menor 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
 

En la siguiente tabla, se presenta el análisis de los principales riesgos identificados. 

Tabla 87 Identificación y análisis de los riesgos 

 
Actividad 

 
Peligros 

 
Riesgos 

Evaluación de riesgos 

Nivel de 
probabilidad (P) 

Nivel de 
severidad (S) 

Clasificación 
riesgo (P x S) 

Desmantelamiento 
y retiro de 
estructuras 

Generación de 
gases y ruidos 

Riesgo de alteración 
de la calidad del aire 

D 4 Bajo 

Generación de 
escombros 

Riesgo de 
contaminación del 

suelo 

 
D 

 
4 

 
Bajo 

Generación de 
accidentes 
laborales 

Riesgo de incidentes 
y/o accidentes 

 

D 
 

4 
 

Bajo 

Transporte de 
componentes y 

estructuras 

Generación de 
gases y ruidos 

Riesgo de alteración 
de la calidad del aire 

D 4 Bajo 

Generación de 
escombros 

Riesgo de 
contaminación del 

suelo 

 

D 
 

4 
 

Bajo 

Generación de 
accidentes 
laborales 

Riesgo de incidentes 
y/o accidentes 

 

D 
 

4 
 

Bajo 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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10.8.2. Diseño de plan de Contingencias 

❖ Organización de respuesta a emergencias 

Niveles de emergencia 

Teniendo en consideración la severidad del daño que podría causarse, el presente Plan de 

Contingencia establece tres (03) niveles de emergencia, los cuales serán utilizados para calificar 

los eventos. 

• Nivel I - Emergencias en el sitio 

Las emergencias en el sitio se definen como aquellas que pueden controlarse con las 

acciones y recursos disponibles en el sitio, o con alguna asistencia de personal/equipo del 

sitio más cercano. Estas emergencias se presentan sin efectos graves sobre la seguridad, el 

ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía, pero pueden generar interés 

en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

Estas respuestas son cortas en duración y severidad. Accidentes laborales con uno o dos 

heridos no graves, que no requieran atención médica externa. Pequeños incendios o 

pequeñas explosiones que son controlados rápidamente. Accidentes de actividades 

menores, sin repercusión en las operaciones. 

 

• Nivel II - Asistencia de respuesta local requerida por la oficina. 

Este tipo de emergencias requiere acciones y recursos de Electro Oriente S.A., contratistas 

del área, y/o incluso de instituciones locales como Hospitales, Compañías de bomberos, etc. 

Las emergencias usualmente duran varias horas, los recursos en el sitio generalmente no son 

suficientes para controlar o contener este tipo de emergencia, y pueden generar interés a los 

periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

Es probable que estos casos sean accidentes graves con muerte de trabajadores y/o heridos 

evacuados fuera del área de operaciones de la Compañía. Incendios que no pueden 

controlarse con extintores de mano. Fugas al ambiente que pueden generar impacto en la 

comunidad local o que requieren eliminación especial y procedimientos de manipulación no 

disponibles en el sitio. Electro Oriente S.A. debe tomar la iniciativa de la comunicación, 

enviando información a los medios sin solicitud previa procedente del exterior. 

 

• Nivel III - Nivel de accidentes serios. 

Éstas son las emergencias más grandes y requerirán recursos y asistencia externa de la 

compañía para controlarlas. Accidentes o Incidentes que exceden por su importancia el 

ámbito local, y que previsiblemente generarán interés en los periodistas, vecinos, 

asociaciones o autoridades nacionales, por tener o poder tener graves consecuencias sobre 

el medio ambiente, la seguridad o la solvencia económica y la gestión de la Compañía. 
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Estos podrían ser emergencias que involucren explosiones que causen situaciones de 

damnificados en masa, con resultados de muerte o heridos graves en número extenso de 

trabajadores. Eventos naturales, tales como sismos, que pudiera provocar daños en áreas 

cercanas. 

Electro Oriente S.A. debe tomar la iniciativa de la comunicación enviando información a los 

medios sin solicitud previa procedente del exterior. 

 

❖ Organización del plan de contingencia 

Para afrontar la contingencia, se establecerá una Organización de Contingencias, teniendo en 

cuenta los niveles de respuesta de emergencias. Sus funciones básicas serán: organizar, 

programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas de 

contingencias y coordinando con las instituciones de apoyo externo. 

La Organización de Contingencias, mantendrá coordinaciones permanentes con entidades de 

apoyo externo, tales como, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional y el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

Los jefes, empleados y trabajadores que laboran en las instalaciones y/o formen parte en las 

actividades del Proyecto de Abandono participarán en la implementación y aplicación del presente 

Plan de Contingencias, el cual debe involucrar a los organismos de apoyo externo como: Policía 

Nacional, Cuerpo General de Bomberos, Servicios Médicos, Ambulancia, Compañía de Seguros y 

entre otros. 

Ilustración 12 Organización de emergencias 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 

 

 

Comité de Emergencia 
Jefe de Obra/ Jefe de Operaciones 

Coordinador de control de 
Emergencia 

Órganos de Apoyo Externo Policía Nacional. 
Seguros, Bomberos, Ambulancia, Puesto de 

Salud 

Jefe de Brigada Brigadistas 
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❖ Funciones de la organización del plan de contingencias 

Las responsabilidades generales del Plan de Contingencias apuntan a los siguientes niveles de la 

organización de Electro Oriente S.A. 

 

Comité de emergencia 

• Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las actividades necesarias para 

establecer y mantener la seguridad en la escena. 

• Suspender las operaciones en las áreas continuas a la escena de la emergencia en los casos 

que sea necesario. 

• Liderar a las brigadas de respuestas directamente ligadas a la emergencia (cuidado de 

heridos, extinción de incendios, búsqueda y rescate de personal, etc.). 

• Aprobar el incremento o disminución del equipo operativo de la emergencia. 

• Mantener comunicación con el Coordinador de Control de Emergencia, a fin de efectivizar las 

acciones de respuesta. 

• Analizar e Informar acerca de los resultados de la evaluación de la situación de la condición 

de emergencia. 

• Impulsar las tareas de rescate. 

• Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la emergencia. 

• Determinar si las condiciones, post emergencia, son favorables y se adecuan a la 

normatividad, caso contrario deberá analizar y emitir un informe respectivo contemplando las 

medidas a adoptar. 

• Emitir los respectivos informes a las entidades gubernamentales correspondientes. 

• Mantener un seguimiento en la zona afectada del cumplimiento de los requerimientos de la 

entidad gubernamental. 

 

Coordinador de control de emergencia 

• Evaluar e informar el nivel de riesgo y determinar el grado de respuesta que se debe 

emprender. 

• Suspender de ser necesario todas las operaciones y en forma particular en las áreas 

continuas a la escena de la emergencia. 

• Comandar a las brigadas de respuestas directamente ligadas a la emergencia (control de 

derrames, incendios, rescate de personal, desastres, etc.). 

• Aprobar el incremento o disminución del equipo operativo de la emergencia. 

• Mantener comunicación con el Comité de Emergencia, a fin de minimizar el tiempo de 

respuesta. 
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• Analizar e Informar acerca de los resultados de la evaluación de la situación de la condición 

de emergencia. 

• Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la emergencia. 

• Evaluar el impacto ambiental producido por la emergencia. 

• Determinar si las condiciones ambientales, post emergencia, son favorables y se adecuan a 

la normatividad, caso contrario deberá analizar y emitir un informe respectivo contemplando 

las medidas a adoptar. 

• Emitir los respectivos informes a las entidades gubernamentales correspondientes. 

• Mantener un monitoreo constante y permanente de las zonas afectadas de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad gubernamental. 

• Estructurar la información proporcionada con relación a la emergencia, a fin de determinar 

conjuntamente con el Comité de Emergencia y el Jefe de la Brigada de Respuesta las 

acciones a realizarse. 

• Recopilar toda la información concerniente a la emergencia, el cual involucra el antes, 

durante y después de la emergencia, a fin de analizar y plantear variables de mejora continua. 

 

Jefe de brigada 

• Ayudar a las personas a conservar la calma en emergencia. 

• Accionar el plan de contingencias cuando lo requiera. 

• Difundir entre la comunidad de trabajo, una cultura de emergencia. 

• Dar la voz de alarma en caso de presentarse una emergencia o siniestro. 

• Utilizar sus distintivos cuando ocurra o se presente la posibilidad de una emergencia, así 

como cuando se realicen simulacros de evacuación. 

• Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando sea necesario. 

• Cooperar con los cuerpos de seguridad externos. 

 

Brigadistas 

• Llevar a las personas accidentadas a lugares seguros, prestándole los primeros auxilios 

rápida y eficientemente. En caso la situación lo amerite, los accidentados serán conducidos 

a los establecimientos de salud más cercanos. 

• Establecer el alcance de posibles daños ocasionados por el evento. 

• Capacitar al personal en los frentes de obra y/o instalación del proyecto. 

• Constituirse en el lugar de siniestro. 

• Ordenar evacuación de personal en caso de ser necesario. 

• Informar y solicitar apoyo externo a través del Comité de Emergencia (jefe de Obra /Jefe de 

Operaciones). 



“SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL (PAP) PARA LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN PERTENECIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.” 

 143 

• Establecer contacto con las instituciones de apoyo ante la ocurrencia de emergencias (PNP, 

Bomberos, Centro de Salud). 

 

❖ Tipos de contingencia 

El objetivo general del Plan de Contingencia es prevenir y controlar sucesos no planificados pero 

previsibles, proporcionando lineamientos generales que permitan desarrollar respuestas a las 

probables emergencias identificadas durante el desarrollo del proyecto; así como instrucciones, 

procedimientos y acciones coordinadas para conducir con seguridad y eficiencia las acciones de 

respuesta a emergencias. 

Los objetivos específicos del Plan de Contingencias son los siguientes: 

• Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar 

con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal modo que cause el menor impacto a 

la salud, equipos, procesos y al ambiente. 

• Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de 

emergencias. 

• Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin 

interrupciones entre el personal de Electro Oriente S.A. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por las Autoridades y otras 

instituciones del Estado para actividades similares. 

 

❖ Sistema de comunicación 

Procedimiento de comunicación interna 

El propósito es establecer la forma correcta de notificar una emergencia desde la escena al 

comando de respuesta a emergencia respectivo y/o a cualquier departamento de apoyo que se 

requiera y disponga. 

Para ello se ha establecido el formato de comunicación que usará la persona que detecta la 

emergencia, a fin de recoger información necesaria para clasificar el nivel de la misma, solicitar los 

recursos de acuerdo a la magnitud del evento y notificar a los responsables de Electro Oriente S.A. 

de manera exacta y veraz. Es obligación del informante acceder a cualquier medio de 

comunicación (celular, radio, etc.) para notificar a los supervisores y/o responsables 

respectivos, sobre un incidente. 

De acuerdo al escenario presentado, es aceptable generar una primera notificación inicial y 

comunicaciones complementarias posteriores, especialmente en los casos en donde la información 

detallada o las obligaciones del informante están directamente ligadas a la respuesta en la 

emergencia. 

La información inicial para estos casos debe ofrecer al menos los datos básicos e indispensables 

según el siguiente modelo: 
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• Nombre y cargo de la persona que detecta y/o informa el evento. 

• Hora aproximada 

• Lugar del evento 

• Tipo de emergencia 

• Descripción resumida, magnitud, condiciones y/o características del evento 

• Presencia de heridos y/o fatalidades 

• Medio afectado y posibilidad de agravamiento 

• Acciones tomadas 

• Cualquier otro elemento que proporcione información valiosa para controlar el evento. 

 

❖ Procedimiento de comunicación externa 

Las comunicaciones externas, están dirigidas a las autoridades, localidad o entidades de apoyo 

que se requieran. La comunicación de todo accidente o incidente que ocurra en la operación será 

informada en los formatos y en los plazos establecidos. 

El propósito es establecer la forma correcta de notificar una emergencia desde la escena al 

comando de respuesta a emergencia respectivo y/o a cualquier organismo de apoyo que se 

requiera y disponga. 

Para ello se ha establecido el formato de comunicación que usará el coordinador de 

comunicaciones externas y/o responsable, a fin de recoger información necesaria para clasificar 

el nivel de la emergencia, solicitar los recursos de acuerdo a la magnitud del evento y notificar a 

las autoridades pertinentes, descritas en el presente plan, de manera exacta y verás. 

Conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales, se debe cumplir con elaborar el informe 

preliminar para comunicar a OSINERGMIN dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el 

evento, transcurrido los días (10) días se debe presentar el informe final ante OSINERGMIN y 

OEFA, sobre los accidentes, fallas operacionales o impactos que se produzcan en la instalación 

en cualquier etapa del proyecto. 

La información que se debe presentar debe ser la siguiente: 

• Nombre del informante. 

• Lugar del evento externo. 

• Fecha y hora aproximada en que se produjo el evento externo. 

• Característica del evento externo. 

• Magnitud del evento externo. 

• Medio afectado y posibilidad de agravamiento. 

• Aspectos críticos que se hayan visto afectado o que se puedan afectar si no se toma una 

medida inmediata. 

• Entidades que hayan llegado al lugar del evento externo. 
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• Asimismo, se deberá proceder de la siguiente manera: 

• El observador del evento deberá notificar vía radio, fax, teléfono o cualquier otro medio idóneo 

y/o disponible, sobre la ocurrencia del evento al operador telefónico, supervisor inmediato, 

Área de Seguridad y Medio Ambiente 

• El receptor de la notificación deberá informar de inmediato la ocurrencia del evento externo 

a la máxima autoridad del área y si es necesario solicitar autorización para la activación del 

plan de evacuación respectivo. 

• La máxima autoridad del área deberá considerar la paralización de las actividades en la 

instalación según la gravedad del evento tomando como referencia las dificultades existentes 

para su control y sus posibles consecuencias, así como autorizar la evacuación parcial o total 

del área. La máxima autoridad deberá mantener informado a todo el personal sobre las 

acciones, durante la ocurrencia del evento externo. 

• El Jefe de Obra deberá notificar al Gerente del Proyecto sobre la ocurrencia del evento y las 

acciones tomadas. 

• Al finalizar el evento externo se realizará las evaluaciones de daños y los análisis de riesgos 

respectivos para restablecer las operaciones. Se notificará a los niveles respectivos estas 

acciones de rehabilitación y restauración a las condiciones normales de operación. 

 

 

❖ Medios para el reporte y comunicación de emergencias 

Durante el Proyecto de Abandono, los medios de comunicación serán básicamente a través de 

sistemas de radio, telefonía móvil y telefonía fija. Se habilitará un terminal telefónico en las 

principales instalaciones, esta unidad tendrá la capacidad de mantener comunicaciones de voz, y 

datos en todo momento y con cobertura mundial; de tal manera que proporcione una conexión 

confiable; así mismo, mejora en forma significativa el tiempo de reacción para una emergencia u 

otras necesidades. 

• Red primaria 

Será de uso general por medio de línea telefónica fija y móvil (celular). 

• Red secundaria 

Equipos portátiles de radio-frecuencia. Será de uso entre los trabajadores del Área operativa. 

 

❖ Acciones de respuesta en caso de emergencias: 

• Plan de contingencia en caso de eventos de geodinámica interna (sismos) Se establece 

medidas de prevención, control y respuesta que sean factibles de aplicación y que sean 

apropiadas para salvaguardar y minimizar los daños a la integridad y seguridad del personal 
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y de terceros, por ocurrencia de eventos de geodinámica interna (sismos), que pueden 

acontecer durante las actividades de abandono del transformador de potencia. 

Se indicará las zonas seguras en las instalaciones, así como zonas de reunión para evacuación 

en caso de sismos. 

A continuación, se presentan los procedimientos y recursos de acción de respuesta en caso de 

sismos, por etapas (antes, durante y después) de presentarse la emergencia. 

 

▪ Procedimiento de acción de respuesta en caso de sismo: 

Antes 

Para caso de sismos, se seguirán las siguientes actividades preventivas: 

• Identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación en todas las 

instalaciones. 

• Se mantendrá al aire libre cualquier objeto que obstaculice la vía de circulación 

del personal. 

• Se proveerá capacitación e instruirá a todos los trabajadores sobre protección y 

evacuación en caso de sismos. 

• Se almacenarán los materiales de trabajo que no se esté utilizando al momento en 

forma segura. 

• Realizar periódicamente ejercicios y simulacros de evacuación según el programa 

previsto para tal fin. 

• Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo. 

• Se contará con una lista de todo el personal que trabaja durante el proyecto de abandono 

parcial. 

• Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, 

megáfonos, camillas, radios, linternas, etc.). 

• Se apoyará en la divulgación de los procedimientos de contingencia. 

 

Durante 

Todos los trabajos se suspenderán hasta asegurar la zona, dependiendo de la gravedad del 

sismo. 

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar posibles 

réplicas. Se realizará las siguientes actividades: 

• Conteo preliminar del personal. En el caso de que falte alguien proceder, si es posible, a 

la búsqueda personas desaparecidas. 

• Se mantendrá la calma durante el sismo. 
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• Se alejará de las zonas donde existan equipos y maquinarias hacia las zonas seguras. 

• Permanecer en la zona segura hasta que todo vuelva a la normalidad. 

• Atención inmediata de las personas accidentadas. Si es necesario inmovilizar 

convenientemente y trasladar hacia un sitio seguro o protegido. 

• Se evaluará los daños junto con las demás brigadas activas. 

• Se realizará la evaluación preliminar de los daños y de la situación. 

• Evaluación preliminar de los daños y de la situación. 

• Particularmente sobre el riesgo y sus factores en caso de una posible replica. 

 

Después 

La finalidad de la investigación de emergencias es descubrir todos los factores que intervienen 

en la génesis de estas, buscando sus causas. El objetivo de la investigación será neutralizar el 

riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitable. 

▪ Plan de contingencia en caso de incendio 

Se prevé que un accidente con riesgo de incendio que puede ocurrir por diferentes motivos, en 

caso de realizar trabajos con equipos y maquinarias durante el desmantelamiento del 

transformador de potencia 

Procedimientos y recursos de acción de respuesta en caso de incendios y/o explosiones, por 

etapas (antes, durante y después) de presentarse la emergencia. 

Antes 

• Se identificará y señalizará las zonas de seguridad y las rutas de evacuación en todas las 

instalaciones. 

• Se proveerá capacitación y se instruirá a todos los trabajadores sobre uso de equipos de 

extinción de incendios, protección y evacuación en caso de incendios en el área de 

trabajo. 

• Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, 

megáfonos, camillas, radios, linternas, etc.). 

• Realizar periódicamente simulacros de evacuación y extinción de incendios, según el 

programa previsto para tal fin. 

• Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo. 

• Se cumplirá con la actualización de los manuales de operación y mantenimiento, 

divulgación del plan de contingencias. 

• Se asegurará el conocimiento de las responsabilidades y funciones en caso de un evento 

de fuego. 
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Durante 

• Se ubicará al personal en zonas de seguridad y se asegurará la suspensión de todo 

equipo, utilizando las rutas de evacuación previstas para tal fin. En todo caso recuerde 

salir del “área” de riesgo en contra del viento. 

• El encargado de las comunicaciones informará a las oficinas Electro Oriente 

• S.A. sobre el evento a fin de tomar las precauciones del caso, si es que no se pueda 

contrarrestar el incendio. 

• En primera instancia, la brigada de emergencia, atacará el incendio directamente con la 

ayuda de extintores portátiles hasta el control del evento, una segunda brigada se encarga 

de observar situaciones riesgosas, alejar elementos inflamables, apoyar a la brigada 

contra incendio. Una tercera brigada básicamente conformada por personal médico 

prepara el botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios para la atención de 

los heridos. 

• El personal de técnicos especialistas y operadores procederá a paralizar las actividades 

y verificar la ubicación segura de explosivos y detonantes. 

• Una vez que se está combatiendo el evento, el jefe de Operaciones de Emergencias 

procederá a: 

- Observar que se realicen todas las tareas previstas. 

- Observar que todas las posiciones de emergencia estén atendidas. 

- Realizar el conteo de personal 

- Anotar las personas lesionadas o desaparecidas. 

• El personal lesionado será traslado al Hospital o clínica dispuesto para tal fin, con los 

recursos del área. 

• Las labores de extinción del incendio se extenderán hasta el control total del fuego y 

rescate del personal afectado. 

• En el caso que no se pueda combatir el incendio y éste adoptará magnitudes 

incontrolables se tocará la alarma, pedir ayuda y desalojar el área o lugar afectado. 

Después 

La finalidad de la investigación de emergencias es descubrir todos los factores que intervienen 

en la génesis de estas, buscando sus causas. El objetivo de la investigación será neutralizar el 

riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables. 

La investigación será iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. Los 

accidentes según análisis de los responsables y en conjunto con área encargada divulgarán el 

accidente en forma adecuada y en momento oportuno. 
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Plan de contingencia en caso de accidentes laborales 

Se establecen las medidas de acción ante la ocurrencia de accidentes laborales y durante las 

actividades de abandono Parcial, principalmente caídas, golpes, cortes, atrapamiento, 

aplastamiento, electrocución etc. del personal durante la ejecución de los trabajos de abandono 

Parcial. 

Procedimiento de acción de respuesta en caso de accidentes laborales: 

Antes 

• El número de teléfono para información y/o emergencias será proporcionado a todos los 

trabajadores y personal de interés. 

• Se fomentará y se mantendrá el interés en la seguridad. 

• La prevención de los accidentes industriales requiere interés de parte de todos, lo cual 

significa que tanto la empresa como los trabajadores se integrarán y participarán 

activamente en los programas de seguridad que se establezcan. 

• Este procedimiento y las prácticas seguras asociadas se divulgarán adecuadamente. 

• Cada supervisor conocerá en todo momento, la ubicación, condiciones de trabajo y 

actividades a realizar de cada trabajador a su cargo, procurando los medios necesarios 

de comunicación para la notificación efectiva de todo evento. 

• Para asegurar la cobertura de la emergencia en todo momento, cada nivel ejecutivo 

involucrado, de antemano, designará un alterno que lo reemplace en caso de ausencia, 

estando sus funciones limitadas a la situación de emergencia. 

• Análisis de riesgos y permisos de trabajo. 

• Proporcionar y verificar el uso correcto de los equipos de protección personal asignado a 

los trabajadores. Además, será capacitado en los beneficios del uso del EPP a fin de 

interiorizar el uso del mismo. 

• Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria a 

utilizar, a fin de prevenir, desperfectos, rupturas, etc. Del mismo modo se realizará una 

inspección a las instalaciones y lugares de trabajo, para identificar posibles zonas de 

riesgos. 

Durante 

• Brindar los primeros auxilios al accidentado (o accidentados, según sea el caso) de ser 

necesario. 

• Comunicar el accidente y las condiciones del accidentado por el medio más rápido al área 

encargado y al jefe inmediato. 

• Inmediatamente luego de detectado un accidente, todo el personal propio o de 

contratistas tiene la obligación de dar aviso al responsable del departamento o sector 

donde se observó el hecho o a la guardia de operaciones o con el personal autorizado. 
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• El jefe de Obra, conjuntamente con el Área de Seguridad y Medio Ambiente evaluará la 

situación real como la posibilidad de escalamiento de la emergencia y la posible 

intervención de los medios, entes gubernamentales y no gubernamentales. 

• Pueden presentarse circunstancias que modifiquen el nivel de gravedad asignado 

inicialmente a la situación. 

• En estos casos, se activará el proceso de comunicaciones. 

• El accidentado será atendido y trasladado al centro médico más cercano. 

• Luego de brindar al accidentado la atención médica correspondiente, el jefe inmediato 

comunicará al Área de Seguridad y Medio Ambiente o a los responsables de seguridad; 

y ésta a su vez le asignará un código numérico al suceso, el cual servirá para identificar el 

parte del accidente. 

• Una vez atendido el trabajador, el Área de Seguridad y Medio Ambiente buscará la 

información sobre la condición del accidentado, indicando si éste se encuentra en 

capacidad de continuar o no sus labores habituales. 

• El supervisor inmediato, teniendo el número establecido, procederá a llenar los 

formularios «Informe Preliminar de Accidente Industrial» e «Investigación de Accidente de 

Trabajo», los cuales se prepararán y tramitarán en un plazo que no exceda las 72 horas 

de ocurrido el accidente. 

• Luego de recibir los partes indicados en el punto anterior, el supervisor de la unidad 

responsable procederá a preparar los informes respectivos para las autoridades 

competentes (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y OSINERGMIN). 

 

Después 

Tan pronto se termine de restaurar las actividades después de una emergencia, se evaluará 

cual o cuales fueron las causas que la originaron, reuniendo todas las evidencias y preparando 

el informe que se asentará en el registro. 

En el registro se indicará, las causas del accidente, la fecha, duración, localización, tipo de 

maquinaria pesada, nombres e información de los operadores de maquinaria pesada y los 

pasos que se dieron para resolver la emergencia. 

Con la finalidad de asegurar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia que pudiera 

presentarse durante la ejecución del Plan de Abandono Parcial, se ha identificado a los principales 

actores e instituciones que podrían participar en el proceso del PAP: 
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Tabla 88 Contactos y direcciones de los actores involucrados 

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

Actores Contactos Dirección 

Electro Oriente S.A. 
(065) 253500 

Av. Augusto Freyre Monterroso N° 

1168-Iquitos Loreto 

Municipalidad distrital y provincial de Jaén (076) 301736 Jr. San Martín N° 1371 

Central de Emergencia Serenazgo 931 167 709 

935 885 379 
 

Comisaría PNP Jaén (076) 433571 

943 890 614 
Av. Mesones Muro N° 109- Jaén 

Compañía de Bomberos Voluntarios 

Manuel Ugarte y Moscoso N° 69 

(076) 431309 

952 967 298 
Av. Santa Rosa N° 511- Jaén 

Hospital General de Jaén  (076) 431550 Av. Pakamuros N° 1289 

Radio Marañón 976 540 890 

968 974 263 

Jr. Francisco de Orellana N° 343- 

Jaén- Jaén- Perú 

Dirección Regional de Energía y Minas - 

Cajamarca 
(076) 600040 

Jr. Angamos 934 - Tercer Piso- 

Cajamarca- Perú 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
(01) 2259898 

Calle Ricardo Angulo N° 694- 

Córpac, San Isidro 

Ministerio de Energía y Minas - MINEM 
(01) 5100300 

Av. De Las Artes Sur N° 260 - San 

Borja- Lima- Perú 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
(01) 5000710 

Av. Rivera Navarrete N° 791- San 

Isidro- Lima- Perú 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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11. CAPÍTULO XI: RESEUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
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A continuación, en la siguiente tabla se resumen los compromisos ambientales para el presente plan de abandono parcial. 

Tabla 89 Resumen de compromisos ambientales 

Estrategia de manejo 
ambiental 

Medida de manejo Tipo de medida Responsable 

Programa de manejo de 
calidad de aire, 

ruido y suelo 

Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos utilizados para las actividades de abandono de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 

Preventivo 

Electro 
Oriente S.A. 

No se realizará la quema de residuos o materiales en la zona de trabajo. Preventivo 

Las actividades de abandono se realizarán en horario diurno, siendo las principales causas que pueden generar el incremento 
del nivel sonoro, las labores de desmontaje del transformador y demás componentes, así como por el transporte de los 

componentes. 
Preventivo 

El Área de Seguridad y Medio Ambiente determinará el recambio o mantenimiento preventivo del equipo y/o la maquinaria 
que presente evidencias de emisiones sonoras excesivas. 

Preventivo 

Los trabajadores que laborarán en zonas donde podrían estar expuestos a ruidos en el Plan de Abandono Parcial usarán 
de protectores auditivos; asimismo, las áreas de generación de ruidos. 

Preventivo 

Los equipos y/o maquinarias recibirán mantenimiento preventivo. Preventivo 

Se exigirá que los trabajadores cumplan con el programa de minimización y manejo de residuos sólidos. Para lo cual se 
realizarán charlas informativas al personal de obra, en relación al adecuado manejo de los residuos sólidos. 

Preventivo 

Programa de manejo de 
residuos sólidos 

Los residuos que se generen por las actividades de abandono serán adecuadamente segregados y almacenados de 
acuerdo a su naturaleza (física, química y/o biológica), sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros 

residuos, así como para evitar condiciones inseguras de almacenamiento, de acuerdo a su identificación de colores. 
Minimización 

Electro 
Oriente S.A. 

Considerar el tema del manejo de residuos dentro de la charla preoperacional diaria. Preventivo 

En la zona de trabajo se realizará la segregación previa de los residuos de acuerdo a la tipificación de colores, para luego ser 
trasladados a los recolectores ubicados en los Módulos de Segregación de Residuos  

Preventivo 

En la medida de lo posible, se realizará la compactación previa de los residuos a fin de evitar que los contenedores se 
llenen rápidamente. 

Preventivo 

Cada grupo de trabajo deberá designar a un trabajador como responsable de la segregación de residuos, el que será el 
encargado de verificar la correcta segregación y de realizar esta actividad en los módulos de segregación de residuos. 

Correctiva 

 

Evitar clasificar los materiales como residuos en tanto estos puedan ser aprovechados en la misma u otras actividades o 
procesos. 

Minimización 

 
Los envases plásticos podrán ser reutilizados para almacenar líquidos por parte del personal de mantenimiento y de servicios 

de limpieza, siempre y cuando estos se encuentren debidamente rotulados e identificados. 
Preventivo 
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Los envases o embalajes que contuvieron materiales peligrosos son considerados residuos peligrosos por lo que es 
recomendable que estos sean reutilizados; siempre y cuando se utilicen para contener los mismos materiales y residuos u 

otros que sean compatibles con ellos. Asimismo, los envases deben permanecer en buen estado para evitar la liberación del 
producto al ambiente mientras se estén reutilizando. Estos envases pueden ser reutilizados siempre y cuando estos se 

encuentren debidamente rotulados e identificados 

 
 

Minimización 

Los residuos no peligrosos serán dispuestos en los Módulos de Segregación de Residuos que se encuentran en lugares 
estratégicos en las instalaciones, los cuales agrupan distintos tipos de recolectores en un punto especificado y 

acondicionado para tal fin. La disposición final se realizará de acuerdo con la regulación ambiental 
vigente. 

 
Preventivo 

Los residuos peligrosos serán debidamente identificados y clasificados para su almacenamiento temporal en el almacén 
central de Electro Oriente S.A. Posteriormente se realizará su disposición final a través de una Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM 

 
Preventivo 

 
Los residuos de estructuras metálicas serán dispuestos en el espacio de almacenamiento temporal señalado por Electro 

Oriente S.A. 
Preventivo 

 
Plan de 

Acondicionamiento del 
Área 

El paisaje local no será alterado debido al abandono del transformador de potencia, se encuentran en un sector interno 
de las instalaciones. 

Correctiva 

Electro 
Oriente S.A. 

En el interior o entorno adyacente, no se ha registrado flora y fauna que pueda ser afectado por las actividades del Plan de 
Abandono Parcial. 

Correctiva 

Los materiales residuales que se generarán por las actividades de desmontaje y desmantelamiento serán gestionados de 
acuerdo con la regulación ambiental vigente y los procedimientos de Electro Oriente S.A. 

Correctiva 

 

 
Plan Dirigido a la 

Remediación 

No se realizará actividades del plan dirigido a la remediación, debido a que el área donde se ejecutará el proyecto del Plan de 
Abandono, se encuentra cubierta por piedra chancada, sin presencia de 

vegetación. 
Mitigación Electro 

Oriente S.A. 

Se realizará la disposición de materiales de residuos y la limpieza del área, a fin de dejar el área libre. Mitigación 

 
Plan de Vigilancia 

Ambiental 

No se realizará actividades de vigilancia ambiental (Ex post), debido a que el área donde se ejecutará el proyecto del Plan de 
Abandono, se encuentra cubierta por piedra chncada sin presencia de vegetación. 

Control Electro 
Oriente S.A. 

Se realizará es la disposición de materiales (residuos) y la limpieza del área, a fin de dejar el área libre. Mitigación 

Plan de relaciones 
comunitarias 

Programa del código de conducta Control 
Electro 

Oriente S.A. 
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En una comunidad, en la que Electro Oriente S.A. participa, la ética, la transparencia y la conducta idónea de todos sus 
trabajadores le agregan valor a la empresa. Ello supone como requisito básico un escenario donde no se relativicen los 

principios. No debe suponerse que prácticas recurrentes o acciones que se repiten, tienen aceptación si éstas se alejan de los 
valores universales de la compañía, o de la sociedad donde se convive. 

No iniciarán sus labores si no reciben la charla de inducción en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y de 
Inducción Social. 

Deben mostrar transparencia, honestidad, un alto nivel de responsabilidad y profesionalismo dentro y fuera del área de 
trabajo. 

Deben estar debidamente identificados en horas de trabajo. La identificación será devuelta a Electro Oriente S.A. cuando 
termine su obligación contractual. 

No deben intermediar, es decir, recibir o entregar: dinero, bienes materiales, favores o influenciar en favor de Electro Oriente 
S.A., de terceros o en beneficio propio. 

La condición de trabajador implica un compromiso de lealtad respecto de los fines, uso de los recursos y 
cumplimiento de las actividades de la empresa, evitando toda acción que en lo personal involucre relaciones o funciones de 
representación en roles o cargos, inclusive a honores, en entidades proveedoras, contratistas, competidoras o clientes de 

ella. 
No utilizarán fondos, equipos u otros artículos de Electro Oriente S.A. o de sus contratistas para su beneficio personal o para 

cualquier otro uso no autorizado. 
Deben mantener absoluta confidencialidad de cualquier información relacionada con las actividades encargadas. 

Está prohibido poseer, consumir o transportar cualquier tipo de droga ilegal, narcóticos o bebidas alcohólicas en el área de 
trabajo o en cualquier propiedad de Electro Oriente S.A., incluyendo vehículos. 

Deben desechar todo desperdicio y hacer uso de los recipientes para desechos ubicados para tal fin. 
Las poblaciones locales deben ser reconocidas y tratadas con respeto en todo momento por los trabajadores durante y 

después de su jornada laboral, en especial los grupos vulnerables: niños/as, adolescentes y adultos/as mayores. 
Debe evitarse toda conducta que dé lugar a un conflicto de interés; en caso que éste se produzca deberá reportarlo por 

escrito a su supervisor. 
Ningún trabajador o contratista tiene autorización para realizar actuaciones espontáneas o a título personal en nombre de 

Electro Oriente S.A. Todo tipo de demandas específicas deben ser dirigidas por los canales respectivos se debe comunicar al 
área a cargo del proyecto y al Área de Seguridad y Medio Ambiente de Electro Oriente S.A., o al responsable de 

comunicación que esta indique. 
Cualquier comunicado público sobre asuntos de las actividades de abandono deberá ser aprobado por la Gerencia Regional 

de Electro Oriente S.A., o por la persona que éste designe. 
Se debe evitar cualquier conducta discriminatoria por género, edad, discapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones 

políticas o de afiliación, filosofía, religión u otro. 
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Si una persona local se acerca a un área de trabajo u oficina, se le debe dirigir respetuosamente con el representante de 
Relaciones Comunitarias de la Contratista del proyecto o se deriva con el representante de Sostenibilidad de 

Electro Oriente S.A. 
Los daños adicionales ocasionados a los terrenos de propiedad privada, serán informados de inmediato a los representantes 

de Electro Oriente S.A. 

  

Programa de comunicación 
Este programa busca mantener adecuados niveles de comunicación e información con la localidad y grupos de interés 

ubicados en el área de influencia. Contempla el flujo oportuno de información veraz hacia las poblaciones, así como el recojo 
y valoración de sus opiniones, preocupaciones y recomendaciones. 

La información a brindar a la población del AI de la localidad será a través de una mesa informativa que se colocará en un 
área adecuada. 

Cualquier persona podrá acercarse a consultar acerca de las actividades que se están desarrollando por el abandono del 
transformador de potencia. 

Número de personas que se acercan a recibir la información de requerirla. 
Programa de participación ciudadana 

En concordancia con el Decreto Supremo Nº 016-2023-EM – “Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de 
Actividades Eléctricas”, Electro Oriente S.A. ha considerado la implementación de un Programa de Participación Ciudadana 

que involucrará de manera organizada y segura las coordinaciones con los representantes de la población del AID para 
informar sobre las actividades del plan de abandono. 

- Comunicación digital, mecanismo de participación ciudadana llevado a cabo por el Titular con participación de los grupos de 
interés en el AI. medios virtuales para difundir de manera didáctica y concisa el Estudio Ambiental, IGAC o su modificación, 

promoviendo la participación ciudadana a través del Portal Institucional de la Autoridad Ambiental Competente. El Titular 
debe realizar el anuncio y la difusión dentro de los tres días hábiles posteriores a la admisión a trámite de la solicitud de 

evaluación. 

- Difusión participativa, mediante el cual se implementarán los siguientes mecanismos: 

a) Publicación en el diario, La Autoridad Ambiental Competente remite al Titular el formato de aviso de la publicación 
respectiva junto a la admisión a trámite de la solicitud de evaluación del Estudio Ambiental, IGAC o su modificación. El 
mencionado aviso es publicado en medio físico y digital en el diario de mayor circulación de la localidad o localidades que 
comprende el AI, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega del formato de publicación. 

b) Anuncio radial, el Titular dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la admisión a trámite de la solicitud de evaluación, 
difundirá tres (3) anuncios diarios en una estación radial de mayor alcance y sintonía en la localidad del AID para informar 

acerca de las actividades puntuales del plan de Abandono. 
 

Control 
Electro 

Oriente S.A. 
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Programa de contratación de mano de obra local 

Este programa busca dar preferencia a los miembros de las poblaciones aledañas en las contrataciones de mano de obra no calificada de 
ser necesario. 

Manejar adecuadamente las expectativas locales en relación con los empleos, informando oportunamente de las necesidades reales de 
demanda de mano de obra y el tiempo de duración en que esta podría requerir. 

  

Plan de contingencias 

Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente 
o emergencia, de tal modo que cause el menor impacto a la salud, equipos, procesos y al ambiente. 

Control 

Electro 
Oriente S.A. 

Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de emergencias. Preventiva 

Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin interrupciones entre el personal de 
Electro Oriente S.A. 

Preventiva 

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por las Autoridades y otras instituciones del Estado para actividades 
similares. 

Preventiva 

Plan de contingencia en caso de eventos de geodinámica interna (sismos) 
Se establece medidas de prevención, control y respuesta que sean factibles de aplicación y que sean apropiadas para 
salvaguardar y minimizar los daños a la integridad y seguridad del personal y de terceros, por ocurrencia de eventos de 

geodinámica interna (sismos), que pueden acontecer durante las actividades de abandono. 
Se indicará las zonas seguras en las instalaciones, así como zonas de reunión para evacuación en caso de sismos. 

Preventiva 

Plan de contingencia en caso de incendio 
Se prevé que un accidente con riesgo de incendio puede ocurrir por diferentes motivos, en caso de realizar trabajos con 

equipos y maquinarias durante el desmantelamiento del transformador de potencia y por falta de mantenimiento de 
equipos y/o maquinarias. 

Preventiva 

Plan de contingencia en caso de accidentes laborales 
Se establecen las medidas de acción ante la ocurrencia de accidentes laborales y durante las actividades de abandono 
Parcial, principalmente caídas, golpes, cortes, atrapamiento, aplastamiento, electrocución etc. del personal durante la 

ejecución de los trabajos de abandono Parcial. 

Preventiva 

Elaborado por: Soluciones en Ingeniería R&R S.A.C. 
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12. CAPÍTULO XII: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO “REMODELACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS, CON COBERTURA DE 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SISTEMA DE GENERACIÓN CONECTADO A RED, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” 

 

 
159 

Ilustración 13 Cronograma Gantt 
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Ilustración 14 Presupuesto del proyecto 
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13. CAPÍTULO XIII: ANEXOS  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01: VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

TITULAR DEL PROYECTO 

 















 



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Fecha consulta: 30/06/2026 15:12

Número de RUC: 20103795631 - EMP REG DE SERV PUBLICO DE
ELECTRICIDAD

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA

Nombre Comercial: ELECTRO ORIENTE S.A.

Fecha de Inscripción: 21/04/1993 Fecha de Inicio de
Actividades:

01/07/1984

Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Domicilio Fiscal: AV. GENERAL EP AUGUSTO FREYRE NRO. 1168 LORETO - MAYNAS -
IQUITOS

Sistema Emisión de
Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO Actividad Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s): Principal - 3510 - GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión
(F. 806 u 816): FACTURA

RECIBO POR HONORARIOS

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

NOTA DE DEBITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

COMPROBANTE DE RETENCION

DOCUMENTO DE ATRIBUCION

Sistema de Emisión Electrónica: DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE
22/11/2016

GUIA DE REMISION DESDE 03/02/2019

Emisor electrónico desde: 22/11/2016

Comprobantes Electrónicos: BOLETA (desde 22/11/2016),FACTURA (desde 22/11/2016),GUIA (desde
03/02/2019)

Afiliado al PLE desde: 01/01/2013

Padrones: Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.082-2011) a
partir del 01/05/2011

© 1997 - 2026 SUNAT Derechos Reservados



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXO 2: REGISTRO EN SENACE DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 



SOLUCIONES EN INGENIERIA R & R S.A.C.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento 
administrativo del SEIA.

En ese sentido, los procedimientos de inscripción y modificación en el citado Registro son procedimientos administrativos 
de aprobación automática, conforme lo establece el numeral 33.4 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

20608062531 RAZÓN SOCIAL:

Trámite, según se detalla a continuación:

NRO DE RUC:

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos 
de aprobación automática, están sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de la fiscalización posterior conforme 
lo establece el articulo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Senace verifica de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones 
proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos 
sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o 
documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, y el registro en la Central de Riesgo 
Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

ITEM SUBSECTOR PROCEDIMIENTO NÚMERO DE REGISTRO

1 ELECTRICIDAD INSCRIPCIÓN 912-2023-ENE

2 HIDROCARBUROS INSCRIPCIÓN 912-2023-ENE

 EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO

SUBSECTOR NOMBRE CARRERA PROFESIONAL

ELECTRICIDAD MAURO ENRIQUE BOLIVAR BRAVO Economía

KELVIN MANUEL GONGORA COAGUILA Ingeniería Geológica       

FERNANDO LOPEZ PEREZ Ingeniería Ambiental       

RAFAEL ALFREDO MUÑOZ SANCHEZ Sociología        

CHRISTIAN CARLOS NOVOA RAMOS Biología        

OSCAR EDMUNDO YANGALI IPARRAGUIRRE Ingeniería Mecánica Eléctrica    

HIDROCARBUROS MAURO ENRIQUE BOLIVAR BRAVO Economía

KELVIN MANUEL GONGORA COAGUILA Ingeniería Geológica       

FERNANDO LOPEZ PEREZ Ingeniería Ambiental       

MARISOL MENDOZA AQUINO Ingeniería Química

RAFAEL ALFREDO MUÑOZ SANCHEZ Sociología        

CHRISTIAN CARLOS NOVOA RAMOS Biología        

Fecha: 05/07/2023 12:07:04 Página: 1 de 1

REGISTRO NACIONAL DE 
CONSULTORAS AMBIENTALES

Nro Trámite: 
RNC-00321-2023

Fecha de Inscripción:
05/07/2023

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
“https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda 
de este documento”. 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13683411282228

FIRMADO POR:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: TÍTULO, COPIA LITERAL E IGA APROBADO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1beFVPlaEcT9v7R

659duKKwsTsn2XHAI2?usp=sharing  
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https://drive.google.com/drive/folders/1beFVPlaEcT9v7R659duKKwsTsn2XHAI2?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – DJ Y CARTA DE COMPROMISO 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 - PANEL FOTOGRÁFICO 
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FOTOGRAFÍA 1: 

Transformador de Potencia 9/9/2.6 MVA – 132/22.9/10 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2: 

Transformador de Potencia 8.75/7.75/2.5 MVA - 132/22.9/10 kV 
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FOTOGRAFÍA 3: 

Interruptor de Potencia Tripolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4: 

Pararrayos  
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FOTOGRAFÍA 5: 

Seccionador de Línea Tripolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6: 

Transformador de Tensión 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXO 06 - MEMORIA DESCRIPTIVA. METRADO Y PRESUPUESTO 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA  
SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN, DISTRITO DE JAÉN, 

PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA 

 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

1. PROPIETARIO: 
 
Electro Oriente S.A. 

 

2. UBICACIÓN: 
 
 

2.1     UBICACIÓN POLÍTICA 

 

La ubicación del proyecto de “Ampliación de la Subestación Nueva Jaén, Distrito de Jaén, 
Provincia de Jaén, Región Cajamarca”, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1    Ubicación del Proyecto  

Departamento Provincia Distrito 

Cajamarca Jaén Jaén 
 
 
2.2    UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La ubicación del proyecto de “Ampliación de la Sub Estación Nueva Jaén, Distrito de Jaén, 
Provincia de Jaén, Región Cajamarca”, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2    Coordenadas UTM del Proyecto  

Coordenada 
UTM 

Este Norte 

 
 
 

 
17M 

742581 9370864 

742566 9370823 

742570 9370815 

742639 

 

9370790 

 
742656 

 

9370837 

 
 

El cual se encuentra entre las coordenadas UTM 17M: Cuadrángulo Jaén 12-F de la carta 
del Instituto Geográfico Nacional. 

El Proyecto se desarrollará en la zona norte del Perú, en el departamento de Cajamarca, 
provincia de Jaén y distrito de Jaén, a una altitud de 770 msnm. 

 
 

3. VÍAS DE ACCESO: 

 

La Subestación Nueva Jaén se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de Jaén. Las 
vías de acceso se describen: 

• Vía terrestre desde la ciudad de Lima a través de la carretera Panamericana 
Norte hasta el km 785, luego se toma la carretera Lambayeque-Olmos. En esta 
ciudad, se dirige la carretera Interoceánica Norte hasta la localidad de Chamaya, 
donde se toma la carretera Chamaya-Jaén. 
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• Vía aérea desde la ciudad de Lima a la ciudad de Jaén en 90 minutos 
aproximadamente. 

 
4. AREA TOTAL: 

 
- Área parcial del terreno: 3 934.57 m2 

 
- Perímetro: 255.07 m 

 
5. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS 

 

❖ POR EL FRENTE: Colinda con la Av. Seminario y mide 49.63 m. 

❖ POR LA DERECHA: Colinda con un pasaje sin nombre y mide 79.72 m. 

❖ POR LA IZQUIERDA: Colinda con un pasaje sin nombre y mide 73.70 m. 

❖ POR EL FONDO: Colinda con el lote 1 (parque) y mediante una línea segmentada 

de dos tramos de 43.47 m y 8.55 m haciendo una longitud acumulada de 52.02 m. 

 

6. CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 

Las características climatológicas de la zona del proyecto, se refieren básicamente a los 
principales parámetros, tales como: temperatura, presión del viento, altitud, etc, que 
caracterizan la zona del proyecto: 

Los principales parámetros climatológicos de la zona del estudio son: 

 

Cuadro Nº 3    Información Meteorológica de SENAMHI  

 
Estación 

Meteorológica 
Jaén 

Código 000252 

Altitud 618 msnm 

Distrito Jaén 

Temperatura 
Máxima °C 

38.2 

Temperatura 
Mínima °C 

13.2 

Temperatura Media °C 26.0 

Viento Máximo 
Km/h 

28.8 

 

.  
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